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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Введение 

Основными целями разработки Схемы и программы развития электроэнергетики 

Оренбургской области (далее – СиПР) являются развитие сетевой инфраструктуры и 

генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения долгосрочного и 

среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование 

стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания 

эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей 

социально-экономическое и экологически ответственное использование энергии и 

энергетических ресурсов на территории Оренбургской области. 

Задачами формирования СиПР являются: 

 обеспечение надежного функционирования Оренбургской области                         

в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение баланса между производством и потреблением в Оренбургской 

области, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства 

электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности 

электрических сетей; 

 скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию,                

а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих 

мощностей; 

 информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при 

формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также 

организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов 

электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов; 

 обеспечение координации планов развития топливно-энергетического 

комплекса, транспортной инфраструктуры, программ (схем) территориального 

планирования и СиПР. 

Основными принципами формирования СиПР являются: 

 экономическая эффективность решений, предлагаемых в СиПР, основанная на 

оптимизации режимов работы ЕЭС России; 

 применение новых технологических решений при формировании СиПР; 

 скоординированность СиПР и инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики; 

 скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой 

инфраструктуры; 

 скоординированное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих 

мощностей; 

 публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий                    

и решений. 

СиПР сформирована на основании: 

 СиПР ЕЭС России на 2019–2025 годы; 

 прогноза спроса на электрическую энергию и мощность в Оренбургской 

области; 

 ежегодного отчета о функционировании ЕЭС России и данных мониторинга 

исполнения СиПР; 

 сведений о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей и утвержденных технических условий на технологическое 

присоединение к электрическим сетям; 
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 предложений системного оператора по развитию распределительных сетей,   в 

том числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, полученных                  

на основе результатов использования перспективной расчетной модели для Оренбургской 

области, а также предложений сетевых организаций и органов исполнительной власти 

Оренбургской области по развитию электрических сетей                  и объектов генерации 

на территории Оренбургской области; 

 документов территориального планирования Оренбургской области                       

и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, при 

необходимости согласованных Правительством РФ и уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

СиПР Оренбургской области разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 823 «О схемах                      

и программах перспективного развития электроэнергетики»; 

 поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по модернизации                                       и 

технологическому развитию экономики Росси 23.03.2010 г. (перечень поручений                   

от 29.03.2010 г. № Пр-839 пункт 5); 

 Методическими рекомендациями по разработке Схемы и программы развития 

электроэнергетики субъекта Российской Федерации на 5-летний период (протокол 

совещания по вопросу разработке схем и программ развития электроэнергетики 

субъектов Российской Федерации под председательством заместителя Министра 

энергетики Российской Федерации,                                  заместителя руководителя 

Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения 

(Федеральный штаб) А.Н. Шишкина от 09.11.2010 г. №АШ-369пр. 

При разработке СиПР выполняются положения: 

 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности…»; 

 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  с учетом 

требований к региональным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, определенных постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340 

«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности». 

 

Сокращения 

А – ампер; 

АО – акционерное общество; 

АОПО – автоматика ограничения токовой перегрузки оборудования; 

АТ – автотрансформатор; 

АТГ – автотрансформаторная группа; 

АЭС – атомная электрическая станция; 

В – выключатель; 

ВИЭ – возобновляемые источники электроэнергии; 

ВЛ – воздушная линия электропередачи; 

ВРП – валовой региональный продукт; 
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ВЭУ – ветроэнергетическая установка; 

г. – город  

ГАО – графики аварийного ограничения режима потребления электрической 

энергии (мощности); 

ГВО – графики временного ограничения режима потребления; 

ГВС – горячее водоснабжение; 

Гкал – гигакалория; 

ГПЗ – газоперерабатывающий завод; 

ГРЭС – государственная районная электростанция; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

ГТЭС – газотурбинная электростанция; 

ГЭС – гидроэлектростанция;  

ЕНЭС -  Единая национальная электрическая сеть  

ЕЭС – Единая энергетическая система; 

ж/к – жилой комплекс; 

ЗАО – закрытое акционерное общество; 

кВ – киловольт; 

кВт∙ч – киловатт-час; 

КИП – контрольно–измерительные приборы; 

КЛ – кабельная линия; 

км – километр; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

КЭС – Конденсационная электрическая станция; 

ЛЭП – линия электропередачи; 

МВА – мегавольтампер; 

Мвар – мегавар; 

МВт – мегаватт; 

мкр – микрорайон; 

млн – миллион; 

МО – муниципальное образования; 

МП – муниципальное предприятие; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

МЭС – магистральные электрические сети; 

м/р – месторождение; 

НС – новое строительство; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОДУ –объединенное диспетчерское управление; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

Оренбургское РДУ – Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической 

системы» Оренбургское Региональное Диспетчерское Управление. 

ОРУ – открытое распределительное устройство; 

отп. – отпайка линии электропередачи; 

п. – поселок; 

ПА – противоаварийная автоматика; 

ПАР – послеаварийный режим; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

пгт – поселок городского типа; 

ПГУ – парогазовая установка; 
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ПП – переключательный пункт; 

ПС – подстанция; 

ПСУ – паросиловая установка; 

ПЭС – передвижная электростанция; 

Р – реактор; 

р.п. – рабочий поселок; 

РДУ – региональное диспетчерское управление; 

РП – распределительный пункт; 

РУ – распределительное устройство; 

с. – село; 

СВ – секционный выключатель; 

сек. – секция; 

СиПР ЕЭС России на 2019–2025 – Схема и программа развития Единой 

энергетической системы России на 2019–2025 годы; 

СиПР – схема и программа развития электроэнергетики Оренбургской области; 

СКРМ – средство компенсации реактивной мощности; 

СП – соединительный пункт; 

СРМ – схемно-режимные мероприятия; 

СШ – система шин; 

СЭС – солнечная электростанция; 

Т – трансформатор; 

ТГ – турбогенератор; 

ТУ на ТП – технические условия на технологическое присоединение                             

к электрическим сетям; 

ТП – трансформаторная подстанция; 

ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция; 

ТПП – территориальное производственное предприятие; 

т.у.т. – тонны условного топлива; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электрическая станция; 

ТЭЦ – тепловая электроцентраль; 

ЦТП – центральный тепловой пункт; 

чел. – человек; 

ЭС – энергосистема; 

ЭЭ – электрическая энергия; 

Iддтн – длительно допустимое значение токовой нагрузки в нормальной (ремонтной 

схеме); 

Iадтн – аварийно допустимое значение токовой нагрузки в послеаварийных режимах 

при нормативных возмущениях; 

Iрасч – значение расчетной токовой нагрузки; 

Iном – номинальный ток; 

Uном – номинальное напряжение; 

Sном – номинальная мощность. 
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1. Экономическое развитие Оренбургской области 

1.1. Общая характеристика Оренбургской области 

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, 

входящий в состав Приволжского федерального округа РФ.                                             

Территория – 124 тыс. кв. км, население – 1989,5 тыс. чел. (по данным Росстата). Область 

расположена на стыке двух частей света – Европы и Азии, имеет границы                с 

Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, с Казахстаном - на 

востоке и юге, Самарской областью – на западе. Протяженность государственной 

границы с Республикой Казахстан – 1 876 км. 

Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой, которая 

включает предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного                                  

и трубопроводного транспорта. 

Через регион проходят транзитные грузовые и пассажирские потоки                              

в направлении «Центр - Средняя Азия» и «Запад – Восток». Областным центром является 

г. Оренбург с численностью населения 579,6 тыс. человек. Второй                           по 

величине город области – г. Орск, с численностью 234,4 тыс. чел. 

Крупными индустриальными центрами являются следующие города: Новотроицк, 

Медногорск, Гай, Бузулук, Бугуруслан. Города с небольшой численностью населения: 

Абдулино, Сорочинск, Ясный. 

В недрах Оренбургской области разведано более 2500 месторождений 75 видов 

полезных ископаемых. Природные богатства создают базу для разработки                              

и реализации интересных инвестиционных проектов и благоприятно отражаются                      

на экономическом развитии области. 

На территории области находятся 5,5 % всех российских сельскохозяйственных 

угодий. Оренбургская область по праву является одной из главных житниц России, где 

ежегодно выращивается более 3 миллионов тонн зерновых культур элитных сортов. 

Социально-экономическое развитие Оренбургской области определяется 

объективным геополитическим и экономико-географическим потенциалом                             

и сложившейся структурой экономики региона. 

Оренбургская область расположена на рубеже Европы и Азии, России                           

и Казахстана, Урала и Поволжья (как по физико-географическим границам,                        

так и экономическому районированию). Ключевые функции региона в России                      

и в мире – контактные в одних сферах (реализация международных экономических, 

культурных, социальных, экологических проектов) и барьерные – в других (обеспечение 

национальной безопасности). Этим определяются основные приоритетные направления 

взаимодействия региона с федеральным центром. Оренбургская область – это одна из 

ключевых для России территорий с точки зрения сотрудничества со странами 

Центральной Азии, особенно с Республикой Казахстан. 

Через Оренбургскую область проходит оптимальный маршрут строящегося  

российского участка международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. 

Оренбургский участок коридора обладает высокой значимостью не только                 с 

точки зрения реализации транзитного потенциала страны, но и как инфраструктура, 

соединяющая регионы Приволжского федерального округа с Центрально-Азиатскими 

странами. 

Основные показатели социально-экономического положения Оренбургской 

области по итогам 2018 года приведены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 - Основные показатели социально–экономического положения Оренбургской 

области за 2018 год. 
 

Показатели социально–экономического положения 2018 г. в % к 2017 г. 

Индекс промышленного производства х 104,1 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 99 576,4 89,5 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», млн руб. 
65 727,7 113,6 

Грузооборот транспорта, млн т-км  810,0 99,0 

Оборот розничной торговли, млн руб. 307 946,0 102,9 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. м2 общей площади 
911,0 102,1 

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю х 104,3 

Индекс цен производителей промышленных товаров х 145,2 

Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. 13,7 93,8 

Таблица 2 - Индексы производства по видам экономической деятельности Оренбургской 

области за 2018 год. 

  2018г. к 2017г. 

% 

Индекс промышленного производства 104.1 

  в том числе:  

     Добыча полезных ископаемых 103.0 

  в том числе:  

     Добыча угля 13.5 

     Добыча сырой нефти и природного газа 101.4 

     Добыча металлических руд 98.1 

     Добыча прочих полезных ископаемых 103.6 

     Предоставление услуг в области добычи  

     Добыча полезных ископаемых 119.4 

  Обрабатывающие производства 106.0 

  в том числе:  

     Производство пищевых продуктов 99.2 

     Производство напитков 137.0 

     Производство текстильных изделий 86.5 

     Производство одежды 56.7 

     Производство кожи и изделий из кожи 31.4 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

81.9 

     Производство бумаги и бумажных изделий 81.4 

     Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 97.8 

     Производство кокса и нефтепродуктов 92.8 

     Производство химических веществ и химических продуктов 109.1 

     Производство резиновых и пластмассовых изделий 100.9 

     Производство прочей неметаллической минеральной продукции 107.2 

     Производство металлургическое 123.8 

     Производство готовых металлических изделий, кроме машин и   

     оборудования 

116.2 

     Производство электрического оборудования 105.2 

     Производство машин и оборудования, не включенных в другие      76.6 



 

  10 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

     группировки 

     Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 102.6 

     Производство прочих транспортных средств и оборудования 196.4 

     Производство мебели 95.1 

     Производство прочих готовых изделий 118.4 

     Ремонт и монтаж машин и оборудования 115.4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

102.4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

125.3 

   1) Включая субъекты малого предпринимательства. 

 

Таблица 3. Объём отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ 

и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

   

тыс.рублей 

  Январь-декабрь Январь-

декабрь 2018г.                            

в % к                            

январю-

декабрю 

2017г.   

2018г. 2017г. 

    Добыча полезных ископаемых 520429734 360427045 144.4 

В т.ч.:    

      Добыча угля 36035 76992 46.8 

      Добыча сырой нефти и природного газа 441040628 292562996 150.8 

      Добыча металлических руд 28568355 24375993 117.2 

      Добыча прочих полезных ископаемых 11681635 10620513 110.0 

      Предоставление услуг в области    

      Добычи полезных ископаемых 39103081 32790551 119.3 

 

   

Обрабатывающие производства 306960138 266343048 115.2 

В т.ч.:    

      Производство пищевых продуктов 27137646 25773961 105.3 

      Производство напитков 98400 112515 87.5 

      Производство текстильных изделий 7718 5490 140.6 

      Производство одежды 205160 123806 165.7 

      Производство кожи и изделий из кожи 177200 159783 110.9 

 Обработка древесины и производство   

 изделий из дерева и пробки, кроме мебели,  

 производство изделий из соломки и   

 материалов для плетения 

16392 18333 89.4 

     Производство бумаги и бумажных изделий 32543 34967 93.1 

 Деятельность полиграфическая и 

 копирование носителей информации 

73970 65915 112.2 

Производство кокса и нефтепродуктов 82347355 71938672 114.5 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

25320576 23111460 109.6 
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Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

1657443 1542635 107.4 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

14002030 11260702 124.3 

Производство металлургическое 115711620 93051090 124.4 

Производство металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

24105166 22493326 107.2 

Производство электрического 

оборудования 

1605533 1727566 92.9 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

3828978 6766659 56.6 

Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

2065056 2014987 102.5 

Производство прочих транспортных 

средств    и оборудования                                                                         

4306754 2473130 174.1 

Производство мебели 168877 175317 96.3 

Производство прочих готовых изделий 557693 467134 119.4 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 3534028 3025600 116.8 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 

52190366 50233238 103.9 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

10332642 8310687 124.3 

 

 

Отраслевая структура валового регионального продукта 

 

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности отражена в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности 

(в текущих ценах; миллионов рублей)    

Виды экономической деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

(оценка) 

2018 г. 

(прогноз) 

Итого в основных ценах 731277,7 774962,1 772107,3 823091,7 880547,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
62201,0 69948,7 80651,5 80652,1 80873,6 

Рыболовство, рыбоводство 80,2 69,7 82,5 83,5 84,2 

Добыча полезных ископаемых 263406,2 286365,1 266321,5 266325,5 268963,7 

Обрабатывающие производства 88508,4 96034,8 101322,2 135203,0 143275,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
29630,1 28825,8 28305,6 28310,0 28356,0 

Строительство 50176,9 49623,9 53546,6 69531,0 71324,7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

62524,8 59173,0 57151,9 57153,0 57561,5 

Гостиницы и рестораны 7965,8 8116,6 7708,4 7710,0 7734,0 

Транспорт и связь 45335,8 50012,7 47735,3 47738,0 47987,3 

Финансовая деятельность 1230,9 1381,1 1452,1 1454,0 1468,2 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

35482,0 38730,2 39259,2 39260,0 39560,2 
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Виды экономической деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

(оценка) 

2018 г. 

(прогноз) 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное страхование 

32071,1 31904,8 31649,8 31652,0 31796,3 

Образование 21330,6 21419,7 21786,2 21790,0 21958,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
26288,3 27240,5 29427,1 29430,0 29679,3 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
5045,2 6115,5 5707,7 5800 5864,2 

Деятельность домашних хозяйств 0,5 0 0 0 0 

 

 

Социально-экономическое развитие Оренбургской области определено                           

в программе социально-экономического развития Оренбургской до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года, в Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Оренбургской 

области от 20.08.10 г. № 551-пп. Установлены приоритетные направления роста 

экономики, которые легли в основу СиПР Оренбургской области. 

На рисунке 0 представлена структура валового регионального продукта                по 

отдельным видам производств за 2018 год. Большую долю в формировании валового 

регионального продукта составляет промышленность, покрывая 52 % всего ВРП по 

отраслям на территории Оренбургской области. Значимую роль в накоплении ВРП 

региона играет сфера торговли (9 %), а также сельское хозяйство (8 %). 

 

 

Рисунок 1 – Структура валового регионального продукта по отдельным видам 

производств в 2018 году 
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1.2. Экономическая ситуация и перспективы по отраслям 

Основным целевым индикатором экономического развития является показатель 

роста ВРП. Рост ВРП к 2030 году по сравнению с 2008 годом планируется в 2,9 раза. 

На рисунке 2 приведена структура ВРП Оренбургской области, на рисунке 3 – 

основные макроэкономические целевые индикаторы стратегии. 

 

 

Рисунок 2 – Структура ВРП Оренбургской области 

 

 

Рисунок 3 – Основные макроэкономические целевые индикаторы стратегии 
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Рисунок 2 показывает, что к 2030 году в структуре ВРП Оренбургской области 

несколько сократится доля традиционных для региона отраслей – промышленности и 

сельского хозяйства. Однако это будет связано не со снижением объема производства в 

этих отраслях, а с опережающими темпами роста рыночного сектора сферы услуг 

(«прочие» отрасли), а также транспорта и связи. 

На период 2019–2023 годов предполагается небольшое снижение среднегодовых 

темпов роста, что связано с высокой вероятностью социально-экономического кризиса в 

этот период (в соответствие со сценарными условиями. Данный период – начало 

инвестиционного роста в реальном секторе экономики, что отражается в структуре 

инвестиций (максимальный прирост для категории «машины, оборудование, 

транспортные средства»).  

Ключевым целевым индикатором развития промышленности является 

производительность труда: к 2030 году она должна вырасти в 3,5 раза – с 2 до 7 млн руб. 

на одного занятого в год. Такой рост производительности обеспечит возможность 

повышения заработных плат в 2,6 раза – до 48 тыс. руб. в 2030 г. На рисунке 4 

представлены основные индикаторы развития промышленности, рисунке 5 изменение 

структуры промышленности. 

 

Рисунок 4 – Основные индикаторы развития промышленности 

В настоящее время предприятиями промышленного комплекса Оренбургской 

области создается около 56 % валового регионального продукта, на них работает 19% 

занятых в экономике. Высокая значимость развития промышленности с точки зрения 

достижения целевых ориентиров, качества жизни населения области, определяется 

лидирующими позициями в структуре занятости населения, сравнительно высокими 

заработными платами и лидирующими позициями в структуре налоговых поступлений в 

областной бюджет (52 %). 

В случае реализации целевого сценария развития региона и достижения заданных 

значений производительности труда объем промышленного производства вырастет в 2,8 

раза и достигнет в 2030 году 1,1 трлн. руб. 

При сохранении существующей бюджетной системы пропорционально увеличатся 

налоговые поступления в бюджет. Интенсивная технологическая модернизация 
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сокращению занятости в промышленном секторе на 35 тыс. чел. Высвобождению 

рабочей силы в промышленном производстве будет сопутствовать процесс создания 

новых рабочих мест в малом бизнесе, связанном с промышленностью. 

В связи с этим дополнительным целевым индикатором является кардинальное 

увеличение объема производства малого бизнеса в промышленности в 7,9 раз – с 12,7 до 

100 млрд руб. Доля малого бизнеса в общем объеме промышленного производства 

должна составить 9-10 %. Наиболее интенсивный рост малого бизнеса возможен в 

машиностроении, химическом производстве (в части производства потребительской 

продукции), производстве продуктов питания, производстве готовых металлических 

изделии и др. 

Важнейшим направлением деятельности во всех без исключения сферах экономики 

Оренбургской области является внедрение энергосберегающих технологий, 

компенсирующих рост тарифов и снижающих энергозависимость отраслей 

промышленности. По отдельным видам деятельности в промышленности энергоемкость 

может быть снижена более чем на 50% от сегодняшних значений. 

 

Рисунок 5 – Изменение структуры промышленности Оренбургской области к 2030 году 

 

Машиностроение. 

Удельный вес машиностроительного комплекса в общем объеме отгруженной 

продукции обрабатывающих производств в 2018 году составил 9,3 %, на предприятиях 

отрасли занято около 20 % от общей среднесписочной численности работников в 

обрабатывающем секторе, средняя заработная плата примерно соответствует средней по 

обрабатывающим производствам. 

Стратегические направления и проекты в отрасли: 

 приобретение новейших технологий для создания на базе предприятий 

Оренбургской области серийного производства оборудования для металлургического и 

нефтегазоперерабатывающих производств, транспортного машиностроения. 

Формирование на базе высших учебных заведений Оренбургской области кадровой 

школы по данным направлениям, в перспективе – создание инжинирингового центра в 

городах Оренбурге и Орске; 

 разработка и реализация инвестиционных проектов по производству продукции, 

направленной на удовлетворение конечного спроса населения; 
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 развитие аутсорсинга (малого бизнеса), ориентированного на предприятия 

тяжелого и транспортного машиностроения; 

 совершенствование технологий двойного назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса для производства продукции военно-технического 

назначения, в т.ч. на экспорт; 

 развитие производств оборудования для мехатроники, энергосберегающего 

оборудования для промышленности и коммунального хозяйства на базе действующих 

предприятий и пустующих производственных площадок; 

 производство комплектующих изделий для автомобилестроения (прежде всего, 

для сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин). Содействие привлечению 

стратегических, в том числе иностранных, инвесторов; 

 создание в области производственных мощностей, ориентированных на выпуск 

машиностроительной продукции, востребованной в Оренбургской области 

(приоритетные направления – продукция для сферы ЖКХ, строительства, 

сельхозмашиностроение, бытовая техника), силами малых и средних предприятий. 

Металлургический комплекс 

Черная и цветная металлургия являются базовыми отраслями промышленности 

области. Предприятия металлургического комплекса производят 46,8 % всей продукции 

обрабатывающих производств региона и занимают 2-е место по объемам промышленного 

производства, уступая лишь предприятиям ТЭК в структуре промышленности в целом. В 

отрасли занято 33,2 тыс. чел. Заработная плата работников отрасли превышает среднюю 

по обрабатывающим производствам в 1,2 раза, что во многом связано с тяжелыми 

условиями труда. Предприятия черной и цветной металлургии являются 

градообразующими и в ряде случаев осуществляют деятельность в моногородах. 

В цветной металлургии предполагается расширение сырьевой базы за счет 

углубления разработки известных медных и никелевых месторождений и активных 

геологоразведочных работ. Планируется проведение технологической модернизации 

обогатительных производств, что даст возможность увеличения выпуска медно-

цинкового концентрата. Потенциал увеличения производительности имеет также процесс 

выплавки цветных металлов и сплавов (меди и ферроникеля), которое будет достигнуто 

за счет внедрения современных электродуговых технологий. Более широкое вовлечение в 

переработку получат нетрадиционные виды сырья (техногенное сырье и отходы). 

Важнейшим направлением развития отрасли является внедрение 

ресурсосберегающих технологий и снижение негативного воздействия отрасли на 

окружающую среду. 

Добыча и транспортировка углеводородного сырья 

Оренбургская область относится к «старым» нефтедобывающим районам, но 

отличается относительно благоприятными показателями сырьевой базы. Извлекаемые 

запасы нефти сосредоточены в 198 месторождениях и составляют 465,6 млн тонн. 

Теоретическая обеспеченность области запасами нефти составляет 29 лет. В настоящее 

время добыча углеводородов – лидер в структуре промышленности – производит около 

260 млрд руб. продукции или 47 % от всей промышленной продукции области. Занято в 

отрасли более 30 тыс. чел. 

Оренбургское газоконденсатное месторождение является крупнейшим уникальным 

месторождением в Европе и содержит газовый конденсат, сероводород, меркаптаны, 

углекислый газ, гелий и т.д. Месторождение является основным сырьевым источником 
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Оренбургского газохимического комплекса. При наличии в Оренбурге 

газоперерабатывающих мощностей около 40 млрд куб. м в год, загрузка собственным 

сырьем составляет около 17 млрд куб. м. Загрузка газоперерабатывающего завода может 

быть повышена в случае решения вопросов поставки дополнительных объемов газа с 

Карачаганакского месторождения (до 17 млрд. куб. м. газа в год), что потребует 

проведения значительной реконструкции завода.  

Цели и задачи развития добычи углеводородов в Оренбургской области 

определяются в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года 

и со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

 устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители 

соответствующего качества; 

 стимулирование разработки предприятиями области мероприятий по 

энергосбережению в процессе добычи, подготовки, транспортировки добываемого сырья; 

 предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов для 

областных потребителей в результате завышенных внешних обязательств, не 

соотнесенных с ростом внутреннего энергопотребления; 

 представление интересов предприятий Оренбургской области в интеграционных 

органах федеральной власти и Республики Казахстан, других Центрально-Азиатскими 

страна в сфере переработки углеводородного сырья и его транспортировки, включая 

концессионные схемы и схемы соглашений о разделе продукции. 

Большинство действующих нефтяных месторождений области либо уже находятся 

на стадии снижения добычи, либо войдут в нее в стратегическом периоде. Значимой 

проблемой является неполная выработка месторождений и обеспечение экологических 

норм добычи нефти. Одной из ключевых задач развития отрасли является внедрение 

современных методов доработки нефтяных месторождений, в том числе силами малых и 

средних предприятий. 

Важным направлением является замена оборудования на компрессорных станциях, 

магистральных трубопроводов «Союз» (424 км), проходящего через Западный Казахстан 

от Оренбургского газоперерабатывающего завода до компрессорной станции Александр 

Гай в Саратовской области, и «Оренбург – Новопсков» (382 км), газопровода Бухара–

Урал. 

Химическое производство, нефтепереработка и нефтегазохимия 

В настоящее время в области осуществляется первичная переработка нефти, в 

сравнительно небольших объемах производится автомобильный бензин, дизельное и 

авиационное топливо, а также смазочные масла. Основные объемы химической отрасли 

выпускаются как побочные продукты газопереработки (сера) и металлургического 

производства (медный купорос, серная кислота, азотные удобрения). Другая часть 

продукции выпускается малыми и средними предприятиями (лакокрасочные материалы, 

полимерные пленки, трубопроводы и др.). 

Целевой сценарий развития химического комплекса связан с реализацией проекта 

по строительству предприятий, производящих полиэтилен и полипропилен и работающих 

на продукции Оренбургского газоперерабатывающего комплекса. Строительство таких 

заводов позволит существенно снизить затраты на сырье и сформирует потенциал для 

того, чтобы химический комплекс стал одним из лидеров развития экономики области. 

Внедрение и совершенствование технологий углубленной переработки нефти 

позволит не только расширить возможности предприятий по производству бензина и 

дизельного топлива (в том числе, по стандартам EURO 4–7), но и откроет новые 
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возможности в развитии производства пластичных и консервационных смазок, 

тонкопленочных, защитных покрытий, восковых составов, смазочно-охлаждающих 

жидкостей и смазочных масел широкого назначения. 

Высокую значимость с точки зрения охраны окружающей среды имеют проекты, 

направленные на повышение степени переработки сырья и возможности повторного 

использования отходов производства, особенно в монопрофильных городах. 

Агропромышленный комплекс 

Под агропромышленным комплексом (далее – АПК) подразумевается система 

видов экономической деятельности, включающая производство, хранение и 

транспортировку сельскохозяйственной продукции, переработку и производство 

продуктов питания и сырья для других отраслей промышленности, маркетинг и сбыт, 

логистику и другие смежные отрасли. 

Пищевая промышленность занимает 4-е место среди обрабатывающих отраслей, и 

производительность труда в ней существенно выше, чем в сельском хозяйстве. В 

настоящее время потенциал развития пищевой промышленности в значительной мере 

недоиспользуется. Предприятия, расположенные в области, производят продукцию, в 

большинстве своем, потребляемую на территории региона. 

Проектное сотрудничество органов власти и бизнеса в сфере АПК будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. Создание высокодоходных овощеводческих хозяйств в пригородных зонах 

городов Оренбурга, Орско-Новотроицкой агломерации, Бузулука, использующих 

современные системы ведения хозяйства (капельное орошение), ориентированных на 

вывоз продукции за пределы области; развитие бахчевых хозяйств на юге области. 

Внедрение в этих хозяйствах технологий глубокой заморозки овощей и фруктов 

(внедрение метода «шоковой заморозки», позволяющего получить качественную 

продукцию высокого ценового сегмента). Целевыми рынками для данных хозяйств 

являются крупные агломерации и промышленные города Поволжья, Урала, Западной 

Сибири. 

2. Создание крупного предприятия овощеконсервной промышленности, 

работающего как на местном, так и на привозном сырье с широкой географией рынка (на 

транзитном потоке овощей и фруктов из Центральной Азии, главным образом, из 

Ферганской долины). Наиболее перспективные территории для создания такого 

предприятия – Соль-Илецкий район и Орско-Новотроицкая агломерация (в случае, если 

будет улучшено качество казахского участка дороги Актюбинск-Орск). 

3. Разработка и производство новых диетических, специализированных, 

обогащенных витаминами, минеральными веществами и микроэлементами экологически 

чистых продуктов питания в высоком ценовом сегменте. Привлечение инвестиций в уже 

существующие производства, либо строительство новых предприятий. 

4. Создание предприятия по производству пектина из растительного сырья 

Оренбургской области и на базе технологий, разработанных научно-исследовательским 

комплексом региона. 

5. Развитие сервисных компаний в сельском хозяйстве, работающих в том числе по 

модели аутсорсинга, – создание «мобильных бригад», не привязанных к конкретному 

земельному участку, которым владельцы земли заказывают услуги по распашке, 

агрономической (или зоотехнической) работе, уборке урожая, поиску и закупке кормов, 

семенного материала и пр. Еще одним направлением развития аутсорсинга в сельском 
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хозяйстве является создание информационных центров, предоставляющих необходимые 

данные для принятия решений в сфере сельскохозяйственного производства. 

6. Развитие и укрепление материально-технической базы сети заготовительных 

пунктов и развитие системы потребительской кооперации. Одним из направлений 

реализации этого проекта является участие Правительства области в софинансировании 

инвестиционных проектов предприятий. Имеющийся опыт создания таких комплексов 

позволяет уже сейчас говорить о снижении себестоимости производимой продукции. 

7. Создание условий по привлечению инвесторов для строительства предприятия 

по производству биоразлагаемой упаковочной продукции. 

Строительный комплекс 

Стратегические направления и проекты в отрасли: 

 развитие материальной базы строительного комплекса, с целью обеспечения 

потребности областного рынка в современной, конкурентоспособной продукции; 

 строительство цементного завода, предприятия по производству облицовочного 

материала и завода по изготовлению мелкоразмерных блоков и изделий из 

армированного газобетона в пос. Акбулак с участием иностранных инвесторов; 

 строительство заводов по производству новых строительных материалов, 

газобетонных изделий для комплектного малоэтажного строительства в г. Оренбурге. 

Основная задача панельного домостроения – переход к сериям нового поколения с 

использованием облегченных конструкций и современных экологически чистых 

материалов (мини-ДСК; развитие и реконструкция производства сборного железобетона 

и изделий крупнопанельного домостроения в городах Оренбург, Новотроицк, Орск). 

Переход к массовому малоэтажному строительству требует налаживания широкого 

выпуска средств малой механизации строительных работ (миксеры, подъемные 

устройства, электропилы и т.п.), поскольку значительный объем этого строительства 

может осуществляться небольшими строительными бригадами, а также «самостроем». 

Производство этой техники могут взять на себя малые и средние предприятия.  

Строительство объектов социальной инфраструктуры (культуры, спорта, 

здравоохранения, образования, бытового обслуживания) с учетом неравномерного спроса 

в течение 20-летнего периода со стороны различных возрастных и социальных групп 

населения также требует трансформации и перехода на строительство объектов 

модульного и многоцелевого назначения, в том числе зданий комплектной поставки. 

 

Транспортно-логистический комплекс 

Для реализации стратегии социально-экономического развития области будет 

сформирован современный транспортно-логистический комплекс, отвечающий 

потребностям роста качества жизни и обеспечивающий развитие внутри и 

межрегиональных, а также межгосударственных хозяйственных связей. 

Решение этой задачи будет опираться на использование геостратегического 

преимущества области, по территории которой проходят железнодорожные и 

автомобильные маршруты (ответвления) сухопутных Евроазиатских международных 

транспортных коридоров «Запад – Восток», «Север-Юг» и «Европа – Западный Китай». 

Они обеспечивают связи России и Европы с перспективными мировыми экономическими 

лидерами Восточной и Центральной Азии, являясь также важными направлениями 

российских межрегиональных и экспортно-импортных грузопотоков. Высокий 

транзитный потенциал области станет важным стратегическим фактором роста 
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инвестиционной привлекательности проектов развития транспортно-логистической 

инфраструктуры и экономики в целом. 

Для создания условий устойчивого социально-экономического развития области по 

инновационному сценарию будет обеспечено комплексное развитие опорной 

транспортной сети. 

Для освоения в области перспективных внутрироссийских и международных 

грузопотоков на железнодорожном транспорте ОАО «РЖД» планируются к реализации 

проекты по строительству вторых путей и электрификации участка Оренбург – 

Красногвардеец – Сенная, строительству и восстановлению разъездов на направлении 

Пугачевск – Ершов – Озинки – Раз.Уютный – Илецк, строительству новой приграничной 

станции в Орске (Никель). Это позволит сформировать двухпутный альтернативный 

широтный маршрут Карталы – Орск – Оренбург – Красногвардейск 2-й – Сенная для 

грузов железнодорожного транзита из западного Китая в Европу с обходом загруженных 

участков Транссиба и существенно усилит одно из важных транспортно-логистических 

направлений «Кузбасс – Азово-Черноморский транспортный узел», а также позволит 

обеспечить стратегические потребности в перевозках Орско-Новотроицкой агломерации. 

На направлении нового международного коридора «Европа – Западный Китай» на 

условиях государственно-частного партнерства должен быть построен участок дороги 

категории А1 «Казань – Оренбург – граница с Республикой Казахстан (на Актобе)», 

скоростного автомобильного маршрута Санкт-Петербург – Вологда – Йошкар-Ола – 

Казань – Оренбург – граница Республики Казахстан (на Актобе). 

Также намечается реконструкция участков автодорог Самара – Оренбург (подъезд 

к г. Оренбургу от автодороги М-5 «Урал»), Оренбург – Илек – граница Республики 

Казахстан (на Уральск). При развитии опорной сети дорог, в первую очередь входящих в 

состав международных транспортных коридоров, будет обеспечен свободный проезд по 

ним автотранспортных средств с нагрузкой на ось в 11,5 тонны и общей массой до 44 

тонн, что соответствует требованиям международного транзита грузов. 

Формирование опорной сети автомобильных дорог должно быть подкреплено 

развитием автодорожной сети регионального и местного значения. Это создаст 

транспортный каркас развития экономики и системы расселения, обеспечит надежность 

производственно-транспортных связей и повысит транспортную доступность территории. 

Намечена реконструкция автодороги Оренбург – Орск – Шильда – граница Челябинской 

области, обеспечивающей, кроме потребностейвнутриобластного сообщения, связь 

между формируемыми скоростными автотранспортными маршрутами МТК «Европа – 

Западный Китай» и «Москва – Нижний Новгород – Казань – Челябинск – граница с 

Республикой Казахстан». Будут реконструированы автодороги Бугульма – граница 

Республики Казахстан (на Уральск) с обходом г. Бугуруслана, Оренбург – Уфа, Илек – 

Ташла – Соболево и ряд других. Предусмотрена комплексная модернизация и развитие 

дорожной сети в крупнейших транспортных узлах – Оренбургской и Орско-

Новотроицкой агломерациях. 

На магистральных дорогах будут внедрены компоненты интеллектуальных 

транспортных систем, обеспечивающие эффективное управление транспортными 

потоками, оперативное оповещение водителей о дорожных условиях, безопасность 

движения, управление ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий и 

другие современные функции. 

Для повышения транспортной доступности будет реализована областная целевая 

программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по 

дорогам с твердым покрытием» на 2010 - 2020 годы. Основная цель программы - 



 

  21 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

обеспечение круглогодичной связи населенных пунктов с районными и областным 

центрами и опорной сетью по дорогам общего пользования с твердым покрытием, 

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни сельского населения. Будет 

усовершенствовано также качество местной сети с переходом на улучшенные дорожные 

покрытия. 

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта планируется проводить в 

первую очередь за счет комплексного развития аэропортов федерального значения 

Оренбурга и Орска, где планируется создание современных терминальных комплексов. 

Это обеспечит эффективные воздушные связи области с городами России и зарубежьем. 

Предусматривается сбалансированное развитие всей инфраструктуры воздушного 

транспорта, включая системы аэронавигационного и метеорологического обслуживания 

полетов воздушных судов, их топливообеспечения, технического обслуживания и 

ремонта, медицинского обеспечения полетов, бортового и неавиационного сервиса в 

аэропортах. 

В аэропортах Оренбурга и Орска предусматривается реконструкция взлетно-

посадочных полос, аэровокзальных комплексов.  

По результатам анализа перспектив экономического развития Оренбургской 

области выявлено, что наиболее динамично развивающимися направлениями отмечаются 

добыча и транспортировка углеводородного сырья, а также металлургия. В связи с этим 

необходима разработка технических решений, при реализации которых появится 

возможность обеспечить надежное функционирование энергосистемы Оренбургской 

области при росте спроса на электрическую энергию и мощность. 

 

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Оренбургской области. 

2.1. Характеристики энергосистемы 

Энергосистема Оренбургской области граничит с энергосистемами субъектов 

Российской Федерации: Самарской области, Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Челябинской области и энергосистемой сопредельного государства - 

Республики Казахстан. 

Оренбургская энергосистема входит в состав Объединенной энергосистемы Урала. 

Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой осуществляется Филиалом АО 

«СО ЕЭС» ОДУ Урала и Филиалом АО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ. 

Энергосистема области вытянута в широтном направлении с запада на восток на 

800 км, с севера на юг от 80 до 300 км. 

На территории Оренбургской области находятся следующие субъекты 

электроэнергетики: 

Субъект оперативно-диспетчерского управления - Оренбургское РДУ. 

Генерирующие компании и собственники объектов генерации: 

 Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» - «Ириклинская ГРЭС», 

 ПАО «Т Плюс», 

 ООО «Авелар Солар Технолоджи», 

 АО «Уральская Сталь», 

 ПАО «Гайский ГОК», 

 ПАО «Фортум», 

 АО «Солнечный ветер». 

Электросетевые и сбытовые компании. 
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На территории Оренбургской области осуществляют деятельность                          

56  организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии. Наиболее 

крупными из них являются: 

 филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Оренбургское предприятие МЭС», 

 филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», 

 АО «Оренбургнефть», 

 Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», 

 Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

 Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

 ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ГУП «ОКЭС»), 

 АО «Оборонэнерго», 

 ООО «Электросетевая компания». 

Гарантирующие поставщики: 

 АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Оренбургский филиал), 

 АО «Оренбургсельэнергосбыт»  

 ООО «Русэнергосбыт» (Южно-Уральский филиал). 

Энергосбытовые организации: 

 АО «Межрегионэнергосбыт», 

 ООО «Марэм+», 

 ООО «МечелЭнерго», 

 ООО «Транснефтьэнерго», 

 ООО «Русэнергоресурс», 

 ЗАО «Энергопромышленная компания», 

 ООО «Гарант». 

2.2. Динамика потребления электрической энергии 

Максимум потребления электрической энергии Оренбургской области с 1991 года 

был зафиксирован в 1991 году и составлял 16,517 млрд кВт·ч. 

Объем потребления электрической энергии Оренбургской области за 2018 год 

составил 15, 994   млрд кВт·ч. 

Динамика потребления электрической энергии Оренбургской области за период 

2014–2018 годов представлена в таблице 5 и на рисунке 6. 

Таблица 5 - Динамика потребления электрической энергии Оренбургской области за 

2014–2018 годы 

Электрическая энергия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Потребление млн кВт·ч 15 625 15 631 15 685 15 612 15 994 

Абсолютный прирост млн кВт·ч 43 6 54 - 73 382 

Среднегодовые темпы 

прироста 
% 0,28 0,04 0,34 -0,47 2,4 

 



 

  23 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

 
 

 

Рисунок 6 – Динамика потребления электрической энергии Оренбургской области за 

2014–2018 годы 

 

Потребление электрической энергии в 2018 году выросло относительно 2017 года. 

Динамика потребления электрической энергии по месяцам в течение 2018 года 

приведена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7– Динамика потребления электрической энергии Оренбургской области в 

течение 2018 года 
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2.3. Структура потребления электрической энергии 

По наличию крупных потребителей электроэнергии, фактически определяющих 

структуру электропотребления в Оренбургской области, прослеживается четкая 

специализация энергорайонов: 

 Восточный энергорайон – черная и цветная металлургия, машиностроение, 

обрабатывающие производства; 

 Западный энергорайон – добыча, первичная подготовка и транспортировка 

нефти. 

Структура электропотребления Оренбургской области по основным группам 

потребителей в 2018 году приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура потребления электрической энергии Оренбургской области по 

видам экономической деятельности в 2018 году 

 

Структура потребления электроэнергии Оренбургской области по видам 

экономической деятельности за период 2014–2018 годов представлена в таблице               

6 и на рисунке 9 . 

Таблица 6 - Структура потребления электроэнергии Оренбургской области в  

2014–2018 годах, млн кВт·ч 
 

Потреблено электроэнергии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

всего 15625 15631,2 15685 15612 15994 

в том числе по видам экономической деятельности 

добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды, 

66%

городское и сельское население, 12%

потери в 

электрических 

сетях, 9%

транспорт и связь, 

6%

другие виды экономической 

деятельности, 3%

оптовая и розничная торговля, 2%

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  , 1%

строительство, 1%
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Потреблено электроэнергии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

10138,6 10169,7 10281,2 10078 10 324 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство   
197,7 192,5 194,6 151,4 153 

строительство 146,1 147,5 149,1 75,9 76,8 

оптовая и розничная торговля 357,9 350,9 338,3 354,8 361,8 

транспорт и связь 1002,7 1008,6 1019,7 886 907 

другие виды экономической деятельности 511,6 518,3 524 526 537,4 

городское и сельское население 1868,5 1885 1804,6 2170 2228 

потери в электрических сетях 1402 1358,7 1373,6 1370 1406 
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Рисунок 9 – Структура потребления электроэнергии Оренбургской области по видам экономической деятельности в 2014–2018 годах 
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2.4. Основные крупные потребители электрической энергии 

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии на 

территории Оренбургской области и динамика их потребления электрической 

энергии приведены в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 - Перечень основных потребителей электрической энергии на 

территории Оренбургской области 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Место расположения 

(адрес) 
Вид деятельности 

1  АО «Оренбургнефть» 
461040, г. Бузулук, 

ул. Магистральная, 2 

Добыча и разработка нефти и 

газа 

2  
ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

620000, г. Екатеринбург, 

а/я 63, ул. Клары Цеткин, 

14 

Транспортировка природного 

газа по магистральным 

газопроводам, поставка его 

потребителям; развитие и 

эксплуатация газотранспортных 

систем 

3  
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

460058, г. Оренбург, 

ул. Чкалова, 1/2 

Добыча, переработка и 

транспортировка 

углеводородного сырья 

4  
ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

462407, г. Орск, 

ул. Гончарова, 1а 

Нефтеперерабатывающее 

предприятие, производит 

автобензины, дизельное 

топливо, авиакеросин, битум, 

мазут 

5  

ООО «Медногорский 

медно-серный комбинат» 

(ООО «ММСК») 

462270, Оренбургская 

область, г. Медногорск, 

ул. Заводская, 1 

Переработка медных 

концентратов, медные руд, 

клинкера производства 

цинковых заводов, производство 

черновой меди и серной 

кислоты 

6  ПАО «Гайский ГОК» 

462630, Оренбургская 

область, г. Гай, ул. 

Промышленная 1 

Разработка полезных 

ископаемых, добыча цветных 

металлов, меди и цинка. 

7  

Южно-Уральская 

железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» 

454091, Челябинск, 

пл. Революции, 3 

Перевозка грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом, 

обслуживание инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

8  

Куйбышевская железная 

дорога – филиал ОАО 

«РЖД» 

443030, Самара, 

Комсомольская пл., 2/3 

Перевозка грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом, 

обслуживание инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

9  

АО «Орский 

машиностроительный 

завод» (АО «ОМЗ») 

462431, г. Орск, 

ул. Крупской, 1 

Производство замков для 

бурильных труб и 

комплектующих деталей для 

нефтепромыслового 

оборудования, газовых баллонов 

различного назначения. 

10  

АО «Транснефть — 

Приволга», 

«Бугурусланское 

районное 

нефтепроводное 

управление» 

(Бугурусланское РНУ) 

461634, г. Бугуруслан, 

ул. Белинского, 54 

Транспортировки нефти по 

трубопроводной системе 
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№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Место расположения 

(адрес) 
Вид деятельности 

11  
ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт» 

450001, г. Уфа, 

ул. Цюрупы, 16 

Разведка и добыча нефти и газа, 

производство нефтепродуктов и 

нефтехимической продукции 

12  ЗАО «ОРМЕТ» 
462432, г. Орск, 

ул. Андреева, 11 

Добыча и переработка медных и 

медно-цинковых руд 

месторождений области 

13  

ООО "ТД "ГЗОЦМ" 

Гайский завод по 

обработке цветных 

металлов 

462630, Оренбургская 

обл., г. Гай, проезд 

Технологический, 119 

Выпуск медного, латунного, 

медно-никелевого и никелевого 

проката, литейных латуней и 

бронз. 

14  
ЗАО «Завод 

синтетического спирта» 

462402, г. Орск, 

ул. Тобольская, 5 
Выпуск изопропилового спирта 

15  АО «ПО «Стрела»  
460005, г. Оренбург, 

ул. Шевченко, 26 

Продукция военного и 

авиационного назначения, 

сельскохозяйственная техника, 

теплосберегающее 

оборудование, товары народного 

потребления 

16  
ООО «Оренбургский 

радиатор» 

460441, г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, 175 

Проектирование и производство 

радиаторов для легковых и 

грузовых автомобилей, 

сельхозтехники, спецтехники 

17  

Оренбургский 

Локомотиворемонтный 

завод филиал АО 

«Желдорреммаш» 

460009, г. Оренбург, 

ул. Ткачева, 8 

Ремонт маневровых тепловозов 

ЧМЭ-3 и магистральных 

тепловозов 2ТЭ-10 

18  

ОАО 

«Машиностроительный 

концерн ОРМЕТО-

ЮУМЗ» 

462403, г. Орск, проспект 

Мира, 12 

Предприятие тяжелого 

машиностроения, производство 

перегрузочно-усреднительного 

оборудования 

19  
АО «Механический 

завод» 

462403, г. Орск, проспект 

Мира, 4 

Производство продукции для 

военного назначения,  

нефтепромысловой отрасли 

20  
ПАО «Уральский 

бройлер» 

461431, Оренбургская 

область, Сакмарский 

район, Татаро-

Каргалинский сельсовет 

Птицеводческое хозяйство 

21  ООО «Орск Водоканал» 
462431, г. Орск, 

ул. Крупской, 15 

Обеспечение населения,  и 

организаций питьевой и 

технической водой 

22  
ООО «Оренбург 

Водоканал» 

460001, г. Оренбург, 

ул. Потехина, 41 
Водоснабжение и водоотведение 

 

Таблица 8 - Динамика электропотребления крупных промышленных потребителей 

Оренбургской области за 2014–2018 годы, млн кВт·ч 

№ 

п.п. 
Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г. 

1 АО «Оренбургнефть» 1601,87 1607,82 1641,09 2210,1 943,30 

2 
ООО «Газпромтрансгаз 

Екатеринбург» 
36,03 82,90 19,22 68,1 

        

134,7    
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№ 

п.п. 
Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г. 

3 
ООО «Газпромдобыча 

Оренбург» 
2171,49 2158,66 2159,19 2079,1 1978,7 

4 ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 228,12 259,54 275,70 272,65 328,7 

5 

ООО «Медногорский медно-

серный комбинат» (ООО 

«ММСК» 

110,37 115,40 114,73 116,81 
        

128,3    

6 ПАО «Гайский ГОК» 567,9 593,2 591,3 576,4 566,6 

7 
Южно-Уральская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД» 
350,45 334,39 337,68 339,7 

        

342,1    

8 
Куйбышевская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД» 
359,46 293,51 230,84 237,02 

        

258,7    

9 

АО «Орский 

машиностроительный завод» 

(АО «ОМЗ») 

57,62 57,84 55,75 55,99 
         

56,9    

10 

АО «Транснефть — 

Приволга», «Бугурусланское 

районное нефтепроводное 

управление» (Бугурусланское 

РНУ) 

48,59 42,73 41,37 42,65  41,9 

11 
ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт» 
14,86 8,24 7,65 8,27  8,1 

12 ЗАО «ОРМЕТ» 28,76 28,41 6,89 5,76 
           

5,3    

13 

ООО "ТД "ГЗОЦМ" Гайский 

завод по обработке цветных 

металлов 

0,3 0,77 1,40 1,12 
           

1,6    

14 
ЗАО «Завод синтетического 

спирта» 
19,95 19,08 19,54 22,09 

         

22,0    

15 АО «ПО «Стрела»  64,79 68,7 71,64 71,03 
         

31,1    

16 
ООО «Оренбургский 

радиатор» 
11,07 9,26 9,27 9,29 

           

9,2    

17 

Оренбургский 

Локомотиворемонтный завод 

филиал АО «Желдорреммаш» 

13,8 12,40 11,78 11,26 
         

13,0    

18 
ОАО «Машиностроительный 

концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
99,21 95,40 88,12 88,3 

         

54,7    

19 АО «Механический завод» 18,65 28,07 28,88 28,01 
         

43,4    

20 ПАО «Уральский бройлер» 15,16 14,77 13,89 13,87 
         

16,6    

21 ООО «Орск Водоканал» 44,56 38,00 42,03 41,20 
         

39,2    

22 ООО «Оренбург Водоканал» 47,04 44,77 42,98 43,13 42,4 
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2.5. Динамика изменения максимума нагрузки 

Исторический максимум потребления электрической мощности 

Оренбургской энергосистемы 2669 МВт был зафиксирован в 1991 году. 

Собственный максимум потребления электрической мощности 

Оренбургской энергосистемы в 2018 году составил 2294 МВт. 

Динамика изменения собственных максимумов потребления электрической 

мощности Оренбургской энергосистемы за период 2014–2018 годов представлена в 

таблице 9 и на рисунке 10. 

Таблица 9 - Динамика максимумов потребления электрической мощности 

Оренбургской энергосистемы за 2014–2018 годы 

Электрическая мощность 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Потребление МВт 2 327 2 288 2 315 2251 2294 

Абсолютный прирост МВт 19 -39 27 - 64 43 

Среднегодовые темпы 

прироста 
% 0,82 -1,68 1,18 -2,76 1,9 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика максимумов потребления электрической мощности 

Оренбургской энергосистемы за 2014–2018 годы 

 

2.6. Динамика потребления тепловой энергии 

В таблице 10 приведена динамика отпуска тепловой энергии ПАО «Т Плюс» 

и Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер  РАО – Электрогенерация» и 

станциями промышленных предприятий за период 2014–2018 годы. 

2,327
2,288

2,315

2251 2294

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2014 2015 2016 2017 2018

МВт

Год



 

  31 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Таблица 10 - Динамика отпуска тепловой энергии ПАО «Т Плюс» и Филиала 

«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и станциями промышленных 

предприятий  

 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ПАО «Т Плюс» 9 680,00 9 233,20 9 244,20 9 253,31 9 262,79 

Орская ТЭЦ-1 1 678,60 1 582,20 1 579,10 1 541,58 1 505,22 

Сакмарская ТЭЦ 2 970,20 2 933,00 2 947,90 3 012,47 3 155,63 

Каргалинская ТЭЦ 3 846,50 3 571,10 3 574,40 3 555,07 3 529,36 

Медногорская ТЭЦ 195,30 179,30 185,20 178,59 191,19 

Котельные 989,40 967,60 957,60 965,60 881,40 

АО «ИнтерРАО – 

Электрогенерация» 
120,640 111,308 98,586 16,530 

12,39 

Ириклинская ГРЭС 120,640 111,308 98,586 16,530 12,39 

ПАО «Гайский ГОК» 576,3 532,8 546,3 485,244 487 

Гайская ТЭЦ 576,3 532,8 546,3 485,244 487 

АО "Уральская Сталь" 1695,6 1507,7 1512,6 708,404 850 

ТЭЦ Уралсталь 1695,6 1507,7 1512,6 708,404 850 

 

Структура расхода тепловой энергии организациями всех видов 

экономической деятельности за 2014–2018 годы (представлена на рисунке 01). 

 

Рисунок 11–Структура потребления тепловой энергии Оренбургской области по 

видам экономической деятельности в 2018 году 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Оренбургской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличилась выработка тепловой энергии на 1,4 %. 

Производство тепловой энергии в 2018 году распределилось следующим 

образом: тепловая энергия, отпущенная тепловыми электростанциями – 53,7 %, 

котельными – 31,6 %, промышленными утилизационными установками – 14,7 %. В 

2018 году по сравнению с 2017 годом снизился отпуск тепловой энергии 

тепловыми электростанциями на 1,5 %, котельными – на 6,5 %. 

2.7. Источники и основные крупные потребители тепловой энергии 

Перечень крупных потребителей тепловой энергии Оренбургской области, 

включая системы теплоснабжения крупных муниципальных образований, 

определяется объемами потребления горячей воды и пара. 

Структура установленной электрической мощности электростанций  

ПАО «Т Плюс» указаны в таблице 11. 

Структура установленной электрической и тепловой мощности  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» приведена в таблице 12. 

 

Таблица 11 - Структура установленной электрической мощности электростанций 

ПАО «Т Плюс» на 01.01.2019 

Наименование электростанции 
Установленная электрическая мощность, 

МВт 

Орская ТЭЦ-1 195 

Сакмарская ТЭЦ 460 

Каргалинская ТЭЦ 270 

Медногорская ТЭЦ 4 

Державинская СЭС 5 

Оренбургская СЭС-5 10 

Оренбургская СЭС 45 

Сорочинская СЭС 60 

 

Таблица 12 - Структура установленной электрической и тепловой мощности  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 01.01.2019 

Организация 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 

Ириклинская ГРЭС 2430 120 

Ириклинская ГЭС 30  

Итого по АО «Интер РАО –

Электрогенерация» 
2460 120 

 

Таблица 13 - Структура установленной электрической и тепловой мощности  

АО «Уральская Сталь» на 01.01.2019 

Организация 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 

ТЭЦ Уралсталь 172 482 
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Таблица 14 - Структура установленной электрической и тепловой мощности  

ПАО «Гайский ГОК» на 01.01.2019 

Организация 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 

Гайская ТЭЦ 24 580 

 

Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии на территории 

Оренбургской области приведен в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии филиала 

ПАО «Т Плюс» 

№ п/п Наименование потребителя 
Потребление тепловой 

энергии, Гкал/год 

в т.ч. потребление 

от ТЭЦ, Гкал/год 

Потребители тепловой энергии в паре 

1 ОАО «Газпром добыча Оренбург» 3765,531 3765,531 

2 ЗАО ЖБИ «Степной» 5,422 5,422 

3 ООО ТД «ОССК» 8,304 8,304 

4 ОАО МК «ОРМЕТО ЮУМЗ» 26,598 26,598 

5 ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 224,604 224,604 

6 
ОАО «Медногорский медно-серный 

комбинат» 
5,544 5,544 

7 ЗАО «Силикатный завод» 23,736 – 

Потребители тепловой энергии в горячей воде 

1 ОАО «Газпром добыча Оренбург» 13,159 13,159 

2 ООО «Газпром энерго» 13,966 13,966 

3 ГБУЗ «ООКБ» 11,69 11,69 

4 
ОАО «Орский машиностроительный 

завод» 
28,991 28,991 

5 ОАО МК «ОРМЕТО ЮУМЗ» 38,599 38,599 

6 ОАО «Механический завод» 17,244 17,244 

7 ООО «ОКТК» 2041,679 1480,907 

8 ООО «МКТК» 136,407 109,427 

9 Население г. Орска 1260,765 948,787 

 

Перечень источников тепловой генерации на территории Оренбургской 

области по состоянию на 01.01.2019 с указанием их тепловой и электрической 

мощности, года ввода в эксплуатацию приведен в таблице 16. 

 



 

  34 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Таблица 16 - Характеристики источников тепловой генерации на территории Оренбургской области по состоянию на 01.01.2019 
Электростанция Котлы Турбины 

Наименование 
У

ст
ан

о
в
л
ен

н
ая

 

м
о
щ

н
о
ст

ь 
Вид 

топлива 

С
т.

 н
о
м

ер
 

Тип котла 

П
ар

о
п

р
о
и

зв
о
д

и

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Д
ав

л
ен

и
е 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

Г
о
д

 в
в
о
д

а 
в
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

С
т.

 н
о
м

ер
 

Тип турбины 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 

м
о
щ

н
о
ст

ь 

Г
о
д

 в
в
о
д

а 
в
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

ю
 

МВт т/час МПа С0 МВт 

ПАО «Т Плюс» 

Орская ТЭЦ-1 195 газ, мазут 

10 ТГМ-84 420 14 550 1964 9 ПТ-65/75-130/13 65 1993 

11 ТГМ-84 420 14 550 1964 10 ПТ-65/75-130/13 65 1997 

12 ТГМ-84 420 14 550 1965 11 ПТ-65/75-130/13 65 2002 

13 ТГМ-84Б 420 14 550 1974     

Сакмарская ТЭЦ 460 газ, мазут 

1 ТГМ-84А 420 14 560 1969 1 ПТ-65-130/13 65 1969 

2 ТГМ-84А 420 14 560 1970 2 ПТ-65/75-130/13 65 1969 

3 ТГМ-84Б 420 14 560 1971 3 Т-50-130 50 1972 

4 ТГМЕ-464 500 14 560 1985 4 Т-60/65-130 60 1973 

5 ТГМЕ-464 500 14 560 1986 5 Т-110/120-130-4 110 1985 

     
 

6 Т-110/120-130-4 110 1986 

Каргалинская ТЭЦ 270 газ 

1 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1973 1 ПТ-60-130/13 60 1973 

3 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1974 2 Р-50-130/13 50 1974 

4 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1976 3 Р-50-130/13 50 1974 

5 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1977 4 ПТ-60-130/13 60 1977 

6 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1978 5 Р-50-130/13 50 1977 

7 БКЗ-420-140НГМ 420 14 560 1980 - - - - 

Медногорская ТЭЦ 4 Газ, мазут 

1 Баккау-Вольф 35 3,6 425 2006 1 Р-4-12/1,2 4 2006 

2 Баккау-Вольф 35 3,6 425 2006 - - - - 

3 ГМ-50М 50 1,4 250 2006 - - - - 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Ириклинская 

ГРЭС 
2430 газ, мазут 

1а ПК-41-1 475 25,5 545 1970 1 К-300-240 300 1970 

1б ПК-41-1 475 25,5 545 1970     

2а ПК-41-1 495,5 25,5 545 1970 2 К-330-240-6МР 330 2016 
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2б ПК-41-1 496,5 25,5 545 1970     

3а ТГМП-114 475 25,5 545 1970 3 К-300-240 300 1981 

3б ТГМП-114 475 25,5 545 1970     

4а ТГМП-114 475 25,5 545 1972 4 К-300-240 300 1972 

4б ТГМП-114 475 25,5 545 1972     

5 ТГМП-314 950 25,5 545 1972 5 К-300-240 300 1972 

6 ТГМП-314 950 25,5 545 1974 6 К-300-240 300 1974 

7 ТГМП-314 950 25,5 545 1978 7 К-300-240 300 1978 

8 ТГМП-314 950 25,5 545 1979 8 К-300-240 300 1979 

Электростанции промышленных предприятий 

ТЭЦ АО «Уральская 

сталь» 
172 

природный, 

коксовый, 

доменный 

газы 

1 Комбайшен 160 32,5 425 1950 1 АП-25-2 25 1951 

2 Комбайшен 160 32,5 425 1951 2 Р-12-90/31 12 1978 

3 ТП-230-2М 250 110 540 1958 3 ВТ-25-4 25 1958 

4 ТП-13 220 110 540 1960 4 ВПТ-50-2 50 1964 

5 ТП-13Б 220 110 540 1963 5 ПТ-60-90/13 60 1969 

6 ТП-13Б 220 110 540 1967     

7 ТП-13Б 220 110 540 1970     

ТЭЦ ПАО «Гайский 

ГОК» 
24 газ, мазут 

1 А-110 90 3,7 450 1964 1 Р-6-35/5/1,2М 6 1964 

2 А-110 90 3,7 440 1964 2 Р-6-3,4/0,1 6 1964 

3 БКЗ-75-39ГМА 75 3,7 440 1975 3 Р-6-3,4/0,5-1 6 1964 
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2.8. Структура установленной электрической мощности 

Структура установленной мощности электростанций свыше 5 МВт                               

на территории Оренбургской области по состоянию на 01.01.2019 приведена                        

в таблице 17 и на рисунке 12. 

Таблица 17 - Структура установленной мощности электростанций на территории 

Оренбургской области 

Наименование объекта 
Установленная мощность, 

МВт 
Структура, % 

ВСЕГО, в т.ч.: 3780,0 100 

АЭС - - 

ТЭС, в т.ч.: 3555 94 

КЭС 2430  

из них ПГУ - - 

ТЭЦ 1125  

из них ПГУ и ГТ-ТЭЦ - - 

ГЭС 30 0.8 

Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии (НВИЭ), в т.ч.: 
195,0 5,2 

Мини ГЭС - - 

Гео ТЭС - - 

Солнечные ЭС 195  

Прочие Менее 5 МВТ - 

 

Суммарная установленная мощность электростанций Оренбургской 

энергосистемы по состоянию на 01.01.2019 составляет 3780,0 МВт, которые 

принадлежат следующим организациям: 

 АО «Интер РАО – Электрогенерация» принадлежит две электростанции 

Ириклинская ГРЭС и Ириклинская ГЭС, суммарной мощностью 2460 МВт. 

 ПАО «Т Плюс» владеет четырьмя электростанциями (ТЭЦ) суммарной 

установленной мощностью 929 МВт. 

 Электростанции на балансе потребителей: 172 МВт - АО «Уральская сталь» 

и 24 МВт - ПАО «Гайский ГОК». 

 ПАО «Т Плюс» принадлежат солнечные электростанции суммарной 

мощностью 120 МВт, в том числе: Державинская СЭС (5 МВт), Оренбургская СЭС-5 

(10 МВт),  Оренбургская СЭС (45 МВт), Сорочинская СЭС (60 МВт). 

 ООО «Авелар Солар Технолоджи» принадлежат солнечные электростанции 

суммарной установленной мощностью 60 МВт, в том числе: Соль-Илецкая СЭС – 25 

МВт, Переволоцкая СЭС – 5 МВт.  

 АО «Солнечный ветер» принадлежит Сакмарская СЭС 25 МВт в г. Орске. 

 ООО «Грачёвская СЭС» принадлежит Грачёвская СЭС 10 МВт,                    

ООО «Плещановская СЭС» –  принадлежит Плешановская  СЭС 10 МВт. 

 ООО «Экосельэнерго» принадлежит ветроэлектростанция (ВЭС)                            

в с. Тамар-Уткуль  Соль-Илецкого р-на  – суммарной установленной мощностью                 

7 ветрогенераторов равной  2,7 МВт. 

В структуре установленной мощности генерации электрической энгергии 

преобладающую часть (93,1%) составляют тепловые электрические станции, 

электростанции, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, 
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составляют 6%, из них: 30 МВт – гидроэлектростанция; 195 МВт – солнечные 

электростанции, 2,7 МВт – ВЭС. 

 

Рисунок 12– Структура установленной мощности электростанций Оренбургской 

области по видам станций 

 

Изменение установленной мощности электростанции за период с 2015 по 2019 

годы показано в таблице 18. 

Таблица 18 - Изменения установленной мощности электростанций Оренбургской 

области за 2015–2019 годы.  
Наименование 

электростанции 

Установленная 

мощность, МВт  

Изменение установленной мощности, МВт 

Вводы Демонтаж Перемаркировка 

Медногорская ТЭЦ 4  -10 МВт (2015) - 

Орская ТЭЦ-1 195 - -50 МВт (2017) - 

Каргалинская ТЭЦ 270 - -50 МВт (2018) - 

Орская СЭС 

(Сакмарская СЭС) 
25 +25 МВт (2015)  

- - 

Державинская СЭС 5 +5МВт (2017) - - 

Оренбургская СЭС-5 10 +10 МВт (2017) - - 

Оренбургская СЭС-3 

(Сорочинская СЭС) 
60 + 60 МВт (2018) - - 

Оренбургская СЭС-1 

(Оренбургская СЭС) 
45 + 45 МВт (2018) - - 

Чкаловская СЭС 30 + 30 МВт (2019)   

Переволоцкая СЭС 5 +5 МВт (2015) - - 

Соль-Илецкая СЭС 25 + 25 МВт (2017) - - 

Плешановская СЭС 10 + 10 МВт (2017) - - 

Грачёвская СЭС 10 + 10 МВт (2017) - - 

Елшанская СЭС 25 +25 МВт (2019) - - 

Григорьевская СЭС 10 +10 МВт (2019) - - 

Домбаровская СЭС 25 +25 МВт (2019) - - 

Ириклинская ГРЭС 2430 
- - +14 МВт (2016) 

+16 МВт (2018) 

 

ТЭС- 94%

ГЭС- 0,8% СЭС, ВЭС-

5,2%

ТЭС ГЭС СЭС



 

  38 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

2.9. Состав действующих электростанций 

Перечень существующих электростанций мощность которых превышает 5 МВт 

по состоянию на 01.01.2019 приведен в таблице 19. 

Таблица 19 - Электростанции на территории Оренбургской области 

Электростанция 
Установленная 

мощность, МВт 

АО «Интер РАО – Электрогенерация», в том числе: 2460 

Ириклинская ГРЭС 2430 

Ириклинская ГЭС 30 

ПАО «Т Плюс»: 929 

Сакмарская ТЭЦ  460 

Каргалинская ТЭЦ 270 

Орская ТЭЦ - 1 195 

Медногорская ТЭЦ 4 

Электростанции промышленных предприятий: 196 

ТЭЦ Уралсталь, АО «Уральская сталь» 172 

Гайская ТЭЦ, ПАО «Гайский ГОК» 24 

Солнечные электростанции всего, в том числе: 195 

Оренбургская СЭС-3 (Сорочинская СЭС) ПАО «Т Плюс» 60 

Оренбургская СЭС-1 (Оренбургская СЭС)  ПАО «Т Плюс» 45 

 Оренбургская СЭС-5 ПАО «Т Плюс» 10 

Державинская СЭС ПАО «Т Плюс 5 

Орская СЭС (Сакмарская СЭС) АО «Солнечный ветер» 25 

        Соль-Илецкая СЭС ООО «Авелар Солар Технолоджи»                     25 

        Переволоцкая СЭС ООО «Авелар Солар Технолоджи» 5 

        Плешановская СЭС 10 МВт ООО «Плешановская СЭС»  10 

        Грачёвская СЭС 10 МВт ООО «Грачевская СЭС»  10 

Оренбургская энергосистема, всего 3780 

 

2.10. Структура выработки электрической энергии 

Наибольший вклад в суммарную выработку электроэнергии по 

электростанциям Оренбургской области вносит Ириклинская ГРЭС, формируя до 

60% от общей выработки. 

Таблица 20 - Структура выработки электроэнергии за период 2014–2018 годы по 

типам электростанций и видам собственности, млн кВт·ч  

Наименование электростанций 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 

АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 

Ириклинская ГРЭС 11 304,2 9 352,4 6 674,9 6217,1 6139,1 

Ириклинская ГЭС 108,2 45,9 79,0 84,7 51,8 

ИТОГО: 11 412,4 9 398,3 6 753,9 6301,8 6190,9 

ПАО «Т Плюс»: г 

Орская ТЭЦ-1 942,73 843,01 778,96 775,63 795,95 

Сакмарская ТЭЦ 2 425,16 2 223,53 2 135,41 1 960,61 1 940,60 

Каргалинская ТЭЦ 1 331,29 1 239,55 1 233,40 1 108,78 1 066,91 
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Наименование электростанций 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 

Медногорская ТЭЦ 20,58 20,36 20,60 20,84 20,28 

ИТОГО: 4 719,76 4 326,38 4 168,37 3 865,86 3 823,75 

Электростанции промышленных предприятий: 

ТЭЦ Уралсталь 1 124,0 1 158,8 1 153,5 1082,7 1077,5 

ТЭЦ Гайского ГОК  110,5 113,1 113,1 112,7 112,7 

ИТОГО: 1160,7 1 234,0 1 271,8 1 266,7 1195,4 

Солнечные электростанции 

Переволоцкая СЭС - - 5,4 5,9 6,5 

Соль-Илецкая СЭС - - - 18,7 29,1 

Плешановская СЭС - - - 9,9 13,0 

Грачёвская СЭС - - - 9,0 13,6 

Орская СЭС (Сакмарская СЭС) - 0,51 30 34,5 34,53 

Оренбургская СЭС-5 - - - 5,7 12,97 

Державинская СЭС - - - 2,9 6,69 

Оренбургская СЭС-3 

(Сорочинская СЭС) 

- - - - - 

Оренбургская СЭС-1 

(Оренбургская СЭС) 

- - - - - 

Итого:     98,59 

Прочие, в т.ч. Р менее 5 МВт   35,4 86,6 116,39 

Всего на территории 

Оренбургской области 
17 366,7 14 997,2 12 224,3 11 449,7 11 321,2 

 
 

Рисунок 13– Структура выработки электрической энергии электростанциями 

Оренбургской области в 2018 году 

 

 

 

ТЭС,                                                                     

1113,0 млн.кВт.

ГЭС,                           

51,8 млн.кВт.ч

СЭС,                 

116,4 млн.кВт.ч
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Рисунок 14  - Баланс электрической мощности Оренбургской энергосистемы в час 

прохождения максимума энергосистемы за 2014–2018 годы 

 

Рисунок 15 - Баланс электрической энергии Оренбургской энергосистемы 

в 2014–2018 годах  

 

2.11. Характеристика балансов электрической энергии и мощности                                 

за 2014–2019 годы. 

Баланс электрической мощности на территории Оренбургской области 

характеризуется как профицитный, несмотря на это в 2018 году потребление 

электрической энергии превысило ее выработку на 4376,2 млн кВт·ч (37,0 %). 
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При установленной мощности электростанций по состоянию на 01.01.2019, 

равной 3780 МВт, достигнутый в ОЗП 2018/2019 максимум потребления составляет в 

Оренбургской энергосистеме 2294 МВт, что составляет 85,9 % от исторического 

максимума потребления, равного 2669 МВт, который был зафиксирован в 1991 году.  

На протяжении последних лет, начиная с 2014 года, отмечается 

последовательное ежегодное изменение величин максимума потребления мощности и 

потребления электроэнергии как в сторону снижения, так и в сторону увеличения, 

значение производства электроэнергии имеет динамику снижения, при этом 

максимум потребления мощности снизился на 2,5%, производство электроэнергии на 

35,3%, потребление электроэнергии увеличилось – на 0,2%. Показатели динамики 

изменения максимума потребления, производства и потребления электроэнергии 

представлены в таблицах 21, 22. 

Таблица 21 - Баланс электрической мощности Оренбургской энергосистемы в час 

прохождения максимума энергосистемы за 2014–2019 годы, в том числе за 2019 год по 

состоянию на 01.03.2019 

№  Мощность 

  

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Дата, час 

максимума 

28.01.14 

9:00 

26.01.15 

17:00 

21.12.16 

17:00 

01.02.17 

07:00 

27.01.18 

17:00 

11.01.19 

09:00 

2 Установленная 

мощность  
3665,0 3665,0 3699,0 3649,0 3659,0 3780,0 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 ТЭС 3635,0 3635,0 3639,0 3589,0 3539,0 3555,0 

 СЭС 0,0 0,0 30,0 30,0 90,0 195,0 

3 Ограничения 

установленной 

мощности  

177,0 168,6 182,6 159,8 162,6 280,9 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 23,0 23,4 24,1 24,1 22,7 25,5 

 ТЭС 154,0 145,2 128,5 105,7 49,9 70,2 

 СЭС 0,0 0,0 30,0 30,0 90,0 185,2 

4 Располагаемая  

мощность  

(2-3+11) 

3488,0 3496,4 3516,4 3489,5 3499,9 3502,8 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 7,0 6,6 5,9 5,9 7,3 4,5 

 ТЭС 3481,0 3489,8 3310,5 3483,6 3492,6 3488,5 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

5 Ремонтное 

снижение 

мощности: в 

соответствии с 

плановыми и 

неплановыми 

диспетчерскими 

заявками на КР, 

СР, ТР, РЕК, ВПР, 

ЗРР, ИСП, 

0,0 0,0 300,0 0,0 600,0 600,0 
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№  Мощность 

  

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ТЭС 0,0 0,0 300,0 0,0 600,0 600,0 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Ремонтное 

снижение 

мощности: в 

соответствии с 

аварийными и 

неотложными 

диспетчерскими 

заявками  на АР, 

ЗРР, ВПр, ИСП,  

0,0 0,0 131,5 0,0 0,0 0,0 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ТЭС 0,0 0,0 131,5 0,0 0,0 0,0 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Мощность в 

консервации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Рабочая мощность (4-

5+6+7)) 
3488,0 3496,4 3084,9 3489,5 2899,9 2902,8 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 7,0 6,6 5,9 5,9 7,3 4,5 

 ТЭС 3481,0 3489,8 3079,0 3483,6 2892,6 2888,5 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

9 Мощность в 

резерве (8-10) 
789,0 707,2 1320,2 1750,5 912,7 1301,1 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ТЭС 789,0 707,2 1320,2 1750,5 912,7 1301,1 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Нагрузка 

электростанций 
2699,0 2789,2 1764,7 1739,0 1987,2 1601,7 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 7,0 6,6 5,9 5,9 7,3 4,5 

 ТЭС 2692,0 2782,6 1758,8 1733,1 1979,9 1587,4 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

11 В том числе, 

превышение 

нагрузки над 

установленной 

мощностью на 

0,0 0,0 0,0 0,3 3,5 3,7 
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№  Мощность 

  

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

включенном 

оборудовании 

 АЭС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ТЭС 0,0 0,0 0,0 0,3 3,5 3,7 

 СЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Максимум 

потребления 
2327,2 2287,7 2315,4 2250,9 2294,2 2254,0 

13 Сальдо перетоков 

(12-10) 
-371,8 -501,5 550,7 511,9 307,0 652,3 

14 Дефицит (-) / 

избыток (+)  (8-12) 
1160,8 1208,8 769,5 1238,6 605,7 648,8 

 

Таблица 22 - Баланс электрической энергии Оренбургской энергосистемы за 2014–

2018 годы, млн кВт·ч 
 

№ 
Показатель баланса 

электрической энергии 
Ед. изм. 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Фактическое потребление 

электроэнергии 
млн.кВт*ч 15625,0 15631,2 15685,4 15612,4 15994,0 

Динамика потребления 

электроэнергии к 

аналогичному периоду 

прошлого года 

% 0,3 0,0 0,3 -0,5 2,4 

2 

Фактическое производство  

электроэнергии 
млн.кВт*ч 17366,7 14997,2 12224,3 11449,7 11 321,2 

Динамика производства 

электроэнергии к 

аналогичному периоду 

прошлого года 

% -1,8 -13,6 -18,5 -6,3 0,1 

 

 

2.12. Уровень спроса на электрическую энергию и мощность по 

территории Оренбургской области в целом и по энергорайонам 

Уровень спроса на электрическую энергию и мощность зависит от ряда 

факторов: общая экономическая ситуация в стране и мире, конкурентоспособность 

продукции, загрузка оборудования, распространение смежных и дополнительных 

производств, выравнивающих график нагрузки, а также показателей максимума 

электрической нагрузки. Энергосистема Оренбургской области по состоянию на 2018 

год является избыточной по активной мощности. Данный избыток обеспечивается 

только за счет собственной генерации Восточного энергорайона, Центральный, 

Западный и Северный энергорайоны – являются дефицитными по активной 

мощности.  

Восточный энергорайон избыточен по активной мощности. Собственная 

генерация: 

 Ириклинская ГРЭС; 

 Ириклинская ГЭС; 

 Орская ТЭЦ-1; 
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 Медногорская ТЭЦ; 

 ТЭЦ Уралсталь; 

 Гайская ТЭЦ; 

 Сакмарская СЭС; 

 Оренбургская СЭС-5; 

 Державинская СЭС. 

Центральный энергорайон является дефицитным по активной мощности. 

Собственная генерация района покрывает 80% зимнего потребления и 40% летнего. 

От сети 220–110 кВ ЦЭР осуществляется электроснабжение ПС 220 кВ Сорочинская, 

расположенной в западной части Оренбургской области. 

Собственная генерация ЦЭР: 

 Сакмарская ТЭЦ;  

 Каргалинская ТЭЦ; 

 Соль-Илецкая СЭС; 

 Переволоцкая СЭС. 

Собственная генерация Западного района: Грачевская СЭС, Плешановская 

СЭС, Оренбургская СЭС и Сорочинская СЭС. 

Собственная генерация Северного энергорайона отсутствует.  

Западный и Северный энергорайоны являются дефицитными по активной 

мощности. 

2.13. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности 

В ходе анализа динамики основных показателей энергоэффективности и 

электроэффективности Оренбургской области за 2015–2018 годы учитывались: 

 энергоемкость валового регионального продукта; 

 электроемкость валового регионального продукта; 

 потребление электроэнергии на душу населения; 

 электровооруженность труда в экономике. 

Преобладание в структуре производства Оренбургской области таких 

энергоемких отраслей как металлургия и нефтегазохимия, а также отраслей с 

особыми природно-климатическими условиями обуславливает высокую 

энергоемкость ВРП региона. Поэтому снижение данного показателя требует 

выработки и последовательного воплощения долгосрочной государственной 

стратегии, координации усилий органов исполнительной власти, крупного, среднего 

и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия 

всех участников процесса. 

В таблице 23 приведены значения основных показателей энерго- и 

электроэффективности Оренбургской области. 

Таблица 23 - Значения показателей ВРП Оренбургской области в 2015–2018 годах 
№ 

п,п, 
Наименование Ед. Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 ВРП (в основных ценах) млн руб 774962 772107 823092 880547 

2 
Потребление электрической 

энергии 
млн кВт·ч 15 631 15 685 15612 15994 

3 Электроемкость ВРП кВт·ч/руб 0,0229 0,0223 0,0223 0,0223 

4 Энергоемкость ВРП т у.т./руб 0,0028 0,0027 0,0027 0,0027 

5 
Потребление электроэнергии на 

душу населения 
кВт·ч/чел 894,8 906,4 906,2 906,2 
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№ 

п,п, 
Наименование Ед. Изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

6 
Электровооруженность труда в 

экономике 
кВт·ч/чел 12108,1 12135,3 12135,2 12135,2 

 

Величины удельного расхода электрической энергии на выработку 1 Гкал на 

тепловых станциях в 2014–2018 годах показан в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал 

(кВтч/Гкал)  

Наименование станции 
Факт  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ириклинская ГРЭС 36,28 39,64 43,36 140,96 173,67  

Орская ТЭЦ-1 40,6 42 41,6 41,56 42,23 

Сакмарская ТЭЦ 47,83 47,06 48,00 47,15 49,14 

Каргалинская ТЭЦ 33,04 35,06 35,44 33,78 34,53 

Медногорская ТЭЦ 2,80 2,80 2,80 2,70 2,50 

Гайская ТЭЦ 39,9 42,4 41,4 41,38 41,4  

 

 

2.14. Основные характеристики электросетевого хозяйства 

Наиболее крупными организациями, эксплуатирующими объекты 

электросетевого хозяйства 110 кВ и выше, на территории Оренбургской области 

являются: 

 филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «Оренбургское предприятие магистральных 

электрических сетей», 

 филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», 

 АО «Оренбургнефть», 

 Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», 

 Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

 Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

Кроме вышеуказанных специализированных сетевых организаций на 

территории Оренбургской области функционируют хозяйствующие субъекты, 

которым принадлежат на праве собственности электросетевые объекты напряжением 

220/110/35/10 кВ: 

 количество подстанций 220 кВ – 1 шт.; 

 количество подстанций 110 кВ – 38 шт.; 

 длина ВЛ 220 кВ – 7,3 км.; 

 длина ВЛ 110 кВ – 266,2 км. 

На территории области обслуживание сетей 220 кВ, 500 кВ ЕНЭС 

осуществляет филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Оренбургское предприятие магистральных 

электрических сетей» (далее – Оренбургское ПМЭС). 

В филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» входит шесть 

производственных отделений: 

 Восточное производственное отделение; 

 Центральное производственное отделение; 

 Западное производственное отделение; 



 

  46 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

 Северное производственное отделение; 

 Оренбургское производственное отделение; 

 Орское производственное отделение. 

Сводные данные по объектам электросетевого хозяйства 110–500 кВ 

Оренбургской области приведены в таблице 25. 

Таблица 25 - Сводные данные по объектам электросетевого хозяйства 110–500 кВ 

Оренбургской области 

Класс 

напряжения 

Количество 

ПС 

Количество 

тр-ров 

Мощность 

тр-ров 

Длина ЛЭП 

ВЛ КЛ 

кВ шт. шт. МВА км км 

Всего по Оренбургской области 

500 1 2 1002 796,5 - 

220 14 36 3786 1595,2 - 

110 183 366 7648,8 5878,5 6,1 

в том числе: 

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Оренбургское ПМЭС 

500 1 2 1002 796,5 - 

220 11 30 3214 1397,5 - 

филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

110 105 203 3198,2 4695,9 6,1 

АО «Оренбургнефть» 

110 16 31 493,2 606,8 - 

Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго» 

220 1 2 126 190,4 - 

110 5 10 216,6 309,6 - 

Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

220 1 2 126 - - 

110 11 27 932,6 - - 

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

110 8 16 254,1 - - 

Потребители электрической энергии 

220 1 2 320 7,3 - 

110 38 79 2770,7 266,2 - 

 

В таблицах А1 и А2 приложения А к СиПР Оренбургской области на 2020–

2024 годы представлен перечень подстанций и ЛЭП 110–500 кВ, находящихся на 

территории Оренбургской области. 
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Рисунок 16– Распределение установленной номинальной мощности 

трансформаторного оборудования электросетевого хозяйства Оренбургской области по 

классам напряжения 

 

 

 

 

Рисунок 17– Распределение ЛЭП Оренбургской области по классам напряжения 

 

2.15. Основные внешние электрические связи энергосистемы 

Энергосистема Оренбургской области входит в Объединенную энергосистему 

(ОЭС) Урала. Энергосистема Оренбургской области связана: 

с ЕЭС Казахстана по: 

 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Житикара; 

 ВЛ 220 кВ Новотроицкая – Ульке; 

 ВЛ 220 кВ Орская – Актюбинская; 

 ВЛ 220 кВ Орская – Кимперсай; 

ПС 500 кВ, 1002 

МВА., 8,08%

ПС 220 кВ, 3786 

МВА, 

ПС 110 кВ, 7611 

МВА., 61,383%

ВЛ 500 кВ, 

797 км.

ВЛ 220 кВ, 

1607 км.

ЛЭП 110 кВ, 

5879 км.
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 ВЛ 110 кВ Акбулакская – Яйсан; 

 ВЛ 110 кВ Илекская – Месторождение; 

 ВЛ 110 кВ Киембай – Щербаковская с отпайкой на ПС Союзная; 

 ВЛ 110 кВ Соль-Илецкая – Чингирлау. 

 

с энергосистемой Республики Башкортостан (ОЭС Урала) по: 

 ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Гелий-3; 

 ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Бурибай № 1; 

 ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Акъяр; 

 ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская; 

 ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Тюльганская с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Разрез с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Тюльганская – Исянгулово с отпайкой на ПС 110 кВ Поселковая; 

 ВЛ 110 кВ Пpиютово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга. 

 

с энергосистемой Республики Татарстан (ОЭС Средней Волги) по: 

 ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская; 

 ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная. 

 

с Самарской энергосистемой (ОЭС Средней Волги) по: 

 ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая; 

 ВЛ 220 кВ Куйбышевская – Бузулукская; 

 ВЛ 110 кВ Герасимовская – Алексеевка; 

 ВЛ 110 кВ Комсомолец – Бузулукская I цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Комсомолец – Бузулукская II цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Восток – Первомайская (участок Ленинская – Восток); 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – Похвистнево-2; 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – Подбельская птицефабрика с отпайкой на  

ПС Похвистнево тяговая; 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – ПМЗ №1; 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – ПМЗ №2 

 ВЛ 110 кВ Южная-Росташинская I цепь; 

 ВЛ 110 кВ Южная-Росташинская II цепь. 

 

с Челябинской энергосистемой (ОЭС Урала) по:  

 ВЛ 500 кВ Магнитогорская – Ириклинская ГРЭС; 

 ВЛ 110 кВ Бреды-т – КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля; 

 ВЛ 110 кВ Павловская – КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля. 

 

2.16. Объемы и структура топливного баланса электростанций и 

котельных 

Объем и структура топливного баланса электростанций и котельных на 

территории Оренбургской области приведены в таблице 26 и на рисунке 18. 
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Таблица 26 - Объем и структура топливного баланса электростанций и котельных на 

территории Оренбургской области 

Предприятие 

Расход топлива за 2018 год 

Вид 

топлива 

Единица 

измерения 

Натуральн

ое 

Условное, 

тыс. т у.т. 
   Доля % 

Условное всего, 

тыс. т у.т. 

Оренбургская область, в том 

числе: 

Газ млн м³ 2309887 6884 97 

7001 

Мазут тонн 146951 202 3 

Уголь тонн 1950 1 0 

Дизельное 

топливо 
тонн 104 0 0 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», 

Ириклинская ГРЭС 

Газ млн м³ 1697 1954 99,987 
1954,247 

Мазут тонн 180 0,247 0,013 

ПАО «Т Плюс» в том 

числе: 

Газ млн м³ 2042 2387 100 
2388 

Мазут тонн 478 0,7 0 

Орская ТЭЦ-1 
Газ млн м³ 404 465 99,86 

466 
Мазут тонн 473 0,7 0,14 

Сакмарская ТЭЦ 
Газ млн м³ 825 952 100 

952 
Мазут тонн 4,6 0 0 

Каргалинская ТЭЦ 
Газ млн м³ 653 785 100 

785 
Мазут тонн 0 0 0 

Медногорская ТЭЦ 
Газ млн м³ 28 33 100 

33 
Мазут тонн 0 0 0 

Котельные 
Газ млн м³ 131,9 152 100 

152 
Мазут тонн 0,16 0 0 

Котельные сферы ЖКХ, 

социальной 

инфраструктуры 

Газ млн м³ 2007228 2288 99 

2200 

Мазут тонн 8789 12 1 

Уголь тонн 1950 1 0 

Дизельное 

топливо 
тонн 104 0 0 

 

Рисунок 18 – Структура топливного баланса электростанций и котельных на 

территории Оренбургской области 

 

2050 тыс. т.у.т.

30%

2750 тыс т.у.т.

38%

2200 тыс. тут

32%

АО «Интер РАО –

Электрогенерация»

Котельные сферы ЖКХ, 

социальной 

инфраструктуры

ПАО «Т Плюс»
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3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики. 

Энергосистема Оренбургской области по состоянию на 2018 год является 

избыточной по активной мощности, но при этом ряд энергорайонов являются 

энергодефицитными и электроснабжение потребителей западной и северной частей 

энергосистемы осуществляется от энергосистем Самарской области, Татарстана и 

Башкортостана. 

Самая крупная электростанция Оренбургской области – Ириклинская ГРЭС 

(2430 МВт) расположена в Новоорском районе на востоке региона в южной 

прибрежной зоне Ириклинского водохранилища. Ириклинская ГРЭС обеспечивает 

электроснабжение восточного и центрального районов Оренбургской области, а 

также осуществляет поставки электроэнергии в энергосистемы Челябинской 

области и Республики Казахстан. В восточной части Оренбургской области в 

районе Ириклинской ГРЭС действует Ириклинская гидроэлектростанция (30 МВт), 

построенная на Ириклинском водохранилище. 

На территории Оренбургской области по состоянию на 01.01.2019 действуют 

следующие крупные тепловые электроцентрали (далее – ТЭЦ), которые размещены 

вблизи крупных промышленных предприятий и городов: 

 Сакмарская ТЭЦ (460 МВт) находится в северной промышленной зоне 

Оренбурга, является источником электро- и теплоснабжения города. 

 Каргалинская ТЭЦ (270 МВт) расположена в 20 км западнее Оренбурга, 

обеспечивает тепловой и электрической энергией, а также технологическим паром 

объекты Оренбургского газоперерабатывающего комплекса. 

 Орская ТЭЦ-1 (195 МВт), ТЭЦ Уралсталь (172 МВт) и Гайская ТЭЦ 

(24 МВт) расположены в промышленном районе на востоке Оренбургской области. 

За счет мощности электростанций обеспечивается электро- и теплоснабжение 

промышленных и жилых объектов городов Орска, Новотроицка и Гая. 

Карта-схема размещения объектов электроэнергетики Оренбургской области 

приведена на рисунке Г.1 приложения Г. 

Оренбургская энергосистема граничит с энергосистемами: 

 ЕЭС Казахстана; 

 Челябинской области (ОЭС Урала); 

 Республики Башкортостан (ОЭС Урала); 

 Республики Татарстан (ОЭС Средней Волги); 

 Самарской области (ОЭС Средней Волги). 

Энергосистему Оренбургской области можно разделить на четыре 

энергорайона, энергообъекты которых связаны общностью режима: 

1. Восточный энергорайон, включает в себя основные энергообъекты: 

 электростанции: Ириклинская ГРЭС, Ириклинская ГЭС, Орская ТЭЦ-1, 

ТЭЦ Уралсталь, Гайская ТЭЦ, Медногорская ТЭЦ, Сакмарская СЭС; Оренбургская 

СЭС-5 и Державинская СЭС; 

 ПС 220 кВ: Киембай, Новотроицкая, Орская, Рысаево, ГПП-5, Целинная; 

 ПС 110 кВ: ГПП-1 Уралсталь, ГПП-2 Гая, ГПП-4 Гая, Гудрон-тяга, 

Заречная, КС-15, КС-16, Кувандыкская, Кувандык-тяга, Медногорская-районная, 

Новоорская, Новоорск-тяга, НПЗ, Разъезд-213А, Сара-тяга, Теренсай, 

Шильдинская, Энергия, Кумакский водозабор, ОЗТП, ЮУМЗ, Машзавод, 

Аккермановский рудник, ГПП-3 Уралсталь, ГПП-4 Уралсталь, ГПП-2 Уралсталь, 

ГПП-2 ЮУНК, Колпакская, Светлинская, Приморская, НЗХС, ГПП-1 Гая, Город-3,  
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Адамовская 2, Елшанская, Мех. Завод, Кваркенская, Тобольская, КС-Сара, 

Левобережная, ГПП-3 Гая, Строительная, Прииск-Кумак, Озерная, НПЗ-2, ЮУКЗ, 

Транспортная, БХО, Новогородская, Фабричная, Гайская, Город-2, Щебзавод, ЦРЛ, 

Айдырля, Маш. Завод, Печная, Металекс. 

Наличие собственной генерации и развитая сеть 220–110 кВ обеспечивают 

надежное электроснабжение потребителей, а также транзит мощности в 

дефицитный Центральный энергорайон, энергосистему Челябинской области, 

Республику Башкортостан и межгосударственный переток мощности в Республику 

Казахстан. 

Восточный энергорайон ограничивают следующие ВЛ 110–500 кВ: 

 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Газовая; 

 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Житикара; 

 ВЛ 500 кВ Магнитогорская – Ириклинская ГРЭС; 

 ВЛ 220 кВ Новотроицкая – Ульке; 

 ВЛ 220 кВ Орская – Актюбинская; 

 ВЛ 220 кВ Орская – Кимперсай; 

 ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Бурибай № 1; 

 ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Акъяр; 

 ВЛ 110 кВ Киембай – Щербаковская с отпайкой на ПС Союзная; 

 ВЛ 110 кВ Кувандык-тяга – Дубиновка-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Кувандыкская – Дубенская с отпайкой на ПС Кувандык-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Бреды-т – КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля; 

 ВЛ 110 кВ Павловская – КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля. 

2. Центральный энергорайон, включает в себя основные энергообъекты: 

 электростанции: Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Переволоцкая 

СЭС; Соль-Илецкая СЭС. 

 ПС 500 кВ: Газовая; 

 ПС 220 кВ: Гелий-3, Каргалинская, Оренбургская, Саракташ-тяга; 

 ПС 110 кВ: Акбулакская, Александровская-1, Белоусовская, Дедуровка, 

Дубиновка-тяга, Дубенская, Желтая, Илекская, Каликинская, Кардаиловская, 

Колганская, Краснохолмская, Новоникольская, Октябрьская, Переволоцкая, 

Пугачевская, Ростоши, Саракташская, Соль-Илецкая, Степная, Узловая-тяга, 

Чебеньки-тяга, Чебеньковская, Черный Отрог, Юго-Восточная, Маякская, 

Шевченковская, Аэропорт, Береговая, Вахитовская, Восточная, Донецко-

Сыртовская, Гелий-1, Гелий-2, Газзавод-1, Газзавод-3, Городище, ГП-10, ГП-7, 

ДКС-1, Донгузская, Инвертор, Индустриальная, Кавказская, Кардонная, 

Крючковка, Промышленная, Новочеркаская, Овощевод, Поляковская, Промбаза, 

Россия, РТИ, Самородово, Сельская, Стройбаза, Шелковая, Чашкан, Чкаловская,  

Юго-Западная, Южная, Изобильновская, МППС, Шарлык, Сакмарская, 

Тюльганская, Поселковая, Разрез. 

Центральный энергорайон является дефицитным по активной мощности. 

Собственная генерация района покрывает 80% зимнего потребления и 40 % 

летнего. От сети 220–110 кВ Центрального энергорайона осуществляется 

электроснабжение ПС 220 кВ Сорочинская Западного энергорайона области. 

Центральный энергорайон ограничивают следующие ВЛ 110–500 кВ: 

 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Газовая; 
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 ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая; 

 ВЛ 220 кВ Газовая – Сорочинская; 

 ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Гелий-3; 

 ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Акбулакская – Яйсан; 

 ВЛ 110 кВ Илекская – Алексеевская; 

 ВЛ 110 кВ Илекская – Месторождение; 

 ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская; 

 ВЛ 110 кВ Кувандык-тяга – Дубиновка-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Кувандыкская – Дубенская с отпайкой на ПС Кувандык-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Переволоцкая – Новосергиевская; 

 ВЛ 110 кВ Плешановская – Каликинская; 

 ВЛ 110 кВ Пономаревка – Каликинская; 

 ВЛ 110 кВ Соль-Илецкая – Чингирлау. 

3. Западный энергорайон, включает в себя основные энергообъекты: 

 электростанции: Грачевская СЭС, Плешановская СЭС; Оренбургская СЭС 

и Сорочинская СЭС. 

 ПС 220 кВ: Бузулукская, Сорочинская; 

 ПС 110 кВ: Алексеевская, Андреевская, Гамалеевская, Герасимовская, 

Державинская, Киндельская, Курманаевская, Ленинская, Мансуровская, 

Никольская, Ново-Белогорская, Новосергиевская, Первомайская, Плешановская, 

Платовская, Промысловая, Родинская, Росташинская, Савельевская, Ташлинская, 

Твердиловская, Александровская, Покровская, Сорочинский МЭЗ, Федоровская, 

Богдановская, Толкаевская, Линейная, Тоцкая, Ново-Медведкинская, 

Погроминская, Тюльпан, Гаршино, Широкодольская, Ново-Елшанская, Заводская, 

Новотепловская, 7 МКРН, Речная, Колтубановская, Варшава-2. 

Нормальные схемы электроснабжения ПС 220 кВ Бузулукская и 

Сорочинская – радиальные. Транзитные связи 220 и 110 кВ между Бузулукским и 

Сорочинским энергоузлами нормально разомкнуты. 

Западный энергорайон ограничивают следующие ВЛ 110–220 кВ: 

 ВЛ 220 кВ Газовая – Сорочинская; 

 ВЛ 220 кВ Куйбышевская – Бузулукская; 

 ВЛ 110 кВ Комсомолец – Бузулукская I цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Герасимовская – Алексеевка; 

 ВЛ 110 кВ Державинская – Пилюгино; 

 ВЛ 110 кВ Илекская – Алексеевская; 

 ВЛ 110 кВ Комсомолец – Бузулукская II цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Переволоцкая – Новосергиевская; 

 ВЛ 110 кВ Плешановская – Каликинская; 

 ВЛ 110 кВ Восток – Первомайская (участок Ленинская – Восток); 

 ВЛ 110 кВ Южная – Росташинская I цепь; 

 ВЛ 110 кВ Южная – Росташинская II цепь. 

4. Северный энергорайон, включает в себя основные энергообъекты: 

 электростанции: отсутствуют; 

 ПС 220 кВ: Михайловская, Северная; 
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 ПС 110 кВ: Абдулино-тяга, Асекеево-тяга, Бугуруслан-тяга, Емонтаево, 

Пилюгино, Пономаревка, Сарай-Гир-тяга, Филипповка-тяга, НПС, Лучевая, 

Заглядино-тяга, Новая, Полевая, Тирис-тяга, Тюрино, Чкаловская.  

Нормальная схема электроснабжения ПС 220 кВ Михайловская – радиальная 

по 2-м ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Бугульма республики Татарстан. От ПС 220 кВ 

Михайловская осуществляется переток мощности в Самарскую энергосистему. 

Северный энергорайон ограничивают следующие ВЛ 110–220 кВ: 

 ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская; 

 ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная; 

 ВЛ 110 кВ Державинская – Пилюгино; 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – Похвистнево-2; 

 ВЛ 110 кВ Михайловская – Подбельская птицефабрика с отпайкой на ПС 

Похвистнево тяговая; 

 ВЛ 110 кВ Пономаревка – Каликинская; 

 ВЛ 110 кВ Пpиютово-тяга – Абдулино- тяга № 2 с отпайкой на 

ПС Ик-тяга; 

 ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга. 

 

Большая часть установленной мощности электростанций приходится на 

Восточный энергорайон.  

Оставшиеся - на Центральный энергорайоне и на Западный энергорайон. 

В Северном энергорайоне генерация отсутствует. 

Оценка балансовой ситуации и наличия «узких мест» приведена в разделах 

4.5,4.6  настоящей работы. 
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4. Основные направления развития электроэнергетики 

Электроэнергетика определяющим образом влияет на условия 

экономического и социального развития области. Реализация инвестиционных 

проектов, эффективность работы предприятий и организаций, улучшение качества 

жизни людей, достижение практически всех целей стратегии развития экономики 

области зависит от надежного, сбалансированного и безопасного 

функционирования электроэнергетики. 

4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики 

Главной целью функционирования и развития электроэнергетической 

инфраструктуры Оренбургской области является создание благоприятных условий 

социально-экономического развития Оренбургской области, повышение 

конкурентоспособности и устранение инфраструктурных ограничений и рисков 

развития всех видов деятельности на территории области. 

В соответствии с этим определяются две группы стратегических задач в 

части электроэнергетической инфраструктуры и энергообеспечения:  

 эффективное развитие электроэнергетической инфраструктуры; 

 повышение эффективности производства, передачи, использования 

энергии и развитие энергосбережения. 

Приоритетные задачи первой группы – развития электроэнергетической 

инфраструктуры Оренбургской области – определяются, исходя из понимания 

существующей и прогнозируемой структуры ее экономики, значимости надежного 

энергоснабжения для населения области, сфер его жизни, для развития и 

модернизации базовых отраслей промышленности (металлургии и нефтехимии) и 

перехода к инновационному пути развития. Развитие социальной сферы и 

железнодорожной транспортной инфраструктуры также потребуют существенного 

увеличения энерговооруженности. 

Приоритеты второй группы задач – повышение эффективности 

использования энергии и развитие энергосбережения в Оренбургской области – 

связаны с необходимостью использования резервов энергосбережения, 

эффективности использования энергии потребителями Оренбургской области, 

использованием возобновляемых источников энергии и согласуются с федеральной 

политикой снижения энергоемкости ВВП страны. 

Приоритеты эффективности использования электроэнергии и других видов 

энергоресурсов распространяются на все сферы производственного и бытового 

потребления, предполагают стимулы и возможности оптимизировать способы и 

качество энергоснабжения, включая: 

 установление запретов на использование энергорасточительных 

технологий; 

 стимулирование использования всеми потребителями экологических и 

энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии; 

 поддержка практики энергетического аудита; 

 обеспечение прямой поддержки со стороны государства реализации 

инвестиционных проектов в энергетической сфере, предусматривающих внедрение 

энергосберегающих технологий нового поколения; 

 развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической 

и тепловой энергии розничного рынка; 
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 реализация специальных мер по повышению энергетической 

эффективности жилищно-коммунального комплекса; 

 активизация всего потенциала организационного и технологического 

энергосбережения, составляющего до 40 % общего объема внутреннего 

энергопотребления; 

 активизация организационного и технологического потенциала 

энергосбережения. 

Меньшая электроемкость ВРП будет содействовать повышению 

эффективности экономики области за счет получения большего полезного эффекта 

при использовании того же количества электроэнергии. Важнейшим параметром 

обеспечения социально-экономического развития Оренбургской области является 

целевой нормативный показатель электропотребления. 

Наиболее активное увеличение спроса на электроэнергию будет наблюдаться 

в крупных городах с развитой промышленностью и традиционно высоким 

потреблением электроэнергии – Оренбург, Орск, Новотроицк. Доля 

промышленности в структуре электропотребления, составляющая сегодня по 

области порядка 60%, в перспективе до 2024 года принципиально не изменится. 

Увеличение электропотребления транспортом будет связано, в первую 

очередь, с электрификацией участка Южно-Уральской железной дороги «Оренбург 

– Красногвардеец – Сенная». 

Рост потребления электроэнергии ожидается также в непроизводственной 

сфере – как в связи с вводом в действие новых объектов, так и вследствие их 

оснащения современным оборудованием. Ввод нового жилья, увеличение 

энерговооруженности быта, обновление электробытовых приборов приведет к 

росту потребления электроэнергии населением. Современное энергосберегающее 

оборудование позволит обеспечить рост энерговооруженности без скачкообразного 

прироста потребления электроэнергии. 

Сложившаяся на востоке Оренбуржья на базе крупных металлургических 

предприятий Орско-Новотроицкая агломерация (города Орск, Новотроицк, Гай, 

Медногорск, населенные пункты Новоорского и Гайского районов), охватывающая 

значительную часть населения (около 530 тыс. человек) и порядка 20% от общей 

численности работников области, является долгосрочным и устойчивым полюсом 

роста электропотребления. Этот полюс определяет долгосрочные приоритеты, 

перспективную конфигурацию и конкретные направления развития электрических 

связей на территории Оренбургской области. 

На территории агломерации развивается энергоемкий территориально-

производственный комплекс черной и цветной металлургии, комплекс по 

производству бытовой техники, который формирует промышленный спрос на 

электрическую мощность и определяет отраслевую структуру электропотребления. 

Согласно приоритетам Стратегии, он останется лидером электропотребления в 

период до 2024 года. 

Таким образом, потребность в развитии объектов генерации будет в 

значительной степени определяться динамикой и тенденциями развития Орско-

Новотроицкой агломерации и многоотраслевого территориально-

производственного комплекса. 

Реальный спрос на электрическую энергию и мощность будет зависеть от 

конкурентоспособности продукции, загрузки оборудования, распространения 

смежных и дополнительных производств, выравнивающих график нагрузки, 
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показателей максимума электрической нагрузки и т.д. В период реализации 

Стратегии будут возрастать такие требования к генерирующему оборудованию как 

мобильность оборудования для оперативного покрытия высоких пиковых нагрузок, 

приемлемый уровень затрат на энергоснабжение, не подрывающий 

конкурентоспособность продукции Оренбуржья. Развитие энергосберегающих 

технологий по мере роста коэффициента энергоотдачи позволит менее динамично 

увеличивать суммарную мощность генерации. 

С учетом этого в Оренбургской области максимум электрической нагрузки                  

к 2024 году по сравнению с достигнутой в 2018 году величиной – 2294 МВт  

возрастёт на 106 МВт и составит 2400 МВт. 

Генерирующие мощности Оренбургской энергосистемы по своим 

количественным характеристикам в настоящее время соответствуют как текущим, 

так и перспективным масштабам электропотребления. Перспективы развития 

генерации в период реализации Стратегии связаны преимущественно с 

комплексной модернизацией мощностей, использующих паросиловой цикл с 

низким КПД, и нацеленной на повышение эффективности использования газа как 

основного вида топлива. 

В стратегической перспективе тепловые электростанции, работающие на 

газе, остаются основным видом генерации, что делает риски, связанные с 

топливным фактором, наиболее актуальными для Оренбургской области. 

Использование возобновляемых источников энергии не повлияет принципиально 

на структуру источников генерации, однако перспективно на местном уровне в 

рамках нового направления - локальной энергетики для устойчивого 

энергоснабжения удаленных, изолированных или имеющих слабые электрические 

связи населенных пунктов и потребителей. Область имеет значительный ветровой 

потенциал для развития малых ВЭС и высокий потенциал использования 

солнечной энергии за счет строительства солнечных электростанций. 

Проекты развития электросетевых объектов являются принципиальным 

условием реализации Стратегии социально-экономического развития 

Оренбургской области. Устранение ограничений и рисков неустойчивого 

энергоснабжения западной части области будет обеспечено путем 

сбалансированного развития системообразующей сети 500 кВ и обеспечение 

устойчивых связей Западного, Центрального и Восточного энергоузлов. 

Крупнейшим реализованным проектом является сооружение ВЛ 500 кВ 

Красноармейская – Газовая (Оренбургская энергосистема ОЭС Урала – Самарская 

энергосистема ОЭС Средней Волги), которая повысила надежность 

электроснабжения потребителей Оренбургской энергосистемы за счет усиления 

межсистемных связей.  

В соответствии с СиПР ЕЭС России на 2019–2025 годы в западной части 

Оренбургской энергосистемы в 20 км от г. Бузулука с целью обеспечения 

возможности подключения новых потребителей, повышения надежности 

электроснабжения существующих потребителей Западного энергорайона 

Оренбургской области, ведётся строительство подстанции 500 кВ Преображенская 

и ее подключение к ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая, с заходами ВЛ 220 кВ 

Бузулукская – Сорочинская со сроком ввода в 2019 г. Приоритетными задачами 

развития распределительных сетей являются: 

 снижение потерь электроэнергии в сетях; 
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 привлечение инвестиций в модернизацию и повышение эффективности 

сетевого хозяйства.  

Механизмами реализации приоритетов развития электроэнергетической 

инфраструктуры, повышения эффективности использования энергии и 

энергосбережения являются: 

 Системный мониторинг текущей ситуации в региональной 

электроэнергетике и долгосрочное прогнозирование ее развития во взаимодействии 

с федеральными и региональными отраслевыми структурами (системный оператор, 

ПАО «ФСК ЕЭС») и специализированными организациями электроэнергетики 

(РЭА, АПБЭ, др.). Это позволит компенсировать условия неопределенности 

развития области, учесть крупные проекты и структурные изменения в регионе при 

конкретизации долгосрочных планов развития. 

 Реализация программно-целевого подхода для проведения политики 

энергоэффективности, обоснования региональных индикаторов снижения 

энергоемкости ВРП, отдельных видов продукции в целях повышения ее 

конкурентоспособности, применения лучших практик использования резервов 

энергосбережения и возобновляемых энергоресурсов. 

 Обеспечение решения приоритетных задач развития 

электроэнергетической инфраструктуры с помощью региональной политики 

тарифного регулирования, регионального нормативно-правового регулирования, 

включение в условия договоров информационной и договорной политики, в том 

числе путем включения обязательных требований об энергоэффективности в 

контрактные документы с энергоснабжающими организациями. 

4.1.1. Распределенная генерация 

Города и крупные населенные пункты обеспечиваются электроэнергией по 

протяженным ЛЭП 35–500 кВ, которые подвержены частым повреждениям из-за 

природных явлений, а также механическим воздействиям. При этом появляющиеся 

дополнительные эксплуатационные затраты и инвестиционные составляющие, 

включаемые в тарифы, увеличат конечные тарифы для потребителей и будут 

сдерживать развитие, особенно малого и среднего бизнеса, в том числе и за счет 

возрастающей платы за технологическое присоединение. В значительной степени 

указанные проблемы возможно решить за счет развития малой генерации путем 

создания малых локальных генерирующих мощностей (мини-ТЭЦ). 

Применение малой генерации позволит решить следующие вопросы: 

 Дает возможность свободного развития предпринимательства и 

жилищного строительства за счет минимального размера платы за присоединение к 

сети. 

 Низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии и отсутствие в 

составе конечного тарифа платы по услугам оптового рынка, составляющей тарифа 

на передачу электроэнергии по сети высокого напряжения, создает условия 

сдерживания роста тарифов для потребителей и, следовательно, сдерживания роста 

инфляции. 

 Снимает с конечного тарифа дополнительные затраты в виде 

инвестиционной составляющей на строительство резервных и усиления 

пропускной способности существующих сетей 35–110 кВ. 

 Решаются вопросы энергосбережения, т.к. в режиме когенерации на мини-

ТЭЦ повышается коэффициент полезного использования топлива более чем на 15 



 

  58 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

% по сравнению КПД ТЭЦ, работающих с применением традиционных 

паросиловых циклов. Наиболее экономичным, с точки зрения использования 

вырабатываемой мини-ТЭЦ электро и теплоэнергии, является применение блочных 

ГПА единичной мощностью 2 МВт, группами в количестве 3–5 блоков. В этом 

случае будет наиболее полно на месте использоваться тепловая энергия и не 

потребуется большого объема электросетевого строительства. 

4.1.2. Угольная топливная база Оренбургской области 

Большая часть балансовых запасов углей в Оренбургской области 

сосредоточена в недрах Тюльганского и Хабаровского месторождений, пригодных 

для открытой разработки. В настоящее время эксплуатируется только Тюльганское 

месторождение. В таблице 27 приведены балансовые запасы Тюльганского 

месторождения. ОАО «Оренбургуголь» образовано в 2000 году на базе бывшего 

структурного подразделения «Башкируголь» - разреза Тюльганский - для 

разработки Тюльганского месторождения бурого угля. Предприятие 

«Оренбургуголь» является градообразующим и дальнейшее его развитие 

продиктовано интересами региона. 

Таблица 27 - Балансовые запасы Тюльганского месторождения 

Месторождение 
Балансовые 

запасы, млн т 
Зола, % Влага, % Сера, % 

Низшая теплота 

сгорания 

Тюльганское 162,8 26,5 55 0,34 1700 

 

Большие запасы угля, относительно благоприятные условия залегания, 

позволяющие осуществлять добычу бурых углей наиболее экономичным открытым 

способом. Уникальность физико-химических и технологических свойств, ставит 

бурые угли на видное место в качестве топлива и технологического сырья. В 

современных условиях перехода промышленности на рыночные отношения и 

разработки перспектив развития ставится вопрос по комплексной переработке 

бурых углей на уровне энергосберегающих, экологически чистых современных 

технологий. 

Основные рассматриваемые направления переработки Тюльганского бурого 

угля: 

 подсушенный бурый уголь; 

 брикет; 

 электроэнергия; 

 синтезгаз; 

 тепловая энергия; 

 сырой горный воск; 

 обессмоленный горный воск; 

 очищенный горный воск; 

 получение реагентов и гуматов. 

Наиболее перспективным представляется создание на базе комплекса 

добычи и глубокой переработки бурого угля в Тюльганском угольном разрезе двух 

модульных производств: завода горного воска и активных гуматовых удобрений и 

завода по производству бездымных брикетов с объемом производства 1 млн т. 

брикетов, 3 тыс. т горного воска и 7,44 тыс. т гуматовых удобрений в год. Проект 

по разработке Тюльганского угольного разреза является одним из приоритетных 

для области, поскольку предприятие компании «Оренбургуголь» в райцентре 
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Тюльган является градообразующим и его развитие продиктовано интересами 

региона. 

4.2. Прогноз потребления электрической энергии и мощности  

 на 2019 – 2024 годы 

Прогноз потребления электрической энергии и мощности Оренбургской 

энергосистемы принят в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2019–2025 годы и 

приведен в таблице 28. 

К 2024 году планируется увеличение потребления электрической мощности 

до 2400,0 МВт, что превышает зафиксированный в 2018 году максимум 

потребления 2294 МВт электрической мощности на 4,4 %. 

К 2024 году планируется увеличение годового потребления электрической 

энергии до 16 696 млн кВт·ч, что превышает фактическое потребление 

электрической энергии в 2018 году на 702 млн кВт ч. 

Таблица 28 - Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность по 

энергосистеме Оренбургской области на 2019–2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Потребление  

электроэнергии 
млн.кВт*ч 16189 16385 16446 16572 16615 16696 

Среднегодовые  

темпы прироста 
% 1,22 1,21 0,37 0,77 0,26 0,49 

Максимальная  

мощность 
МВт 2337,0 2359,0 2372,0 2390,0 2395,0 2400,0 

Среднегодовые  

темпы прироста 
% 1,87 0,94 0,55 0,76 0,21 0,21 
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Таблица 29 - Предложения по развитию электрических сетей 110 кВ и выше в период 2019–2024 годы. Планируемые вводы потребителей 

мощностью более 5 МВт 

 

№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

1 ПС 500 кВ Преображенская 

Строительство  

ПС 500 кВ Преображенская 

трансформаторной мощностью 

501 МВА 

501 МВА 

2019 

Обеспечение 

технологического  

присоединения новых 

потребителей  Западного 

энергорайона 

Оренбургской области 

Схема и программа 

развития Единой 

энергетической системы 

России на 2019-2025 годы 

Заходы ВЛ 500 кВ 

Красноармейская - Газовая на 

ПС 500 кВ Преображенская 
3,3 км  

Заходы ВЛ 220 кВ Бузулукская-

Сорочинская на ПС 500 кВ 

Преображенская 
2,3 км  

2 ПС 220 кВ Сорочинская 

Реконструкция  

ПС 220 кВ Сорочинская с 

заменой трансформатора  

Т1 110/35/10 кВ мощностью 

16 МВА на трансформатор 

мощностью 25 МВА (с 

увеличением трансформаторной 

мощности на 9 МВА) 

25 МВА 2019 

Обеспечение 

технологического 

присоединения  

АО «Оренбургнефть» 

Схема и программа 

развития Единой 

энергетической системы 

России на 2019-2025 

годы» 
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№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

3 ПС 220 кВ Оренбургская 

Реконструкция  

ПС 220 кВ Оренбургская с 

заменой трансформатора Т1 

110/35/6 кВ 

40 МВА 2019 
Реновация основных 

фондов ПАО «ФСК ЕЭС» 

Схема и программа 

развития Единой 

энергетической системы 

России на 2019-2025 годы 

4 ПС 110 кВ Филипповская 

Строительство  

ПС 110 кВ Филипповская 
2х40 МВА 

2019 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

ЗАО «Газпром инвест 

Юг» 

Реализация действующих 

ТУ на ТП Строительство 2-х  

ЛЭП 110 кВ Каргалинская - 

Филипповская 

2х54 км 

5 
ПС 110 кВ (для 

электроснабжения дачного 

и жилого массивов) 

Строительство ПС 110 кВ для 

электроснабжения дачного и 

жилого массивов 

16 МВА 2019 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ООО «Единая  

Реализация действующих 

ТУ на ТП 
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№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

  

Строительство ЛЭП 110 кВ 

отпайкой от ВЛ 110 кВ 

Сакмарская ТЭЦ – Октябрьская 

с отпайками (участок ВЛ 110 кВ 

Сакмарская ТЭЦ – СН Газовая) 

до новой ПС 110 кВ 

6 км  энергетическая система 

Оренбуржья» 
 

6 ПС 110 кВ Холодный ключ 

Строительство  

ПС 110 кВ Холодный ключ 
2*25 МВА 

2019 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

ООО «Уралсеть» 

Реализация действующих 

ТУ на ТП 
Строительство 2-х ЛЭП 110 кВ 

Каргалинская -Холодный ключ 
2*8 км 

7 ПС 110 кВ Новый Поток 
Строительство 

ПС 110 кВ Новый Поток 
2*25 МВА 2019 

Обеспечение 

технологического 

Реализация действующих 

ТУ на ТП 
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№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

Строительство шлейфового 

захода ВЛ 110 кВ Бузулукская – 

Державинская (уч. 

Твердиловская – Державинская) 

до ПС 110 кВ Новый Поток с 

образованием ВЛ 110 кВ Новый 

Поток – Твердиловская и  

ВЛ 110 кВ Державинская – 

Новый Поток 

2*500 м 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

ООО «Нефтяная 

Компания «Новый Поток» 

8 ПС 110 кВ Сладковская 

Строительство  

ПС 110 кВ Сладковская 
2*25 МВА 

2020 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

ООО «Сладковско-

Заречное» 

Реализация действующих 

ТУ на ТП 

Строительство шлейфового 

захода ВЛ 110 кВ Ташлинская – 

Алексеевская (участок 

Ташлинская – Киндельская) до 

ПС 110 кВ Сладковская с 

образованием ВЛ 110 кВ 

Сладковская - Ташлинская и  

ВЛ 110 кВ Киндельская – 

Сладковская 

2*15 км 
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№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

Установка АОСН на шинах  

110 кВ ПС 110 кВ Сладковская 
- 

9 ПС 110 кВ Яснополянская 

Строительство  

ПС 110 кВ Яснополянская 
2*6,3 МВА 

2022 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств  

ООО «Сладковско-

Заречное» 

Реализация действующих 

ТУ на ТП 

Строительство шлейфового 

захода ВЛ 110 кВ Ташлинская – 

Алексеевская (участок 

Ташлинская – Киндельская) до 

ПС 110 кВ Яснополянская с 

образованием ВЛ 110 кВ 

Ташлинская - Яснополянская и  

ВЛ 110 кВ Киндельская – 

Яснополянская 

2*1,3 км 

Установка АОСН на шинах 

110 кВ ПС 110 кВ 

Яснополянская 

- 

10 ПС 110 кВ Колганская 

Реконструкция  

ПС 110 кВ Колганская с 

заменой трансформатора Т1 

мощностью  

2,5 МВА на трансформатор 

мощностью 6,3 МВА, 

установкой БСК 110 кВ не 

менее 5 МВАр 

6,3 МВА 2019 

Обеспечение 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств 

АО «Преображенскнефть»  

Реализация действующих 

ТУ на ТП 
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№  

п/п 
Наименование объекта  

Наименование                    

мероприятия 

Характеристики 

(класс          

напряжения/ 

протяженность 

/мощность, 

кВ/км/МВА) 

Срок           

реализации 

Обоснование 

необходимости             

строительства                                    

(возможные риски) 

Обоснование         

включения в схеме и 

программе развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации 

(Схема и программа 

развития ЕЭС России 

/расчеты/прочие 

обоснования) 

Установка АОСН на ПС 

110 кВ Колганская 
- 

Реконструкция  

ПС 110 кВ Колганская с 

заменой трансформатора Т2 

мощностью  

2,5 МВА на трансформатор 

мощностью 6,3 МВА 

6,3 МВА 2020 
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Таблица 30. Предложения по развитию мощностей генерации (НВИЭ), вводимых                 

в эксплуатацию по энергосистеме Оренбургской области в период 2019-2024 гг. (МВт)  

Электростанция 

(станционный номер, 

тип турбины) 

Генерирующая 

компания 

Мероприятие 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Елшанская СЭС 

(Елшанская солнечная 

электростанция 

мощностью 25 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 25,0 - - - - - 

Григорьевская СЭС 

(Григорьевская 

солнечная 

электростанция 

мощностью 10 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 10,0 - - - - - 

Чкаловская СЭС 

(Чкаловская солнечная 

электростанция 

мощностью 30 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 30 - - - - - 

Домбаровская СЭС 

установленной 

мощностью 25 МВт 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи» 

Ввод 25,0 - - - - - 

Оренбургская СЭС ПАО «Фортум» Ввод - - 15,0 - - - 

Ветропарк ФРВ №51 

ООО 

«ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ» 

Ввод - - - - 37,8 - 

Ветропарк ФРВ №52 

ООО 

«ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ» 

Ввод - - - - 37,8 - 

Новосергиевская СЭС 

(Строительство 

Оренбургской СЭС-4 

установленной 

мощностью 15 МВт) 

ПАО «Т Плюс» Ввод  15,0     

Светлинская СЭС* 

(Строительство 

Светлинской СЭС ПК-

1 установленной 

мощностью 30 МВт 

(Самарская СЭС-4) 

ПАО «Т Плюс» Ввод  30     

Светлинская 

СЭС*(Строительство 

Светлинской СЭС ПК-

2 установленной 

мощностью 25МВт 

(Саратовская СЭС-2) 

ПАО «Т Плюс» Ввод    25,0   

 

Примечание: * - Светлинская СЭС (Строительство Светлинской СЭС ПК-1 установленной мощностью 30 МВт 

(Самарская СЭС-4), Светлинская СЭС (Строительство Светлинской СЭС ПК-2 установленной мощностью 25 

МВт(Саратовская СЭС-2) не учтены в базовом варианте прогноза и в установленной мощности энергосистемы 

Оренбургской области, так как отсутствуют в Схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2019–2025 годы (информация включена на основании Заявки на ТП ПАО «Т Плюс», 

зарегистированной филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» от 02.04.2019 г. № ИА1653. 

 

 
 



 

  67 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

 4.2.1. Прогноз потребления тепловой энергии на 2019–2024 годы 

В данном подразделе приведен обзор прогноза потребления тепловой энергии 

на 5-летний период, включая системы теплоснабжения крупных муниципальных 

образований Оренбургской области. В таблице 31 приведен прогноз потребления 

тепловой энергии по Оренбургской области на период 2019–2024 годов, в таблицах 

32, 33 прогноз отпуска тепловой энергии от электростанций Оренбургской области. 

Таблица 31 - Прогноз потребления тепловой энергии по Оренбургской области 

   

 Прогноз 

2018 г. 

(Факт) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 2024 

Теплопотребление, тыс. 

Гкал  
17 650 17 940  18 050 18070 18080 18150 18160 

 

Таблица 32– Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива 

Ириклинской ГРЭС 

 
Факт Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Отпуск тепловой энергии 

(тыс. Гкал.) 
3,07 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Потребление газа 

(млн м3) 
1697 1624 1593 1601 1617 1625 1625 

Потребление мазута 

(тыс. т) 
0,180 12,3 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 

 

Таблица 33 - Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива на 

станциях в ПАО «Т Плюс»  

 
 Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024  г. 

Отпуск тепловой энергии 

(тыс. Гкал.) 
8 381,4 8 153,2 7 644,6 7 461,8 7 279,9 7 103,9 6 933,6 

Потребление топлива 

(млн м3) 
1 910,3 1 854,2 1 781,4 1 748,7 1 730,0 1 711,9 1 693,2 

Потребление мазута 

(тыс. т) 
0,4730 0,0102 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 

 

4.3. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации 

генерирующих мощностей на электростанциях 

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации 

генерирующих мощностей на электростанциях Оренбургской области 

мощностью не менее 5 МВт. 

До 2024 года планируется ввод генерирующего оборудования (подробнее в 

разделе 4.4.3. на странице 72 «Перспективы использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии на территории Оренбургской области»). 

Структура генерирующих мощностей. 

С учетом развития объектов генерации, использующих возобновляемые 

источниках энергии, к 2024 году структура генерирующих мощностей Оренбургской 
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ЭС изменится: доля установленной мощности ВИЭ составит до 9 %, доля тепловых 

станций –  до 91%. 

Структура установленной мощности электростанций на территории 

Оренбургской области на 2024 год приведена в таблице 34 и на рисунке 19. 

Таблица 34 - Структура установленной мощности электростанций на территории 

Оренбургской области по состоянию на 2024 год 

Наименование объекта 
Установленная мощность, 

МВт 
Структура, % 

ВСЕГО, в том числе: 3975,6 100 

АЭС - - 

ТЭС, в том числе: 3555 89,4 

КЭС 2430 68,4 

из них ПГУ - - 

ТЭЦ 1125 31,6 

из них ПГУ и ГТ-ТЭЦ - - 

ГЭС 30 0,8 

Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии (НВИЭ), в том числе: 
390,6 9,8 

Ветровые ЭС 75,6 19,4 

Мини ГЭС - - 

Гео ТЭС - - 

Солнечные ЭС 315 80,6 

Прочие - - 

 

 

Рисунок 19 – Структура установленной мощности электростанций Оренбургской 

области по видам станций на 2024 год 

ТЭС, 3555 МВт, 

89.4 %

НВИЭ, 390,6 МВт, 

9,8%

ГЭС, 30 МВт, 0.8%
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Прогноз развития теплосетевого хозяйства. 

Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных районов и 

городских округов Оренбургской области приведен в разделе 4.15. «Прогноз развития 

теплосетевого хозяйства муниципальных образований Оренбургской области». 

Анализ схем теплоснабжения. 

Анализ выполненных схем теплоснабжения муниципальных районов и 

городских округов Оренбургской области приведен в разделе 4.12 «Анализ схем 

теплоснабжения». 

Предложения по переводу объектов генерации на парогазовый цикл. 

Предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности 

действующих ТЭЦ и производства на них электроэнергии и тепла с высокой 

эффективностью топливоиспользования приведены в разделе 4.14. «Предложения по 

переводу объектов генерации на парогазовый цикл». 

Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в 

топливе. 

Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе 

приведены в разделе 4.11 «Потребность электростанций и котельных генерирующих 

компаний в топливе». 
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4.4. Прогноз развития энергетики Оренбургской области на основе ВИЭ и 

местных видов топлива 

4.4.1. Общие положения 

Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни 

одной страны где бы нетрадиционные возобновляемые источники энергии составляли 

основу топливно-энергетического баланса. Однако существует большое количество 

примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии могут покрывать 

определенное количество потребности тепловой, электрической энергии и 

органического топлива. 

В 2006 году около 18 % мирового потребления энергии было удовлетворено из 

возобновляемых источников энергии, причем 13 % из традиционной биомассы, таких, 

как сжигание древесины. Гидроэлектроэнергия является очередным крупнейшим 

источником возобновляемой энергии, обеспечивая 3,3 % мирового потребления 

энергии и 15,3 % мировой генерации электроэнергии в 2010 году. 

В 2010 году 16,7 % мирового потребления энергии поступало из 

возобновляемых источников. Доля возобновляемой энергии уменьшается, но это 

происходит за счёт сокращения доли традиционной биомассы, которая составила 

всего 8,5 % в 2010 году. Доля современной возобновляемой энергии растёт и в 2010 

году составила 8,2 %, в том числе гидроэнергия 3,3 %, для отопления и нагрева воды 

(биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 

0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные 

электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9 %.  

Использование энергии ветра растет примерно на 30 процентов в год, по всему 

миру с установленной мощностью 196600 мегаватт (МВт) в 2010 году, и широко 

используется в странах Европы и США. Ежегодное производство в 

фотоэлектрической промышленности достигло 6900 МВт в 2008 году. Солнечные 

электростанции популярны в Германии и Испании. Солнечные тепловые станции 

действуют в США и Испании, а крупнейшей из них является станция в пустыне 

Мохаве мощностью 354 МВт. Крупнейшей в мире геотермальной установкой, 

является установка на гейзерах в Калифорнии, с номинальной мощностью 750 МВт. 

4.4.2. Перспективы использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации 

На основании Распоряжения 1-р Правительства РФ от 08 января 2009 года 

«Основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» определены целевые 

показатели, которые энергетика России должна достигнуть по использованию 

возобновляемых источников энергии в период до 2020 года. 

Темпы роста возобновляемой энергетики в России по сравнению с 

большинством промышленно развитых стран невелики. Развитию ВИЭ в России 

значительно препятствуют такие факторы, как изобилие углеводородных ресурсов, 

отсутствие необходимой поддержки ВИЭ на государственном уровне, отсутствие 

законодательной базы по альтернативной энергетике, низкая обеспокоенность 

общества экологическими проблемами. 

За последние десять лет наблюдается рост выработки электроэнергии на базе 

ВИЭ. Это объясняется постепенным снижением стоимости ВИЭ, ужесточением 
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мировых экологических требований, изменениями в государственной политике в 

области повышения энергоэффективности экономики. 

Основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 г. представлены в таблице 35 

и на рисунке 20. 

 

Таблица 35 - Показатель доли ВИЭ в производстве электроэнергии в России, млн 

кВт·ч 

Год 

Производство 

электроэнергии на базе 

ВИЭ 

Производство 

электроэнергии в России 

Доля ВИЭ в производстве 

электроэнергии 

2000 4551 877800 0,52% 

2001 4788 891300 0,54% 

2002 5022 891300 0,56% 

2003 5363 916300 0,59% 

2004 5982 931900 0,64% 

2005 5892 953100 0,62% 

2006 5929 931381 0,64% 

2007 6027 1008256 0,60% 

2008 6460 1040400 0,62% 

2009 6753 990000 0,68% 

2010 6723 1001670 0,67% 

2011 7186 1040200 0,69% 

2012 6911 1053167 0,66% 

2013 6704 1009700 0,66% 

2014 7250 1035200 0,70% 

2015 25054 1002168 2,5 

2020 52920 1176005 4,5 

 

 

Рисунок 20 – Динамика показателя доли ВИЭ в производстве электроэнергии в 

России. 
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В результате оценки объема технически доступных ресурсов ВИЭ в 

Российской Федерации выявлено, что имеющийся потенциал составляет не менее 4,6 

млрд тонн условного топлива и вдвое превышает энергетический баланс страны. 

Экономический и технический потенциал возобновляемой энергетики в России 

представлен в таблице 36. 

 

Таблица 36 - Потенциал возобновляемой энергетики России, млн т у.т. 

Вид ВИЭ Технический потенциал Экономический потенциал 

Солнечная энергия 2300 12,5 

Энергия ветра 2000 60 

Энергия биомассы 53 35 

Малая гидроэнергетика 125 65,2 

Геотермальная энергия н.д 115 

Низкопотенциальное тепло 115 36 

 

В наибольшей степени в России задействован потенциал гидроэнергетики и 

энергии биомассы, в наименьшей - потенциал ветровой и солнечной энергетики. 

Экономическая эффективность ВИЭ существенно зависит от местных условий 

вследствие неравномерности распространения потенциала ВИЭ по территории 

Российской Федерации. 

В настоящий момент возобновляемая энергетика в России находит применение 

преимущественно в энергодефицитных регионах, а также в изолированных от линий 

электропередач регионах. В то же время в некоторых регионах экономически 

доступно сразу несколько видов ВИЭ. Их комплексное развитие позволило бы 

полностью обеспечить экономическое развитие этих регионов. 

 

4.4.3. Перспективы использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии на территории Оренбургской области. 

Для оценки возможности использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии в Оренбургской области необходимо оценить потенциал этих 

источников (прежде всего энергии солнца, ветра и малых рек), а также оценить 

экономическую целесообразность их использования. 

В таблице 37 представлена экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в 

Оренбургской области. 

Таблица 37 - Экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в Оренбургской области 

Вид ВИЭ Потенциал развития 

Ветровая существенный потенциал 

Солнечная фотоэлектрическая существенный потенциал 

Биомасса твердая существенный потенциал 

Биогаз небольшой потенциал 

Свалочный газ небольшой потенциал 

Малая гидроэнергетика небольшой потенциал 

Геотермальная небольшой потенциал 

Солнечная тепловая потенциал отсутствует 

Приливная потенциал отсутствует 
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Солнечная энергетика 

Климат Оренбургской области благоприятен для солнечной энергетики. Он 

отличается большим количеством ясных дней (около 166 дней в году). 

Уровень среднегодовой суммарной солнечной радиации на наклонную 

плоскость за год превышает 4 кВт·ч/м2 в день (рисунок 21). 

Уровень среднедневной суммарной солнечной радиации на наклонную 

плоскость за июнь превышает 5,5 кВт·ч/м2 в день (рисунок 22). 

Продолжительность солнечного сияния более 1000 часов в год (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 21 – Среднедневная суммарная солнечная радиация на наклонную 

поверхность (угол наклона равен широте) за год 

 

Рисунок 22 – Среднедневная суммарная солнечная радиация на наклонную 

поверхность (угол наклона равен широте) за июнь 
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Рисунок 23 – Продолжительность солнечного сияния 

Общая продолжительность солнечного сияния составляет – 2198 часов. 

Наибольшая продолжительность отмечается в июле (322 часа), наименьшая – в 

декабре (55 часов). Отношение наблюдаемой продолжительности солнечного сияния 

к теоретически возможной в среднем составляет 49 %, достигая для летних месяцев 

64 % и снижаясь в декабре до 22 %. В среднем, в течение года отмечается 73 дня без 

солнца.  

Годовая сумма радиационного баланса равна 1780 МДж/м2. Наименьшее 

отрицательное значение баланса составляет в январе -37 МДж/м2 (1,4 ккал/см2), 

наибольшее, отмечаемое в июле, - 371 МДж/м2 (10,3 ккал/см2). Смена отрицательных 

значений радиационного баланса на положительные происходит между серединой 

февраля и серединой марта. На май, июнь и июль приходится 50 – 60 % месячных 

сумм солнечной радиации. В августе и сентябре, по причине уменьшения прихода 

солнечной радиации, сокращается и доля радиационного баланса. К октябрю, в связи 

с увеличением альбедо, наблюдается резкое уменьшение этого соотношения (в 

среднем до 30 %). Осенью и весной, в зависимости от продолжительности периода 

залегания снежного покрова, может наблюдаться некоторое колебание сроков 

изменения отрицательного значения радиационного баланса на положительное. 

Изменение интенсивности солнечной радиации и радиационного баланса в 

течение суток, прежде всего, зависит от высоты солнца над горизонтом. Поэтому 

максимальное значение солнечной радиации приходится на полдень, причем как при 

ясной погоде, так и при облачной. Кроме того, на суточный ход радиации 

существенно влияет прозрачность атмосферы. Особенно это влияние заметно в 

летние месяцы, когда атмосфера становится менее прозрачной в послеполуденные 

часы, вследствие ее повышенной запыленности и влажности, чем в соответствующие 

утренние. В такие периоды интенсивность прямой радиации и часовые суммы больше 

утром, чем в соответствующие по высоте солнца над горизонтом послеобеденные 

периоды.Средние максимальные значения прямой солнечной радиации, поступающей 

на перпендикулярную поверхность, достигают 1,3 кал/см2 мин. 
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В процентном соотношении на рассеянную радиацию в ясную погоду летом в 

полдень приходится около 15 %, а в зимние месяцы - до 40 %. Доля радиационного 

баланса в таких условиях составляет около 65 % суммарной радиации. В зимние 

месяцы радиационный баланс, как правило, отрицателен. Однако в полдень значения 

могут достигать 0,06 кал/см2 в минуту. 

При наличии облачности интенсивность прямой и суммарной радиации 

заметно снижается. Максимум интенсивности прямой радиации при среднем 

значении облачности приходится, как правило, на июнь. Редко максимальная 

интенсивность прямой радиации наблюдается в мае или июле. Максимальное 

значение интенсивности прямой радиации приходится на период, когда наблюдается 

наибольшая высота стояния солнца над горизонтом. Причем максимум 

интенсивности прямой радиации летом приходятся не на полуденные часы, а на утро, 

что связано с явлением конвективной облачности, развивающейся к полудню. 

Интенсивность прямой радиации на горизонтальную поверхность 

определяется, прежде всего, астрономическим фактором. Максимум ее приходится на 

месяцы с наибольшей высотой солнца: июнь – июль, а в суточном ходе – на 

полуденные часы. Максимальные величины прямой радиации изменяются по 

территории от 0,56 до 0,69 кал/см2 мин. Наибольшие значения наблюдаются на юге. 

Доля прямой радиации в интенсивности суммарной радиации с апреля по август днем 

составляет более 50 %. Максимальные интенсивности суммарной радиации 

наблюдаются в июне и, будучи, в среднем, равны для большей части территории 0,92 

– 0,95 кал/см2 мин, достигают на юге 1,05 кал/см2 мин. 

В таблице 38 приведена суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация 

на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности в районе 

населенных пунктов Бузулук и Чебеньки Оренбургской области. 

Таблица 38 - Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на 

горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2 

Оренбургская обл. 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Бузулук 100 209 368 473 603 678 641 515 343 184 109 71 

Чебеньки 117 197 352 461 620 632 632 544 352 180 92 75 

 

В отдельные дни при определенных условиях облачности, не закрывающей 

солнечного диска, суммарная радиация может достигать 1,50 – 1,70 кал/см2 мин. 

Радиационный баланс при облачности, так же как прямая и суммарная радиация 

ниже, чем при ясном небе, но в меньшей степени, что связано с уменьшением 

расходной части радиационного баланса (эффективного излучения и отраженной 

радиации). Относительная величина радиационного баланса поверхности с травяным 

покровом, по сравнению с общим приходом (суммарной радиацией) в теплый период 

с мая по октябрь, колеблется от 50 до 70 %. В годовом ходе максимальная 

интенсивность радиационного баланса наблюдается, в среднем, в июне, реже в июле 

(так же, как и для суммарной радиации) и колеблется по территории от 0,55 до 0,66 

кал/см2 мин. 

Различают два способа использования солнечной энергии: прямое 

преобразование ее в электроэнергию (например, солнечные батареи) и 

преобразование в тепловую энергию. Чтобы оценить возможности использования 

солнечной энергии на территории Оренбургской области, необходимо знать ее 
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потенциал - количество солнечных дней, интенсивность и вероятность солнечного 

излучения. 

Самым простым и наиболее дешевым способом использования солнечной 

энергии является нагрев воды в плоских солнечных коллекторах. 

Принцип действия такого устройства весьма прост: видимые лучи солнца, 

проникая сквозь стекло (проходит обычно 80-85 %), встречаются с черным дном 

коллектора и в значительной степени поглощаются им. Дно начинает испускать 

тепловые инфракрасные лучи, которые не могут проникнуть сквозь стекло обратно 

наружу; в нижнем направлении путь ему преграждает слой теплоизоляции. 

Задержанное таким образом тепло передается теплоносителю, протекающему, 

как правило, по уложенному на дне коллектора змеевику из металлических или 

полимерных трубок. Такой коллектор удобно располагать на крыше дома, на 

солнечной стороне. 

Простейшая система на основе теплового солнечного коллектора - его 

сочетание с расположенным выше него баком-аккумулятором горячей воды. 

Благодаря разности плотностей горячей и холодной воды в контуре возникает 

циркуляция. Для обеспечения ее надежности используется специальный насос. 

Система солнечного нагрева воды (гелиосистема) предназначена для горячего 

водоснабжения коммунально-бытовых и хозяйственных объектов. Используя 

энергию солнца, гелиосистема позволяет экономить в год до 75% необходимого 

традиционного топлива. 

Таблица 39 - Объем вводов действующих и запланированных к строительству в 

Оренбургской области солнечных электростанций 

Наименование 

электростанции 
Код ГТП 

Мощность 

МВт 

Точка подключения к 

электрической сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» 
-  120  

- 
- 

Переволоцкая СЭС 

(Солнечная 

электростанция 

Переволоцкая 5 МВт) 

GVIE0014 5 
ПС 110 кВ 

Переволоцкая 
2015 

Соль- Илецкая СЭС 

(Соль- Илецкая солнечная 

электростанция 25 МВт) 

GVIE0003 25 
ПС 110 кВ Соль- 

Илецкая 
2017 

Домбаровская СЭС 25 

МВт 
GVIE0428 25 - * 2019 

Чкаловская СЭС 

(Чкаловская солнечная 

электростанция 

мощностью 30 МВт) 

GVIE0456 30 

ВЛ 110 кВ Пугачевская 

– Аэропорт I цепь с 

отпайками 

2019 

Елшанская СЭС 

(Елшанская солнечная 

электростанция 

мощностью 25 МВт. 1 

очередь 10 МВт) 

GVIE0233  10 

ВЛ 110 кВ Маякская – 

Соль-Илецкая 

с отпайками 

2019 
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Наименование 

электростанции 
Код ГТП 

Мощность 

МВт 

Точка подключения к 

электрической сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Елшанская СЭС 

(Елшанская солнечная 

электростанция 

мощностью 25 МВт. 2 

очередь 15 МВт) 

GVIE0245 15 

Григорьевская СЭС 

(Григорьевская солнечная 

электростанция 

мощностью 10 МВт) 

GVIE0216 

10 ПС 110 кВ Чашкан 2019 

АО «Солнечный ветер» 
 25  

Сакмарская СЭС 

(Орская СЭС) 
GVIE0023 25 

ВЛ 110 кВ 

Орская ТЭЦ-1 – НПЗ-2 
2015 

ПАО «Т Плюс» 
 190  

Оренбургская СЭС-5 
GVIE0217 10 

ПС 110 кВ Сакмарская 

СЭС 
2017 

Державинская СЭС 
GVIE0008 5 

ПС 110 кВ Сакмарская 

СЭС 
2017 

Оренбургская СЭС 

(Оренбургская СЭС-1) 
GVIE0455 45 

ВЛ 110 кВ Сорочинская 

– Новосергиевская с 

отпайкой на ПС МЭЗ 

2018 

Сорочинская СЭС 

(Оренбургская СЭС-3) 
GVIE0457 60 

ВЛ 110 кВ Сорочинская 

– Плешановская 
2018 

Строительство 

Оренбургской СЭС-4 

установленной 

мощностью 15 МВт 

(диспетчерское 

наименование 

Новосергиевская СЭС) 

 

GVIE0522 15 

ВЛ 35 кВ 

Новосергиевская – 

Лапаз 

2020 

Строительство 

Светлинской СЭС ПК-1 

установленной 

мощностью 30 МВт 

 

GVIE0526 
30 

ВЛ 110 кВ Светлинская 

- Озерная 
2020 

Строительство 

Светлинской СЭС ПК-2 

установленной 

мощностью 25 МВт 

 

GVIE0528 25 
ВЛ 110 кВ Светлинская 

- Озерная 
2022 

ПАО «ФОРТУМ» 
 20   
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Наименование 

электростанции 
Код ГТП 

Мощность 

МВт 

Точка подключения к 

электрической сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Грачёвская СЭС 10 МВт 
GVIE0007 10 

ПС 110 кВ 

Александровская 
2017 

Плешановская СЭС 10 

МВт 
GVIE0167 10 

ПС 110 кВ 

Плешановская 
2017 

Оренбургская СЭС 
- 15 - * 2021 

 

 

 

 

 
Таблица 40 - Перечень объектов генерации (НВИЭ), вводимых в эксплуатацию, 

выводимых из эксплуатации, модернизируемых и реконструируемых по энергосистеме 

Оренбургской области в период 2019-2024 гг. (МВт)  

Электростанция 

(станционный номер, 

тип турбины) 

Генерирующая 

компания 

Мероприятие 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Елшанская СЭС 

(Елшанская солнечная 

электростанция 

мощностью 25 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 25,0 - - - - - 

Григорьевская СЭС 

(Григорьевская 

солнечная 

электростанция 

мощностью 10 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 10,0 - - - - - 

Чкаловская СЭС 

(Чкаловская солнечная 

электростанция 

мощностью 30 МВт) 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи 

Ввод 30 - - - - - 

Домбаровская СЭС 

установленной 

мощностью 25 МВт 

ООО «Авелар 

Солар 

Технолоджи» 

Ввод 25,0 - - - - - 

Оренбургская СЭС 

 
ПАО «Фортум» Ввод - - 15,0 - - - 

Ветропарк ФРВ №51 

ООО 

«ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ» 

Ввод - - - - 37,8 - 

Ветропарк ФРВ №52 

ООО 

«ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ» 

Ввод - - - - 37,8 - 

Строительство 

Оренбургской СЭС-4 

установленной 

мощностью 15 МВт 

(диспет. наименование 

Новосергиевская СЭС) 

 

ПАО «Т Плюс» Ввод  15,0     

Строительство 

Светлинской СЭС   

ПК-1 установленной 

ПАО «Т Плюс» Ввод  30     
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Электростанция 

(станционный номер, 

тип турбины) 

Генерирующая 

компания 

Мероприятие 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

мощностью 30 МВт  

 

Строительство 

Светлинской СЭС                   

ПК-2 установленной 

мощностью 25 МВт 

ПАО «Т Плюс» Ввод    25,0   

 

Примечание: точки присоединения к электрическим сетям определены собственником Светлинская СЭС -

Строительство Светлинской СЭС ПК-1 установленной мощностью 30 МВт, Строительство Светлинской СЭС 

ПК-2 установленной мощностью 25 МВт.  

 

 

 

 

Ветроэнергетика 

Основными источниками исходной информации для расчета кадастровых 

характеристик ветра являются наблюдения за скоростью ветра на опорной сети 

гидрометеослужбы. Для определения средней многолетней скорости ветра и 

выявления возможных вариаций среднегодовой скорости от года к году можно 

ограничиться 10-летним рядом наблюдений. 
 

Распределение ветров на территории России приведено на рисунке 24. 

 

Характеристики ветров на территории оренбургской области приведены в 

таблице 41. 

 

 

Рисунок 24 – Распределение ветров на территории России. 

Таблица 41 - Характеристики ветров на территории Оренбургской области 

Расположение 

метеостанции 

Среднегодова

я скорость 

ветра (на 

высоте 10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) Максимал

ьная 

скорость 

ветра 
Зима Весна Лето Осень 
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(м/с) 

Оренбург 3,1 3,1 3,6 3,0 2,9 24 

Абдулино 3,2 3,1 3,5 2,5 3,4 24 

Акбулак 2,6 2,6 2,8 2,4 2,4 26 

Беляевка 2,7 2,9 3,2 2,2 2,5 26 

Бугуруслан 2,4 2,7 2,9 1,8 2,3 28 

Бузулук 2,5 2,7 2,8 2,2 2,4 22 

Домбаровский 2,5 2,1 2,9 2,5 2,3 24 

Илек 2,8 2,9 3,1 2,5 2,6 20 

Красноярский 

(Кваркенский район) 
4,0 3,5 4,7 3,6 4,0 31 

Кувандык 2,3 1,9 2,9 2,5 2,0 26 

Новосергиевка 2,6 2,6 2,8 2,5 2,5 20 

Озёрный 

(Светлинский р-н) 
3,9 4,0 4,2 3,7 3,8 26 

Орск 4,4 3,9 5,0 4,1 4,3 27 

Первомайский 2,2 2,1 2,4 1,9 2,1 21 

Соль-Илецк 3,0 3,0 3,3 2,8 2,7 23 

Сорочинск 2,6 2,5 2,8 2,3 2,6 24 

Троицкое 

(Асекеевский район) 
3,0 3,1 3,3 2,6 3,1 24 

Троицкое 

(Тюльганский район) 
2,0 1,8 2,2 1,8 2,0 21 

Шарлык 2,1 2,0 2,3 2,1 2,1 21 

Энергетик 

(Новоорский район) 
3,1 2,6 3,3 2,7 3,2 24 

 

Использование энергии ветра не только помогает решить многие проблемы 

энергоснабжения отдаленных объектов и загородных домов, но и получить 

независимость от местных энергоснабжающих организаций. 

Для небольшого загородного дома при наличии среднегодовой скорости ветра 

более 4 м/с достаточно установок мощностью: 

 около 500 Вт – для покрытия базовых потребностей в электроэнергии -

освещение, телевизор, связь, радио и другая маломощная нагрузка; 

 от 1,5 до 4 кВт – для электроснабжения почти полностью потребителей в 

типовом загородном доме, включая стиральную машину, холодильник, компьютеры и 

т.п. 

В периоды сильного и продолжительного ветра излишки вырабатываемой 

электроэнергии могут использоваться для отопления. 

В Оренбургской области под перспективное строительство ветряных 

электростанций запланировано освоение трех площадок общей площадью 1500 га. 

Площадки расположенный в районе станции Сара, поселок Сара, поселок Лылово. 

Долина простирается на десятки километров с северо-востока на юго-запад, 

формируя естественный «коридор» для доминирующих ветров. Поверхность долины 

в основном открыта и имеет слабую растительность или не имеет ее вообще. 

Некоторые участки земли используются под фермерское хозяйство. В месте развития 

электростанции отсутствуют законсервированные или экологически защищенные 

земельные участки. 

Для размещения ветроэнергетических парков на территории Оренбургской 

области отведены следующие земли: 
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 участок, расположенный в Кувандыкском районе области в 8 километрах на 

северо-восток от станции Сара со следующими географическими координатами: 

51°30'24'' сев. широты, 57°49'11'' вост. долготы; 

 участок, расположенный на территории Кувандыкского района в 15 

километрах на запад от г. Медногорск со следующими географическими 

координатами: 51°26'50'' сев. широты, 57°44'40'' вост. долготы; 

 участок, расположенный на территории Кувандыкского района в 18 

километрах на юг от станции Сара со следующими географическими координатами: 

51°23'50'' сев. широты, 57°54'51'' вост. долготы; 

 участок, расположенный на территории Гайского района в 4 километрах на 

запад от поселка Лылово со следующими географическими координатами: 51°22'46'' 

сев. широты, 57°59'43'' вост. долготы; 

 расположенной на территории Гайского района в 6 километрах на запад от 

поселка Ижберда со следующими географическими координатами: 51°17'35'' сев. 

широты, 57°58'07'' вост. долготы. 

Исследования позволяют сделать вывод о том, что климатические условия и 

скорость ветра в интересующем регионе оцениваются, как хорошие и очень хорошие. 

ООО «Автотранс-М», юр. адрес: 462419, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Московская, 15, ведёт хозяйственную деятельность на базе отдыха «Вишнёвые 

горки» вблизи Ириклинского водохранилища. 

Для обеспечения электроэнергией и теплом базы отдыха ООО «Автотранс-М» 

установлены генераторы мощностью 2х200 кВт и 2х250 кВт. Избытки генерации 

электрической энергии на основе соглашений с сетевыми организациями планируется 

поставлять в энергосистему области. В планах развития предприятия заложено 

приобретение двух ВЭУ. Основные характеристики проекта внедрения ВЭУ 

представлены в таблице 42. 

Таблица 42 - Характеристики ветрогенераторов ООО «Автотранс-М». 

Наимено

вание 

электрос

танции 

Мощн

ость, 

кВт 

Точка подключения 

к эл. сети 

Напря

жение, 

кВ 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атаци

ю 

Ожидаемая выработка эл. энергии, 

млн. кВт·ч, по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

ВЭУ-200 200 На контактах 

присоединения 

шлейфов 10 кВ 

отпайки на ТП-321 к 

Л-10 кВ.12РП 

«Ириклинский» на 

опоре №36 

0,4 2012 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

ВЭУ-200 200 0,4 2012 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

ВЭУ-250 250 0,4 
2015-

2016 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

ВЭУ-250 250 0,4 
2015-

2016 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Компанией ООО «ЭкоСельЭнерго» выражено намерение реализовать на 

территории Оренбургской области в период с 2019 по 2023 годы проекты 

строительства ветроэнергетических станций (ВЭС) суммарной установленной 

мощностью до 10 МВт с применением ВЭУ единичной мощностью 500 – 600 кВт. 

Ветроэнергетические установки планируются к размещению на земельном участке в 

южной части с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района Оренбургской области. В 

настоящий момент уже установлено три ВЭУ единичной мощностью 600 кВт. 
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Приоритетным видом деятельности с. Тамар-Уткуль, где находится 

ООО «ЭкоСельЭнерго», является развитие мясного и молочного скотоводства. В 

поселке имеется мясоперерабатывающий комплекс, который занимается 

переработкой выращенной продукции. Комбинат оснащен современной техникой, 

позволяющей выпускать конкурентоспособную продукцию в виде колбас, сосисок и 

различных мясных деликатесов. Произведенное в селе молоко в виде сырья сдается 

на ООО «Оренбургский молочный комбинат». 

Но высокие цены на ГСМ, налоговые издержки, низкие закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию, рост цен на электроэнергию, а также масса других 

проблем не позволяют селу развиваться на должном уровне. Поэтому руководство 

приняло решение о приобретении и внедрении ветроэнергетических установок. 

Климатические условия с. Тамар-Уткуль позволяют производить с помощью 

установок такого типа объем электроэнергии, не только необходимый для 

производственных нужд, но и для реализации электроэнергии сторонним 

потребителям. Внедрение производства электроэнергии с помощью ветроустановок 

поможет фирме существенно снизить собственные издержки, повысив при этом 

конкурентоспособность производимой продукции, а также даст возможность создать 

дополнительные рабочие места, что в конечном итоге отразится на уровне жизни 

населения района. Следует также отметить, что производство электроэнергии с 

помощью ветроэнергетических установок является экологически чистым. Внедрение 

данного вида производства позволит району выйти на более высокий уровень 

развития, повысить инвестиционную привлекательность санаторно-курортной зоны 

Оренбургской области. 

Ветроэнергетические установки ООО «ЭкоСельЭнерго» установленной 

мощностью 2,7 МВт размещены на земельном участке в южной части с. Тамар-

Уткуль Соль-Илецкого района Оренбургской области (таблица 43). Свидетельство о 

квалификации ВЭУ от 21.11.2014 г. № 0070200021114 выдано НП «Совет рынка». 

Таблица 43 - Ветроэнергетические установки, находящиеся в эксплуатации 

ООО «ЭкоСельЭнерго» 

Наименов

ание ВЭУ 

Р, 

кВт 

Место 

расположения 

Напря

жение, 

кВ 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Ожидаемая выработка эл. энергии, 

тыс. кВт·ч, по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВЭУ-200 200 

Оренбургская 

обл., Соль- 

Илецкий р-н, с. 

Тамар- Уткуль 

10 кВ 2013 

860 860 860 860 860 860 

ВЭУ-225 225 10 кВ 2013 

ВЭУ-250 250 10 кВ 2013 

ВЭУ-250 250 10 кВ 2013 

ВЭУ-600 600 10 кВ 2016 

ВЭУ-600 600 10 кВ 2016 

ВЭУ-600 600 10 кВ 2016 

 

 
Таблица 44 - Планируемые к строительству на территории Оренбургской области ВЭС: 

 

Наименование Наименование Код ГТП Плановая Плановый Плановая 
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организации проекта дата начала 

поставки 

мощности 

объем 

установленной 

мощности, МВт 

величина 

капитальных 

затрат на 1 кВт 

установленной 

мощности 

объекта ВИЭ, 

руб/кВт 

ООО 

"Ветропарки 

ФРВ" 

ВЭС 

Ветропарк-52 
GVIE1016 

 

01.12.2023 

 

37.800 

 

62,209.00 

ООО 

"Ветропарки 

ФРВ" 

ВЭС 

Ветропарк-51 
GVIE1015 

 

01.12.2023 

 

37.800 

 

62,911.00 

 

 

Продажа выработанной электрической энергии от установленных ВЭУ, не 

потребленная собственными электроприемниками ООО «Автотранс-М» и 

ООО «ЭкоСельЭнерго», осуществляется на розничном рынке электрической энергии. 

Включение в Схему развития электроэнергетики Оренбургской области данных 

объектов генерации, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, рассматривается в рамках проведения публичных конкурсных 

процедур органом исполнительной власти Оренбургской области в соответствии с 

Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики (утверждены постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. 

№ 823). 

 

Биоэнергетика 

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла 

и электроэнергии коммерчески оправдано во многих районах России. 

Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время 

недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с 

применением доступных современных технологий имеет многочисленные 

экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. 

Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую 

эффективность. 

В сельскохозяйственных районах, имеющих развитое животноводство, 

заготовку леса, перерабатывающие предприятия, имеются источники значительного 

количества биомассы, пригодной для получения в местах потребления дешевого, 

экологически чистого топлива - биогаза. 

Биогаз – это один из продуктов анаэробного (без доступа кислорода) брожения 

навоза или другого вида биомассы при температуре +30-37 °С. В этих условиях под 

действием имеющихся в биомассе бактерий часть органических веществ разлагается с 

образованием метана (60-70 %), углекислого газа (30-40 %), небольшого количества 

сероводорода (0-3 %), а также примесей водорода (аммиака и окислов азота). Биогаз 

не имеет неприятного запаха. Теплота сгорания 1м3 газа достигает 25 МДж, что 

эквивалентно сгоранию 0,6 л бензина, 0,85 л спирта, 1,7 кг дров или использованию 

1,4 кВт электроэнергии. Он может использоваться и как обычный природный газ для 
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приготовления пищи, обогрева. Его можно сжимать, использовать для заправки 

автомобиля, накапливать, перекачивать излишки, продавать. 

Основой любой биогазовой установки является метантенк (реактор), в котором 

происходят процессы сбраживания биомассы. Объемы метантенков могут 

варьироваться в больших пределах от 3 м до 5 тыс. м. 

Биогаз можно использовать для получения электроэнергии: из одного м3 

биогаза можно выработать 2-3 кВт электроэнергии. Удобрения, получаемые в виде 

переброженной массы — это экологически чистые жидкие и твердые удобрения, 

лишенные нитритов, семян сорняков, патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, 

специфических запахов. 

Индивидуальная биогазовая установка для крестьянского хозяйства на 5-6 

голов крупного рогатого скота может перерабатывать в сутки от 100 до 200 кг 

исходного сырья при влажности не менее 85 % и вырабатывать до 10 м3 газа. 

На семью из пяти человек для трехразового приготовления пищи, для 

приготовления кормов для скота, для санитарно-гигиенических потребностей семьи 

нужно не более 5 м3 биогаза в сутки. 

На территории Оренбургской области планируется использование 

биоэнергетического потенциала в качестве возобновляемого источника топлива. В 

таблицах 45-46 приведена информация по биоэнергетическим проектам. 
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Таблица 45 - Перечень биоэнергетических проектов 

Наименование проекта / 

наименование комплекса, 

установки, станции 

Местонахождение 

(район, населенный 

пункт) 

Заинтересованные 

стороны / 

участники проекта 

Цель проекта 

Основные технические 

характеристики (мощность, 

производительность) 

Сроки 

реализ

ации 

Общая 

стоимост

ь 

проекта, 

млн руб. 

Разработка и внедрение 

технологии производства 

топливных гранул с 

использованием сырьевых 

ресурсов Бузулукского бора 

(Оренбургская область) и 

отходов деревообработки 

Оренбургская область, г. 

Бузулук 

Администрация 

Бузулукского 

района, 

деревообрабатыва

ющее предприятие 

«Уральское», 

ООО «Рег. бюро 

«Интерэко» 

Производство топливных 

гранул для котельных 

установок на социальных 

объектах и 

промышленных 

предприятиях, удаленных 

от источников 

газификации. 

Пилотный проект, 

производительность 2т./час на 

базе установки NovaPellitS.r.l. 

24 

мес. 
132,0  

Создание единого комплекса 

(в модульном исполнении) 

для производства тепловой и 

электрической энергии из 

непищевой растительной 

биомассы естественной 

влажности для обеспечения 

энергией автономных 

хозяйственных и социальных 

объектов. 

Оренбургская область, 

Красногвардейский 

район, р.ц. Плешаново 

Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет, 

ООО НТГ 

Автономное 

комбинированное электро 

- и теплоснабжение малых 

хозяйственных и 

социальных объектов 

(поселков, с/х ферм, 

теплиц, промышленных 

объектов и т.п.), 

потребляющих от 

нескольких кВт до 100 кВт 

электрической и до 150 

кВт тепловой энергии, на 

основе экологически 

чистых технологий 

производства электро - и 

тепловой энергии из 

непищевой растительной 

биомассы естественной 

влажности. 

Пилотный проект. Объем 

переработки - 3,5 тыс. тонн в год 

твердой биомассы (в пересчете 

на абсолютно сухое вещество), 

степень конверсии биомассы - 

не менее 90%. Выход: 

- биодизельное топливо с 

улучшенными 

технологическими 

характеристиками – 350 т/год; 

- тепловая энергия в виде пара 

давлением 2,0 МПа, 

температурой (175 – 180)oC – 

200 кг/час; 

- электрическая энергия – 100 

кВт; 

- водорастворимый гумат – 580 

т/год; 

- глицерин – 35 т/год. Уровень 

выбросов - NOx не более 15 

ppm, двуокиси углерода не 

более 15 ppm 

24 

мес. 
64,9 
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Наименование проекта / 

наименование комплекса, 

установки, станции 

Местонахождение 

(район, населенный 

пункт) 

Заинтересованные 

стороны / 

участники проекта 

Цель проекта 

Основные технические 

характеристики (мощность, 

производительность) 

Сроки 

реализ

ации 

Общая 

стоимост

ь 

проекта, 

млн руб. 

Переработка твердой 

биомассы с получением 

тепловой и электрической 

энергии. 

Оренбургская область, 

Саракташский район, р. 

ц. Саракташ 

ООО НТГ 

Организация 

высокоэкологичного 

производства переработки 

твердой биомассы, в том 

числе произвольных 

смесей биоорганических 

отходов любого вида, с 

получением тепловой и 

электрической энергии.  

Пилотный проект базируется на 

линии из трех реакторов 

объемом 3,4 м3 каждый. Объем 

переработки - 3,5 тыс. тонн в год 

твердой биомассы (в пересчете 

на абсолютно сухое вещество), 

степень конверсии биомассы – 

100%. Выход: 

- 150 кВт тепловой энергии в 

виде 200 кг/час пара давлением 

2,0 МПа и температурой (175 – 

180) oC, 

- 100 кВт электрической 

энергии, 

- 1000 т водорастворимых 

гуматов в год. 

Выбросы: окислы азота 

отсутствуют; двуокись углерода 

– в пределах европейских 

стандартов. 

18 

мес. 
41,3 

Создание единого комплекса 

(в модульном исполнении) 

для производства тепловой 

энергии после переработки 

биологических отходов для 

обеспечения энергией 

автономных хозяйственных и 

социальных объектов. 

Соль-Илецкий район 

Оренбургской обл., 

п. Изобильное. 

КФХ 

«Изобильное» 

Соль-Илецкого 

района 

Оренбургской 

обл., ООО 

«Техмаш» 

Автономное 

комбинированная 

биоэнергетическая 

установка – установка 

перерабатывающая 

биологические отходы в 

реакторе биогазового 

реактора с получением 

горючего биогаза с 

последующим получением 

тепловой и электрической 

Пилотный проект 

биоэнергетической установки – 

установки перерабатывающей 

биологические отходы в 

биогазовом реакторе V=25 м2 без 

доступа воздуха с получением 

горючего биогаза с выходом 

биогаза 28800 м3 в год и 550 

тонн в год биошлама. 

12 

мес. 
12 
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Наименование проекта / 

наименование комплекса, 

установки, станции 

Местонахождение 

(район, населенный 

пункт) 

Заинтересованные 

стороны / 

участники проекта 

Цель проекта 

Основные технические 

характеристики (мощность, 

производительность) 

Сроки 

реализ

ации 

Общая 

стоимост

ь 

проекта, 

млн руб. 

энергии и 

высококачественного 

удобрения - биошлама. 

Таблица 46 - Запасы по видам биомассы 

Наименование источника 

Объем запасов 

биомассы в регионе, 

тонны, м3 

Энергетические 

потенциалы, кВт, Гкал 

(при возможности 

перевода) 

Способ получения данных Источники данных 

Отходы лесного хозяйства, например, низкосортная 

древесина, кора, отходы санитарных рубок и рубок ухода, 

ветки, хвоя 

224000 м3 3,2х106 

Гкал 

Данные Департамента 

лесного хозяйства 

Оренбургской области 

Форма отраслевого 

статистического 

наблюдения 3-лх 

Отходы лесопереработки, например, стружка, опилки, 

обрез, обзол 
38000 м3 4,2х105 

Гкал 

Данные Департамента 

лесного хозяйства 

Оренбургской области 

Форма отраслевого 

статистического 

наблюдения  

10-лесхоз 

Органические отходы растениеводства (солома, сено, 

корневища, подсолнечная лузга, шелуха риса, проса, 

орехов и др.) 

 

4,7х106 тонн 

 

2,24х107 

Гкал 

 

Данные статистической 

отчетности по Оренбургской 

области. 

 

Органические удобрения     

Органические отходы животноводства (навоз, помет и др.) 
16,03х106 

тонн 
918,5 Гкал 

Данные статистической 

отчетности по Оренбургской 

области  

 

Отходы жизнедеятельности, органические фракции 

канализационных стоков (твердые и полутвердые фракции 

полей испарения / фильтрации), за исключением твердых 

бытовых отходов 

11 млн м3 450 МВт 

Анализ отчетных материалов 

ООО «Научно-

технологическая группа» 

Местные службы 

водоканала 
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Использование низкопотенциального тепла земли 

Во всем мире функционирует десятки миллионов тепловых насосов, и 

миллионы новых вводятся в строй ежегодно. Тепловые насосы постепенно 

вытесняют традиционные способы теплоснабжения, и ожидается, что к 2020 году 

около 75 % теплоснабжения в развитых странах будет осуществляться за счет 

тепловых насосов. 

В Оренбургской области, да и в России вообще имеется недостаточно 

примеров их применения. Это объясняется в том числе и тем, что для нашей 

страны характерно центральное теплоснабжение. 

Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу действия 

холодильника, разница лишь в том, что в случае теплового насоса аккумулируется 

не холод, а тепло. Тепловой насос имеет четыре основных элемента: испаритель, 

компрессор, конденсатор и сбросной клапан. В испарителе хладагент нагревается 

до температуры +6-8 °С, отобранной из окружающей среды (от земли, воды, 

воздуха), закипает и испаряется. 

Полученный пар сжимается компрессором и при росте давления температура 

хладагента поднимается до +35-65 °С. Эта температура отдается через 

теплообменник конденсатора рабочей жидкости отопительного контура и 

хладагент обратно конденсируется. Сбросной клапан сбрасывает давление в 

конденсаторе, перепуская хладагент в испаритель. Цикл замыкается. 

Для рационального использования тепла из окружающей среды в 

распоряжении имеются такие источники тепла, как грунт, вода и воздух. Все они 

аккумулируют солнечную энергию, так что вместе с ними косвенно используется 

солнечная энергия. Для работы тепловых насосов при определенных условиях 

могут использоваться озера и реки, т.к. они тоже выступают в роли аккумуляторов 

тепла. 

Тепловые насосы имеют большой срок службы до капитального ремонта (до 

10–15 отопительных сезонов) и работают полностью в автоматическом режиме. 

Обслуживание установок заключается в сезонном техническом осмотре и 

периодическом контроле режима работы. Срок окупаемости оборудования не 

превышает двух-трех отопительных сезонов. 

Источники низкопотенциального тепла, пригодные для утилизации, имеются 

практически во всех отраслях промышленности и в коммунальном хозяйстве – 

системы оборотного водоснабжения и охлаждения технологического 

оборудования, шахтные воды, вентиляционные выбросы, хозяйственно-бытовые 

стоки, имеющие температуру +15-20 °С, и др. 

Громадным потенциалом обладает тепло грунта, подземных вод, которые 

почти не используются. В системах охлаждения электростанций огромное 

количество низкопотенциального тепла теряется в градирнях и прудах-

охладителях. 

Согласно проведенным расчетам, за счет использования 

низкопотенциальной энергии нетрадиционных источников (при отборе их тепла 

хотя бы на 5 °С) можно снизить теплопотребление по России на 30 %, сэкономить 

миллионы тонн условного топлива. За счет теплонасосных установок можно 

максимально приблизить тепловые мощности к местам потребления, 

минимизировать протяженность тепловых сетей. 
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Применение технологий утилизации низкопотенциального тепла ВИЭ и 

ВТЭР для целей теплоснабжения с применением тепловых насосов позволит 

решить ряд проблем, стоящих перед предприятиями промышленности, энергетики 

и коммунальной сферы: 

 отказ от нерационального электрического и, в ряде случаев, 

централизованного отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 значительная экономия электроэнергии; 

 обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения объектов;  

 полная независимость от поставщиков тепла; 

 отказ от теплотрасс большой протяженности и, как следствие, сокращение 

значительных потерь и затрат на их обслуживание, снижение издержек на 

выработку тепла и увеличение надежности теплоснабжения. 

Не только отдаленные потребители находятся в таком состоянии. Взять хотя 

бы ЖКХ городов. Аварии на теплотрассах, практически ежегодная замена труб и 

прочие негативные ситуации. Установка тепловых насосов по примеру многих 

европейских стран позволит раз и навсегда решить эту проблему. 

 

4.5. Перспективные балансы производства и потребления электрической 

энергии и мощности 

Общая оценка перспективной балансовой ситуации на 2020–2024 годы 

энергосистемы Оренбургской области в соответствии с СиПР ЕЭС России на 2019–

2025 годы приведена в таблицах 47, 48.  

 

Таблица 47 - Баланс электрической мощности Оренбургской области до 2024 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единицы  

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Потребление 

электроэнергии 
млн.кВт*ч 

16189 
16385 16446 16572 16615 16696 

Среднегодовые 

темпы прироста 
% 

1,22 
1,21 0,37 0,77 0,26 0,49 

Максимальная 

мощность 
МВт 

2337,0 2359,0 2372,0 2390,0 2395,0 2400,0 

Среднегодовые 

темпы прироста 
% 

1,87 
0,94 0,55 0,76 0,21 0,21 
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Таблица 48 - Баланс электрической энергии по энергосистеме Оренбургской области до 

2024 года 

 

Факт Прогноз, млн кВт·ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Потребность 

(потребление 

электрической 

энергии) 

15 994 16 189 16 385 16 446 16 572 16 615 16 696 

Покрытие 

(производство 

электрической 

энергии) 

11 321 10 985 11 409 11 713 12 018 12 188 12 408 

ГЭС 52 74 75 75 75 75 75 

ТЭС 11 153 10 628 10 853 11 143 11 422 11 579 11 660 

ВИЭ 116 282 481 494 521 534 673 

Сальдо 

перетоков 

электрической 

энергии* 

4 673 5 204 4 976 4 733 4 554 4 427 4 288 

*( - ) - выдача электрической энергии, (+) - получение электрической энергии энергосистемой 

 

 

4.6. Оценка наличия «узких мест» Оренбургской энергосистемы 

В связи с тем, что на территории энергосистемы Оренбургской области 

отсутствуют энергоузлы (энергорайоны), в которых при расчетных условиях 

прогнозируется недопустимое изменение параметров электроэнергетического 

режима, «узкие места» в Оренбургской энергосистеме отсутствуют. 

 

4.7.  Выполнение расчетов электрических режимов 

При выполнении работы выполнены расчеты электрических режимов при 

нормативных возмущениях в электрической сети 110–500 кВ Оренбургской ЭС в 

нормальной и в ремонтных схемах. Нормативные возмущения определены 

согласно «Методических указаний по устойчивости энергосистем», утверждённых 

Приказом Министерства энергетики РФ от 03.08.2018 №630. 

Электрические нагрузки на ПС 110 кВ и выше на территории Оренбургской 

области приняты в соответствии с зимними и летними контрольными замерами 

2018 года. 

При выполнении расчетов и анализа электрических режимов температура 

воздуха для зимнего периода принята - 5°С, для летнего периода + 25°С. 

В данном разделе представлен анализ возможных в существующей сети и 

вновь возникающих перегрузок электросетевого оборудования 110 кВ и выше, 

связанных с реализацией мероприятий по развитию энергосистемы Оренбургской 

области. 

При рассмотрении электроэнергетических режимов на 2019 год, 2020–2024 

годы учтены вводы ЛЭП и оборудования, включенные в СиПР ЕЭС России на 
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2019–2025 годы и действующие ТУ на ТП (таблицы 29, 30, раздел 4.3 настоящей 

работы). 

Следует отметить, что в эксплуатации, при проведении плановых ремонтов 

электросетевого оборудования выбирается наиболее благоприятные условия для 

проведения ремонтов элементов сети, а также большинство плановых ремонтов на 

территории Оренбургской ЭС сопровождается превентивной подготовкой 

ремонтных схем для снижения рисков выхода параметров режима из области 

допустимых значений в ПАР в ремонтной схеме. 

Учитывая вышеуказанное, выявленные в настоящем разделе перегрузки 

являются максимально возможными для рассматриваемых режимов максимальных 

и минимальных зимних и летних нагрузок, а предлагаемые схемно-режимные 

мероприятия, в том числе объемы управляющих воздействий от ПА в ПАР, 

соответствуют выявленным максимальным перегрузкам. 

 

4.7.1. Анализ отчетного потокораспределения сети 110 кВ и выше при 

нормативных возмущениях в нормальной и ремонтных схемах электрической 

сети на 2018 год 

Выход параметров электроэнергетического режима из области 

допустимых значений. 

При анализе отчетного потокораспределения основной электрической сети 

110 кВ и выше Оренбургской энергосистемы на 2018 год выявлено следующее: 

Параметры режима в зимний период в следующих схемно-режимных 

ситуациях: 

 нормальная схема; 

 нормативное возмущение в нормальной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения); 

 единичная ремонтная схема, в том числе после нормативного 

возмущения (свыше 20 минут после нормативного возмущения в нормальной 

схеме); 

 нормативное возмущение в единичной ремонтной схеме (до 20 минут 

после нормативного возмущения)  

находятся в области допустимых значений. 

Параметры режима в летний период в следующих схемно-режимных 

ситуациях: 

 нормальная схема; 

 нормативное возмущение в нормальной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения); 

 единичная ремонтная схема, в том числе после нормативного 

возмущения (свыше 20 минут после нормативного возмущения в нормальной 

схеме); 

 нормативное возмущение в единичной ремонтной схеме (до 20 минут 

после нормативного возмущения); 

 ремонтно-аварийная схема, в том числе после нормативного возмущения 

в единичной ремонтной схеме (свыше 20 минут после нормативного возмущения в 

единичной ремонтной схеме); 

 нормативное возмущение в ремонтно-аварийной схеме (до 20 минут 

после нормативного возмущения)  
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находятся в области допустимых значений. 

Ограничение режима электроснабжения потребителей электрической 

энергии. 

Для ввода в допустимую область параметров электрических режимов                          

в нормальной и ремонтных схемах ограничения режима электроснабжения 

потребителей электрической энергии посредством ввода ГАО не требуется. 

4.7.2. Анализ потокораспределения сети 110 кВ и выше, при 

нормативных возмущениях в нормальных и ремонтных схемах электрической 

сети на 2020–2024 годы 

Выход параметров электроэнергетического режима из области 

допустимых значений. 

При анализе отчетного потокораспределения основной электрической сети 

110 кВ и выше Оренбургской энергосистемы выявлено следующее: 

Параметры режима в зимний период в следующих схемно-режимных 

ситуациях: 

 нормальная схема; 

 нормативное возмущение в нормальной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения); 

 единичная ремонтная схема, в том числе после нормативного возмущения 

(свыше 20 минут после нормативного возмущения в нормальной схеме); 

 нормативное возмущение в единичной ремонтной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения)  

находятся в области допустимых значений. 

Параметры режима в летний период в следующих схемно-режимных 

ситуациях: 

 нормальная схема; 

 нормативное возмущение в нормальной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения); 

 единичная ремонтная схема, в том числе после нормативного возмущения 

(свыше 20 минут после нормативного возмущения в нормальной схеме); 

 нормативное возмущение в единичной ремонтной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения); 

 ремонтно-аварийная схема, в том числе после нормативного возмущения в 

единичной ремонтной схеме (свыше 20 минут после нормативного 

возмущения в единичной ремонтной схеме); 

 нормативное возмущение в ремонтно-аварийной схеме (до 20 минут после 

нормативного возмущения)  

находятся в области допустимых значений. 

Ограничение режима электроснабжения потребителей электрической 

энергии. 

Для ввода в допустимую область параметров электрических режимов в 

нормальной и ремонтных схемах ограничения режима электроснабжения 

потребителей электрической энергии посредством ввода ГАО не требуется. 

Мероприятия. 

Выхода параметров режима из области допустимых значений в выше 

приведенных режимах при условии выполнения СРМ и соблюдения сроков 
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реализации и объемов мероприятий, включенных в СиПР ЕЭС России на 2019–

2025 годы и действующие ТУ на ТП (таблица 29), не выявлено. 

4.8. Размещение устройств компенсации реактивной мощности 

Анализ потокораспределения основной электрической сети 110 кВ и выше 

Оренбургской энергосистемы при единичных нормативных возмущениях в 

нормальной и ремонтных схемах в периоды зимних и летних максимальных и 

минимальных нагрузок в 2020–2024 годы при условии выполнения СРМ и 

соблюдения сроков реализации и объемов мероприятий, включенных в  

СиПР ЕЭС России на 2019–2025 годы и утвержденные ТУ на ТП (Таблица 29 - 

Предложения по развитию электрических сетей 110 кВ и выше в период 2019–2024 

годы. Планируемые вводы потребителей мощностью более 5 МВт ) не выявил 

снижения напряжения ниже аварийно допустимого уровня. 

Установка дополнительных компенсирующих устройств не требуется. 

4.9. Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов. 

Перечень планируемых к вводу до 2024 года электросетевых объектов 

напряжением 110 кВ и выше на территории Оренбургской области приведен в 

таблицае 29 «Предложения по развитию электрических сетей 110 кВ и выше в 

период 2019–2024 годы. Планируемые вводы потребителей мощностью более 5 

МВт». 

 

4.10. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением 

ниже 220 кВ 

Информация о планах развития электрической сети 35–110 кВ на территории 

Оренбургской области в 2020–2024 годах в соответствии с предоставленными 

данными филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», в т.ч. связанных с 

необходимостью реконструкции энергообъектов по причине физического износа 

их оборудования, приведена в приложении В. 

Сводные данные по развитию электрической сети Оренбургской ЭС 

напряжением ниже 110 кВ в рамках инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики на 2020–2024 годы приведены в таблице 49. 

Таблица 49 - Сводные данные по развитию электрической сети Оренбургской ЭС 

напряжением 35 кВ в 2020–2024 годах 

Объект Вид работ Ед.изм 
Год окончания работ 

2020 2021 2022 2023 2024 

ПС 

Новое 

строительство 

шт. - - - -  

МВА - - - -  

Перевод на 

более высокий 

класс 

напряжения 

шт. - - - -  

МВА - - - -  

ТПиР с 

увеличением 

трансформаторн

ой мощности 

шт. 1 - - -  

МВА 20 - - -  
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Объект Вид работ Ед.изм 
Год окончания работ 

2020 2021 2022 2023 2024 

ТПиР без 

увеличения 

трансформаторн

ой мощности 

шт. 4 6 3 1  

ЛЭП 

Новое 

строительство 

шт. 2 - - -  

км 5.7 - - -  

ТПиР 
шт. - 1 - -  

км - 2,2 - -  

 

4.11. Потребность электростанций и котельных генерирующих 

компаний в топливе 

Прогнозные данные по потреблению топлива ПАО «Т Плюс», филиалом 

«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и Гайской ТЭЦ 

приведены в таблице 50. 

Таблица 50 - Прогнозные данные по потреблению топлива электростанциями на 

территории Оренбургской области до 2024 года. 

 
Наименование 

объекта 

(ед. изм.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ПАО «Т Плюс» 

Электростанции 

газ(млн куб. м) 
1 910,3 1 854,2 1 781,4 1 748,7 1 730,0 1 711,9 1 693,2 

Электростанции 

Мазут (млн куб. м) 
0,0005 0,0060 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 

Котельные (млн 

куб. м) 
132,0 126,6 125,3 124,0 122,6 122,6 122,6 

ООО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ириклинская ГРЭС» 

газ (млн куб. м) 1697,2 1623,8 1592,9 1600,9 1617 1625,1 1625,1 

мазут (тыс. т) 0,18 12,343 12,108 12,169 12,291 12,353 12,353 

ТЭЦ Уральская сталь 

газ (млн куб. м) 678 678 678 678 678 678 678 

Гайская ТЭЦ  

газ (млн куб. м) 94 94 94 94 94 94 94 

 

 

4.12. Анализ схем теплоснабжения 

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия основных источников тепловой энергии и существующие проблемы 

организации надежного и безопасного теплоснабжения  города Оренбурга согласно 

Схеме теплоснабжения города Оренбурга до 2033 года приведены в таблицах 51 и 

52. 
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Таблица 51 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия основных источников тепловой энергии по городу Оренбургу по 

состоянию на 01.01.2019.  

 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность в 

горячей 

воде, Гкал/ч 

Расчетная 

тепловая 

мощность 

"нетто" в 

горячей 

воде, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах, 

Гкал/ч 

Фактическая 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах, 

Гкал/ч 

Резерв (+), 

дефицит (-), 

Гкал/ч 

Сакмарская ТЭЦ 1576 1350 973,9 902  +448 

Оренбургская 

котельная** 
123 119 39 31 +87.9 

Котельная 

Гугучинская 
19 18 13 10 +7.6 

Котельная Карачи 40 39 29 25 +13.4 

Котельная 

Авиагородок 
35 17,94 19,26 14,32 +3,62 

Котельная Чкалова* 24 19,21 21,67 16,25 +2,96 

Котельная Чичерина 24 12,94 10,573 9,938 +3,00 

Котельная 

Лесозащитная* 
13 13 13 11 +1.9 

Котельная 

Туркестанская 
20 19 19 16 +3.42 

Котельная 

Уральская* 
33 32 15 12 +20.2 

Котельная ПО 

Стрела* 
235 191 107 94 +97.6 

 

Таблица 52 - Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 
Источник 

теплоснабжения 
Существующие проблемы Рекомендации 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Средняя величина фактических 

потерь через тепловую изоляцию 

трубопроводов теплосети 

превышает нормативные значения 

на 20 % 

Разработка программы по плановой 

замене изоляции трубопроводов 

тепловой, тепловые потери которых 

превышают предельные значения 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Средний срок эксплуатации 

трубопроводов тепловой сети 32 

года (1983 г.) – превышает 

расчетный (25 лет) 

Разработка программы по плановой 

замене трубопроводов тепловой сети 

при превышении расчетных сроков 

эксплуатации 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Ввиду длительной эксплуатации 

надземных участков тепловая 

изоляция подверглась процессу 

естественного старения, приобрела 

ветхий вид. Поверхностный слой 

(стеклоткань, металлический 

кожух) локально отсутствует 

полностью, что ведет к 

дальнейшему ускоренному 

разрушению минераловатного 

покрытия и значительным 

сверхнормативным потерям 

Необходима замена изоляционного 

покрытия магистральных и 

квартальных тепловых сетей 

новейшими энергосберегающими 

материалами. 
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Источник 

теплоснабжения 
Существующие проблемы Рекомендации 

тепловой энергии, и 

нерациональному расходованию 

топливо-энергетических ресурсов. 

Провисание оставшегося 

теплоизоляционного слоя 

составляет 5-9 см. от поверхности 

тубы до изоляции, данный факт 

способствует движению воздуха и 

увеличению тепловых потерь. 

Уплотнение в верхней части 

теплоизоляционного слоя 

критическое, остаточная толщина 

достигает 1 см. от поверхности 

трубы до верха покровного слоя. 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Несоответствие диаметров 

трубопроводов фактическое 

подключённой тепловой нагрузке 

потребителей на магистральном 

трубопроводе М-7, М-5, М-6. 

Трубопровод строился для 

промышленного потребителя, 

который прекратил свое 

существование. 

Необходима реконструкция 

трубопроводов магистралей М-5, М-6, 

М-7 с новейшими изоляционными 

материалами 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Завышенная температура обратной 

сетевой воды, перетопы 

потребителей по причине 

отсутствия автоматических систем 

регулирования теплопотребления 

ЦТП  

Проведение автоматизация ЦТП от 

СТЭЦ  

Сакмарская 

ТЭЦ, котельные 

Завышенная температура обратной 

сетевой воды, неоптимальный 

режим работы насосного 

оборудования на ЦТП в следствии 

зарастания Т/О накипью, 

недостаток площадей нагрева. 

Замена устаревшего теплообменного 

оборудования в ЦТП на пластинчатые. 

Сакмарская 

ТЭЦ, котельные 

Отсутствие учёта тепловой 

энергии, отсутствие баланса ТЭ на 

ЦТП и узловых точках 

подключения, отсутствие 

оперативного реагирования на 

тепловые потери 

Установка узлов учета тепловой 

энергии на ЦТП запланирована по 

программе ТПиР 

Сакмарская 

ТЭЦ 

Завышенная температура обратной 

сетевой воды, перетопы 

потребителей по причине 

отсутствия автоматических систем 

регулирования теплопотребления, 

высокий перегрев с квартала по ул. 

Комсомольской. 

Строительство БМЦТП на 

ул.Комсомольской  

Сакмарская 

ТЭЦ 

Необходим вывод из эксплуатации 

водогрейных котлов по результатам 

технического диагностирования и 

исчерпания назначенного ресурса  

вывод из эксплуатации в 2020 году 

водогрейных котлов ПТВМ-100 

ст.№1,2 
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Источник 

теплоснабжения 
Существующие проблемы Рекомендации 

 

Медногорская 

ТЭЦ и 

котельные 

 

Износ тепловой изоляции г. 

Медногорска более 60%. 

 

 

Необходима замена изоляционного 

покрытия новейшими 

энергосберегающими материалами. 

Котельные 

Медногорска 

Устаревшая котельная по 

ул.Больничная с присутствием 

оперативного персонала, высокие 

затраты на эксплуатацию. 

Строительство БМК котельной 

Больничная 

Медногорская 

ТЭЦ 

Отсутствие циркулляции ГВС, 

устаревшее оборудование, высокая 

Т2. 

В настоящее время на ЦТП №5, 

ЦТП №8, ЦТП №9 Медногорского 

района тепловых се-тей 

установлены кожухотрубные 

водоподогреватели с латунными 

трубками, фактический срок 

эксплуатации данных 

теплообменников превышает 30 

лет, более 20% латунных трубок 

заглу-шены, в связи с этим снижена 

на 20% площадь теплообмена. 

Замена теплообменного оборудования 

в ЦТП 5,8,9 на пластинчатые 

Медногорская 

ТЭЦ 

Отсутствие циркулляции ГВС, 

устаревшее оборудование, высокая 

Т2. 

Неэффективная работа системы 

управления теплоснабжением 

потребителей, что приводит к 

подаче теплоносителя с 

параметрами значительно 

отличающихся от нормативных. 

Техническое перевооружение системы 

в ЦТП 7. 

Оренбургская 

котельная 

Высокие затраты на перекачку, 

выработку теплоносителя. Высокие 

хоз. нужды котельной и сетей. 

 

Оптимизация ТУ г.Оренбурга ПК-2 

(переключение потребителей 

Оренбургской котельной на СТЭЦ) 

 

Котельные 

ЖСК, МЧ, 

Ногина 

Высокие затраты на эксплуатацию. 

Устаревшее ТМО, ЭТО котельных 

с присутствием оперативного 

персонала. 

 

Укрупнение источников – 

строительство БМК 

Котельные 

Уральская, 

Чкалова 

Перетоп от котельной по причине 

наличия температурной срезки для 

приготовления ГВС. 

 

Оптимизация ТУ г.Оренбурга ПК-1 

(переключение 2-х котельных) 

Возможность увеличения нагрузки 

СТЭЦ. 

 

Котельная 

Краснохолм 

Высокие затраты на эксплуатацию. 

Устаревшее оборудование  

паровой котельной 

Отсутствие парового потребителя. 

 

Перевод потребительной котельной 

"Краснохолм" на индивидуальные 

источники 

 

Медногорская 

ТЭЦ 

Отсутствие циркулляции ГВС, 

устаревшее оборудование, высокая 

Т2. 

Неэффективная работа системы 

управления теплоснабжением 

Техническое перевооружение системы 

в ЦТП 7. 
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Источник 

теплоснабжения 
Существующие проблемы Рекомендации 

потребителей, что приводит к 

подаче теплоносителя с 

параметрами значительно 

отличающихся от нормативных. 

 

По результатам анализа выполненных схем теплоснабжения, а также 

информации представленной, субъектами электроэнергетики и собственниками 

источников тепловой генерации по территории Оренбургской области отмечено 

следующее: 

1. Предложения по переключению на источник «Сакмарская ТЭЦ» 

потребителей: 

 от котельной «Оренбургская» с 01.01.2020 г. (так как данная котельная 

имеет низкий КПД работы, высокий физический и моральный износ основного и 

вспомогательного оборудования), от котельных «Чкалова» и «Уральская» с 

01.01.2019 г., расположенных в зоне эффективного радиуса теплоснабжения 

Сакмарской ТЭЦ. 

 от котельной АО «ПО «Стрела» с 01.01.2021 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» разработка, утверждение и ежегодная актуализация схем 

теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления. 

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, осуществляется в соответствии с инвестиционными 

программами теплоснабжающих организаций. 

4.13. Предложения по модернизации системы централизованного 

теплоснабжения муниципальных образований Оренбургской области 

По результатам анализа выполненных схем теплоснабжения, а также 

информации представленной, субъектами электроэнергетики и собственниками 

источников тепловой генерации по территории Оренбургской области отмечено, 

что развитие систем комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии за счёт строительства новых электростанций не планируется. 

4.14. Предложения по переводу объектов генерации на парогазовый 

цикл 

Предложения по переводу действующих тепловых электростанций  

ПАО «Т Плюс» на парогазовый цикл или иной модернизации с увеличением их 

мощности, а также предложения по выводу излишнего оборудования в длительную 

консервацию находятся в стадии разработки. 

 

4.15. Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных 

образований Оренбургской области 

Динамика и структура потребления тепловой энергии за период 2014‒2018 

годов и прогноз на 2019–2024 годы и приведены в разделах 2.6 «Динамика 

потребления тепловой энергии» и подразделе «Прогноз потребления тепловой 

энергии на 2020–2024 годы» раздела 4.2. 

Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных районов и 

городских округов Оренбургской области представлен в разработанных на 
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основании и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», а также в 

соответствие с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

утверждённым постановлением Правительства от 22.02.2012 №154. 

Схемы теплоснабжения разработаны в 252 муниципальных образованиях 

Оренбургской области, в том числе в городах Оренбурга, Орска, Медногорска, 

Сорочинска. 

Схема теплоснабжения города Оренбурга до 2033 года утверждена Приказом 

Минэнерго РФ от № 934 от 26.10.2018 

Схема теплоснабжения города Орска утверждена Постановлением 

администрации города Орска № 2374-п от 29.04.2015 г. 

Схема теплоснабжения города Медногорска утверждена Постановлением 

администрации МО «Город Медногорск» № 1751-па от 26.12.2014 г. 

Схема теплоснабжения Сорочинского городского округа утверждена 

Постановлением администрации Сорочинскаого городского округа от 19.04.2017  

№ 269. 

Сводная информация об утвержденных схемах теплоснабжения 

представлена в приложении Б. 

Системы централизованного теплоснабжения представляют собой сложный 

комплекс из источников тепловой энергии (основных и пиковых) и потребителей 

тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и 

балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические 

режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и 

характер их изменения определяются техническими возможностями основных 

структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и 

потребителей), экономической целесообразностью и, в немалой степени, 

наработанным опытом создания и эксплуатации таких систем. 

В последнее время повышению эффективности комбинированной выработки 

тепловой энергии и систем теплоснабжения на ее основе уделяется пристальное 

внимание. Многими авторами и организациями разработаны различные 

предложения по возможным направлениям изменения структурных схем таким 

систем. Одним из таких предложений является переход на централизованную 

подачу от ТЭЦ тепла только на горячее водоснабжение с его отпуском в районы 

теплопотребления по однотрубной схеме. При этом нагрузка отопления 

обеспечивается расположенными непосредственно в районах теплопотребления 

пиковыми источниками с различным составом теплогенерирующего оборудования 

и соответствующими тепловыми сетями. Использование такой системы 

централизованного теплоснабжения позволяет повысить эффективность 

комбинированной выработки, за счет снижения температуры отвода тепла от 

теплофикационных отборов турбин при стабильной их годовой загрузке по отпуску 

тепла. 

Однако системы теплоснабжения с подобной структурой, очевидно, могут 

применяться только при полностью новом строительстве, а также при 

реорганизации схемы теплоснабжения предусматривающей использование новой 

ТЭЦ с подачей тепла в существующие районные тепловые сети, у которых в 

качестве источников тепла используются городские квартальные котельные. То 
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есть использование рассматриваемого предложения требует специальной 

организации системы, характеризующейся концентрацией значительной нагрузкой 

горячего водоснабжения и строительства тепловых сетей для ее передачи в районы 

теплопотребления. 

Предлагаемая схема может быть использована для систем 

централизованного теплоснабжения Оренбургской области, только при полной 

реорганизации существующих систем, что потребует значительных капитальных 

вложений. Для оценки целесообразности реализации внедрения новой схемы 

теплоснабжения требуется проведение дополнительного технико-экономического 

анализа. В отношении модернизации существующих систем централизованного 

теплоснабжения Оренбургской области можно рассматривать два варианта. 

В первом предлагается подключать пиковые котельные на ТЭЦ параллельно 

сетевым подогревателям и перевести работу тепловых сетей на пониженный 

температурный график с использованием центрального количественного или 

качественно-количественного регулирования. При этом должна проверяться 

возможность соблюдения ограничений по допустимым расходам воды через 

сетевые подогреватели турбин, что может потребовать отключение турбин по 

отпуску тепла с их работой в чисто конденсационном режиме. 

Кроме того, для существующих систем теплоснабжения непосредственный 

переход на пониженный температурный график также возможен, только при 

изменении диаметров трубопроводом, поскольку при той же тепловой нагрузке 

значительно возросший объем сетевой воды не может быть пропущен по тепловым 

сетям с прежними диаметрами трубопроводов. 

Суть второго варианта состоит, в переходе, при теплоснабжении от ТЭЦ, на 

трехтрубные схемы тепловых сетей с раздельной подачей тепла на отопление и 

горячее водоснабжение. При этом на ТЭЦ нагрузка горячего водоснабжения 

обеспечивается в основном за счет использования теплофикационного пучка 

конденсатора и отбора нижней ступени, а подача тепла на отопление производится 

из верхних теплофикационных отборов. Реализация второго варианта позволяет 

повысить КПД турбины за счет ликвидации чисто вентиляционного пропуска и 

выработки электроэнергии на тепловом потреблении при снижении параметров 

отвода тепла из цикла. При этом улучшаются режимы эксплуатации тепловых 

сетей отопления за счет стабилизации гидравлического режима и обеспечения 

возможности снижения температуры воды в подающей линии при положительных 

температурах воздуха в соответствии с отопительным графиком. Для реализации 

данного варианта необходима установка на ТЭЦ оборудования по подготовке воды 

на горячее водоснабжение, а также дополнительная прокладка трубопроводов 

сетей горячего водоснабжения. Поэтому вариант можно считать целесообразным 

при создании новых централизованных систем теплоснабжения. 

 

4.16. Мероприятия, реализуемые во исполнение положений программы 

«Цифровая экономика России». 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 гг. (утв. Указом Президента № 203 от 9 мая 2017 г.) определяет цели, 

задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование 
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национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и 

реализацию стратегических национальных приоритетов. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1623-р от 28 июля 2017 г.) 

осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и 

сроками реализации основных мер государственной политики Российской 

Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики 

Российской Федерации. 

Цифровая сеть, как инфраструктурный элемент цифровой экономики, 

позволяет существенно повысить эффективность деятельности субъектов 

электроэнергетики, доступность и качество их услуг для потребителей. 

Мероприятия, реализуемые во исполнение положений программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», неразрывно связаны с развитием 

электроэнергетики и включаются в Схему и программу развития 

электроэнергетики Оренбургской области в объеме мероприятий, реализуемых для 

всех классов напряжения электрической сети. 

Цифровая сеть представляет собой совокупность объектов электросетевого 

хозяйства, ключевым фактором эффективного управления которыми являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых позволяет существенно повысить эффективность 

деятельности электросетевых компаний, доступность и качество их услуг для 

потребителей. 

Цифровая сеть соответствует критериям: 

наблюдаемость параметров системы и режима работы всех участников 

процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии; 

интеллектуальный учет электроэнергии; 

управляемость в режиме реального времени посредством цифровых систем 

связи и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных 

стандартами МЭК; 

самодиагностика и способность к самовосстановлению после сбоев в работе 

отдельных элементов; 

интеллектуальное, адаптивное управление режимом работы электросетевого 

оборудования с учетом режимов потребления электрической энергии. 

Целями и задачами цифровизации являются:  

• создание экономической системы, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства;  

• создание необходимых и достаточных условий, устранение имеющихся 

препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологического 

производства и недопущение появления новых препятствий и ограничений;  

• повышение конкурентоспособности на глобальном рынке 

электроэнергии. 

Мероприятия, планируемые к реализации в рамках цифровизации 

распределительных электрических сетей, реализуются в строгом соответствии с 

решениями, принимаемыми Правительством Российской Федерации на 

соответствующие периоды их выполнения. 

Перечень мероприятий, реализуемых во исполнение положений программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» указан в Приложении В 1.2. В 

отношении указанного перечня электросетевых объектов, а также мероприятий, 
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реализуемых в рамках цифровизации распределительных электрических сетей, 

требуется дополнительная проработка в составе отдельной проектной работы на 

основании технико-экономического обоснования. 

 

5. Схема размещения объектов электроэнергетики Оренбургской области 

на 2019–2024 годы 

Схема размещения объектов электроэнергетики Оренбургской области на 

2019–2024 годы, является неотъемлемой частью программы развития 

электроэнергетики и разработана с учетом результатов расчетов 

электроэнергетических режимов. 

Схема размещения объектов электроэнергетики Оренбургской области 

включает в себя: 

 существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации 

линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или 

превышает 110 кВ; 

 существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации 

электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт; 

 существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации 

генерирующие объекты, функционирующие на основе использования 

возобновляемых источников энергии. 

Карта-схема размещения электростанций и электрических сетей 110 кВ и 

выше Оренбургской области на 2019-2023 годы приведена на рисунке Г.1 

приложения Г. 

Приложение А 

 
Таблица А.1 – Перечень подстанций 110–500 кВ, находящихся на территории 

Оренбургской области 

№ 

пп. 

Наименование 
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Класс 
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Примечание 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Оренбургское предприятие магистральных электрических сетей» 

1 Газовая 500/220/110/10 1993 2016  2х501   

2 Бузулукская 220/110/35/10/6 1976 2017  2х200+2х40   

3 Каргалинская 220/110/10 1977 2014 2х250   

4 Киембай 220/110/35/10 1978   2х125+40+31.5   

5 Михайловская 220/110/10 1974 1998 2х125   

6 Новотроицкая 220/110/10 1975 2011 2х200   

7 Оренбургская 220/110/35/6 1967 1990 2х125+31.5+40   

8 Орская 220/110/10 1964 2015 2х125   

9 Рысаево 220/110/35/10 1981   2х125   

10 Северная  220/35/10 1981   2х25   

11 Сорочинская 220/110/35/10 1981   2х125+16+25  
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Примечание 

12 Целинная 220/110/10 2016   2х125   

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

Восточное производственное отделение 

1 Адамовская-2 110/35/10 1989   1х10   

2 Гайская 110/10 1973   10+6.3   

3 Елшанская 110/35/10 1974 2011 2х40   

4 Заречная 110/35/10 1980 2011 2х63   

5 Кваркенская 110/35/10 1985   25+16   

6 Колпакская 110/35/10 1974   1х16   

7 КС-15 110/35/10/6 2013 2013 2х40+2.5+6.3   

8 КС-16 110/35/6 1964 2003 2х40   

9 Кувандыкская 110/35/10 1972 

2008, 

2011, 

2013 

2х16   

10 
Кумакский 

водозабор 
110/35/6 2002   2х10   

11 Левобережная 110/35/10 1954 2007 2х25   

12 
Медногорская-

районная 
110/35/6 1968 2011 2х40   

13 Новогородская 110/10 1990   2х10   

14 Новоорская 110/35/10 2002   2х16   

15 Озерная 110/35/10 1992   1х10   

16 ОЗТП 110/10 1975   2х25   

17 Прииск-Кумак 110/35/6 1966   2х10   

18 Приморская 110/35/10 1996   1х16   

19 Строительная 110/6  1968   2х6.3  

20 Тобольская 110/35/10 1991   1х10   

21 Шильдинская 110/35/10 1970 2007 16+10   

22 Щебзавод 110/35/10 1987 2013 1х10   

23 Энергия 110/10 1987   2х6.3   

24 Светлинская 110/35/6 1961   2х40  

Центральное производственное отделение 

25 Александровская-1 110/35/10 1971   2х10   

26 Аэропорт 110/10 1979 2012 2х25   

27 Белоусовская 110/35/10 1969 2008 10+6.3   

28 Береговая 110/10/6 1977 2011 2х40   

29 Восточная 110/35/6 1963   40+25   

30 Донгузская 110/35/6 1968   2х10   

31 Дубенская 110/35/10 1975   2х10   

32 Желтая 110//10 1975   2х2.5   

33 Инвертор 110/10 1982 2001 2х25   

34 Индустриальная 110/10 1965   15+16   

35 Кавказская 110/6 1970 2005 16+25   

36 Каликинская 110/35/10 1973 2009 2х10   
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Примечание 

37 Кардаиловская 110/10 1973   6.3+2.5   

38 Кардонная 110/10/6 1998 2010 2х25   

39 Краснохолмская 110/35/10 1970   2х10   

40 Крючковка 110/35/10 1986   1х10   

41 Маякская 110/10 1977   1х6.3   

42 Новоникольская 110/35/10 1969   2х10   

43 Новочеркасская 110//10 1985   1х6.3   

44 Овощевод 110/10 1983   2х16   

45 Октябрьская 110/35/10 1971   10+16   

46 Переволоцкая 110/35/10 1967 2002 16+25   

47 Пугачевская 110/35/10 1972 2003 2х40   

48 Россия 110/10 1979   2х16   

49 Ростоши 110/10 2010   2х25   

50 Сакмарская 110/10 1977   2х6.3   

51 Самородово 110/35/10 1985 2009 2х10   

52 Саракташская 110/35/10 1974   2х16   

53 Сельская 110/35/10 1970   16+10   

54 Соль-Илецкая 110/35/10 1964   3х16   

55 Степная 110/10 1994 2018 25+40   

56 Тюльганская 110/35/10 1972 2008 2х10   

57 Чашкан 110/10 1974   2х10   

58 Чебеньковская 110/35/10 1979   6.3+10   

59 Черный Отрог 110/35/10 1980   2х10   

60 Шарлык 110/35/10 1986 1996 2х16   

61 Шевченковская 110/10/6 1985 2007 2х25   

62 Шелковая 110/10 1973 2007 2х25   

63 Юго-Восточная 110/10/6 1968   2х40   

64 Юго-Западная 110/10/6 1972   2х40   

65 Южная 110/10/6 1957 2014 2х25   

66 Акбулакская 110/35/10 1996   25+16  

67 Изобильновская 110/35/10 1972   1х10  

68 Илекская 110/35/10 1973   2х10  

Западное производственное отделение 

70 Александровская 110/35/10 1970 2012 2х10 
 

71 Алексеевская 110/35/10 1979 2005 2х10   

72 Андреевская 110/35/10 1974   10+6.3   

73 Богдановская 110/35/10 1972 2007 2х6.3   

75 Гамалеевская 110/10 1970 1992 6.3+2.5   

76 Державинская 110/35/10 1982   2х6.3   

77 Заводская 110/6 1961 2012 16+15   

78 Киндельская 110/10 1972   2.5+6.3   

73 Колтубановская 110/10 1963 1999 6.3+2.5   

79 Курманаевская 110/35/10 1977 2009 2х10   
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Примечание 

81 Мансуровская 110/35/10 1974 1982 2.5+6.3   

82 Ново-Белогорская 110/10 1972 1978 2х2.5   

83 Новосергиевская 110/35/10 1968 2011 16+25   

84 Новотёпловская 110/35/10 2004   10+6.3   

85 Первомайская 110/35/10 1966 2003 16+10   

86 Платовская 110/10 1985 1985 10+6.3   

87 Плешановская 110/35/10 1988 2009 2х10   

88 Погроминская 110/10 1968 1989 2х6.3   

89 Покровская 110/10 1970 2006 2х2.5   

90 Речная 110/6 1989 2012 2х10   

92 Ташлинская 110/35/10 1971 2003 2х10   

93 Твердиловская 110/35/10 1971 1989 2х10   

94 Тоцкая 110/35/10 1969 2004 2х16+10   

96 Фёдоровская 110/35/10 1982   2х6.3   

Северное производственное отделение 

93 Емонтаево 110/35/10 1984 2005 2х6.3   

94 Лучевая 110/10 1980 2005 6.3+10   

95 Новая 110/35/6 1981 2010 2х10   

96 НПС 110/35/10 1976   2х40   

97 Пилюгино 110/35/10 1979 2000 6.3+10   

98 Полевая 110/10 1984 1997 10+16   

99 Пономаревка 110/35/10 1994 1994 2х16   

100 Тюрино 110/35/6 1976   2х10   

101 Чкаловская 110/35/10 2018 2018 2 х25  

АО «Оренбургнефть» 

1 Вахитовская 110 2014 
 

2х25   

2 Гаршинская-1 110     2х6.3   

3 Гаршинская-2 110     2х10   

4 Гаршинская УПСВ 110     2х10   

5 Герасимовская 110/35/6     2х16   

6 
Донецко-

Сыртовская 
110     2х10   

7 Ленинская 110/35/6     2х10   

8 Никольская 110/35/6     2х25   

9 Ново-Елшанская 110/6     2х6.3   

10 
Ново-

Медведкинская 
110/35/6     1х16   

11 Промысловая 110/35/6     2х25   

12 Родинская 110/35/6     2х25   

13 Росташинская 110/35/6     2х25   

14 Савельевская 110/35/6     2х25   

15 Толкаевская 110/6   
 

2х10   

16 Широкодольская 110 2013 
 

2х10   

17 Варшава-2 110/35/6   2х25  
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Примечание 

18 Тюльпан      

19 МППС 110/10 2018  1х25  

Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго» 

1 Гелий-3 220 1986    2х63   

2 Дедуровка 110/35/10 1975 2008 10+16   

3 ДКС-1 110/10 1996 2010 2х63   

4 Промбаза 110/10 1978 2011 2х16   

5 ГП-10 110/6 1974 2007 2х6.3   

6 ГП-7 110/35/6 1974 2011 2х10   

Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

1 
Саракташ-тяга 

(ЭЧЭ-125) 
220/110/27/10     2х63+2х40 

 

2 Айдырля (ЭЧЭ-73) 110/27/10     3х40   

3 Теренсай (ЭЧЭ-74) 110/35/27/10     40+2х20   

4 
Новоорск-тяга 

(ЭЧЭ-75) 
110/35/27/10 1972   40+2х20   

5 
Гудрон-тяга (ЭЧЭ-

76) 
110/27/6 1980   2х40   

6 
Разъезд-213 А (ЭЧЭ-

121) 
110/27/10 1980   2х40   

7 Сара-тяга (ЭЧЭ-122) 110/35/27 1981   2х40   

8 
Кувандык-тяга 

(ЭЧЭ-123) 
110/27/10 1980   2х40   

9 
Дубиновка-тяга 

(ЭЧЭ-124) 
110/35/27/10     2х40   

10 
Чебеньки-тяга (ЭЧЭ-

126) 
110/27/10     2х40   

11 
Узловая-тяга (ЭЧЭ-

127) 
110/27/6     2х40   

12 Транспортная 110/10     2х6.3   

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

1 Линейная 110/35/10     2х6.3   

2 Абдулино-тяга 110/35/10     2х16   

3 Тирис-тяга 110/10     2х16   

4 Филипповка-тяга 110/35/10 1989   16+15   

5 Сарай-Гир-тяга 110/35/10     2х16   

6 Асекеево-тяга 110/35/10     2х16   

7 Заглядино-тяга 110/10     16+10   

8 Бугуруслан-тяга 110/35/10     31.5+25   

Подстанции потребителей 

1 БХО 110/6 1972   2х6.3 
Орскводоканал, 

обслуживание ВЭС 

2 КС-Сара 110/35/10 1978   2х6.3 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», 

обслуживание ВЭС 

3 Поселковая 110/10 1988 1988 2х6.3 

ООО 

«Инвестэнергорезерв», 

обслуживание ЦЭС 
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Примечание 

4 ГПП-1 Уралсталь 110/10 1969   2х63 АО «Уральская сталь» 

5 ГПП-2 110/10 1975   3х40 АО «Уральская сталь» 

6 ГПП-3 110/10 1976   2х80 АО «Уральская сталь» 

7 ГПП-4 110/10 1981   2х80 АО «Уральская сталь» 

8 ГПП-5 220 1983   2х160 АО «Уральская сталь» 

9 ГПП-1 Гая 110/6     2х25+16 ПАО «Гайский ГОК» 

10 ГПП-2 Гая 110/35/6     2х25 ПАО «Гайский ГОК» 

11 ГПП-3 Гая 110/6     2х31.5 ПАО «Гайский ГОК» 

12 ГПП-4 Гая 110/6     2х25 ПАО «Гайский ГОК» 

13 Газзавод-1 110     2х63 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

14 Газзавод-3 110     2х80 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

15 Гелий-1 110     2х80 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

16 Гелий-2 110     3х80 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

 
Металекс 110 2018 

 
1х32 

 
17 Н-Заводская 110/6     1х25 БТМ 

18 Сорочинский МЭЗ 110/10     2х10 СМЭЗ 

19 Городище 110/6     1х6.3 

Южноуральский филиал 

ФГУ 

«Оренбургмелиоводхоз» 

20 Стройбаза 110/10     2х16   

21 РТИ 110/10/6     2х32   

22 Чкаловская 110/10/6     2х25 ОАО «Желдорреммаш» 

23 Колганская 110/10     2х2.5 
ЗАО 

«Преображенскнефть» 

24 Разрез 110/35/6     2х25 ОАО «Оренбургуголь» 

25 Промышленная 110/6 1976    2х40 АО ПО «Стрела» 

26 ЮУКЗ 110/6 1974   2х16 

ОАО «Криолит» (ОАО 

«Южно-Уральский 

криолитовый завод») 

27 Печная 110/6     2х25   

28 НЗХС 110/10     2х25   

29 Город-2 110/6     2х16   

30 Город-3 110/6     2х25   

31 
Аккермановский 

рудник 
110/10     2х10   

32 Фабричная 110/10     2х40   

33 ЦРЛ 110/35/10     2х25 
ООО «Уральский 

медный прокат» 

34 Машзавод 110/10 1977   25+32  АО «ОМЗ» 

35 ЮУМЗ 110/10 1978   2х63 
ОАО «МК ОРМЕТО-

ЮУМЗ» 

36 НПЗ 110/10/6     2х25 
ПАО 

«Орскнефтеоргсинте»з 

 НПЗ-2 110/10 2018  2х63 
ПАО 

«Орскнефтеоргсинте»з 
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Примечание 

37 ГПП ЮУНК 110/35/6     3х63   

38 Мехзавод 110/10     2х40 
АО «Механический 

завод» 

39 7 МКРН 110   1х10 
ООО 

«Экспертэнергоаудит» 

40 Поляковская 110/35/6 2018  2х16 
ООО «Газпромнефть-

Оренбург» 

 

 

 
Таблица А.2 – Перечень ЛЭП 110–500 кВ, находящихся на территории Оренбургской 

области 

№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Оренбургское предприятие Магистральных электрических сетей» 

1 

ВЛ 500 кВ 

Магнитогорская  – 

Ириклинская ГРЭС 

500 1974 3АСО-330 63.50 

2 

ВЛ 500 кВ 

Красноармейская –

Газовая 

500 2014 3АС-300/66 295.57 

3 

ВЛ 500 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Житикара 

500 1969 3АС-400/51 103.40 

4 

ВЛ 500 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Газовая 

500 1992 
3АС-400/51 3.39 

3АС-300/67 326.45 

5 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Новотроицкая №1 (в 

габаритах 500 кВ) 

220 

1984 3АС-400/51 4.04 

1984 3АС-300/67 72.63 

1988 2АС-300/67 0.47 

6 
ВЛ 220 кВ Газовая - 

Каргалинская №1 
220 1983 АС-300/59 31.55 

7 
ВЛ 220 кВ Газовая - 

Каргалинская №2 
220 1983 

АС-300/39 37.32 

АС-400/51 2.60 

8 
ВЛ 220 кВ Газовая - 

Оренбургская 
220 1963, 1990 АС-300/39 25.58 

9 
ВЛ 220 кВ Газовая -

Сорочинская  
220 1996 

АС-300/39 140.68 

АС-300/67 0.50 

АС-330/39 42.09 

10 
ВЛ 220 кВ Рысаево - 

Саракташ-тяга  
220 1977 АС-400/51 142.70 

11 
ВЛ 220 кВ Саракташ-

тяга - Каргалинская   
220 1977, 1983 АС-400/51 132.60 

12 

ВЛ 220 кВ 

Куйбышевская - 

Бузулукская   

220 1976, 1981 АСО-300 141.95 

13 
ВЛ 220 кВ Бузулукская 

- Сорочинская   
220 1981 

АС-240/39 64.89 

АС-300/39 13.49 
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14 
ВЛ 220 кВ Бугульма - 

Михайловская 
220 1967 АС-400/51 105.36 

15 
ВЛ 220 кВ Бугульма - 

Северная 
220 1988 АС-400/51 48.18 

16 
ВЛ 220 кВ Северная - 

Михайловская  
220 1988 АС-400/51 61.15 

17 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС – 

Целинная №1 

220 1971, 2016 
АСО-400, 

АСКС-400/51 
63.8 

18 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Орская №2 

220 1968 АСО-400 62.00 

19 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Рысаево 

220 1977 АС-400/51 131.10 

20 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Новотроицкая 2 

220 1973, 1979 АС-400/51 77.70 

21 
ВЛ 220 кВ Орская -  

Новотроицкая 
220 1967 АСО-400 12.10 

22 

ВЛ 220 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Киембай 

220 1976 
АСО-400 121.92 

АСО-300 6.08 

23 
ВЛ 220 кВ Орская - 

Актюбинская 
220 1973 АСО-300 25.60 

24 
ВЛ 220 кВ Орская - 

Кимперсай  
220 1964 АСУ-330 25.40 

25 

ВЛ 220 кВ  

Новотроицкая - 

Рысаево  

220 1987 АС-300/66 73.60 

26 

ВЛ 220 кВ 

Новотроицкая-Ульке 

(в габаритах 500 кВ) 

220 1988 2АС-300/67 0.47 

220 1984 3АС-300/66 43.36 

27 
ВЛ 220 кВ Целинная - 

Орская 
220 1971, 2016 

АСО-400, 

АСКС-400/51 
3.312 

28 
ВЛ 220 кВ 

Каргалинская – Гелий- 

3 

220 1983 АС-300/39 11.70 

29 
ВЛ 110 кВ 

Акбулакская - Яйсан 
110 1968 АС-120 45.20 

30 

ВЛ 110 кВ Киембай - 

Щербаковская с 

отпайкой на ПС 

Союзная 

110 1968 АС-70 40.67 

31 
ВЛ 110 кВ Илекская - 

Месторождение 
110 1983 АС-120/19 7.48 

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

1  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1 – ГПП-4 Гая 
110 1961 АС-185/29 33,15 

2  
ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая 

– ГПП-4 Гая 
110 1961 АС-185/29 33,15 

3  

ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1 – ГПП-2 Гая с 

отпайкой на ПС 

Гайская 

110 1961 АС-185/29 27.80 

4  
ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая - 

Гайская 
110 1961 АС-185/29 10.60 
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5  

Отпайка на ПС 

Гайская от ВЛ 110 кВ 

Орская ТЭЦ-1 – ГПП-2 

Гая 

110 1977 АС-150/24 7.20 

6  
ВЛ 110 кВ ГПП-1 – 

ГПП-2 Гая № 3 
110 1961 АС-185/29 1.50 

7  
ВЛ 110 кВ ГПП-1 – 

ГПП-2 Гая № 4 
110 1961 АС-185/29 1.50 

8  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1  - Никель № 1 
110 1962 АС-185/29 7.70 

9  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1  - Никель № 2 
110 1962 АС-185/29 7.70 

10  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1  - Орская № 2 
110 1966 АС-185/29 5.80 

11  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1  - Орская № 3 
110 1965 АС-150/24 6.00 

12  
ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1 – Сакмарская 

СЭС 

110 1983, 2016 
АС-150/24 

АС-185/29 
3.68 

13  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

СЭС – НПЗ-2 
110 1983, 2016 

АС-150/24 

АС-185/29 
6,88 

14  

ВЛ 110 кВ Орская 

ТЭЦ-1  - Машзавод с 

отпайкой на ПС 

ЮУМЗ 

110 1965 АС-185/29 0.50 

15  
ВЛ 110 кВ Орская – 

КС-15 I цепь 
110 1962 АС-185/29 86.40 

16  

ВЛ 110 кВ Орская – 

КС-15 II цепь с 

отпайкой на ПС 

Левобережная 

110 1962 АС-185/29 86.40 

17  

Отпайка на ПС 

Левобережная от ВЛ 

110 кВ Орская – КС-15 

II цепь  

110 1965 АС-120/19 7.30 

18  
ВЛ 110 кВ Орская - 

Новотроицкая 
110 1952 

АС-150/24, АС-

120/19 
12.40 

19  
ВЛ 110 кВ Орская - 

Заречная 
110 1970 

АС-95/16, АС-

150/24 
18.50 

20  
ВЛ 110 кВ Гудрон-тяга 

- Заречная с отпайкой 

на ПС Левобережная  

110 1970 
АС-95/16, АС-

185/29 
17.00 

21  

Отпайка на ПС 

Левобережная от ВЛ 

110 кВ Гудрон-тяга - 

Заречная 

110 1970 АС-120/19 0.44 

22  
ВЛ 110 кВ Орская – 

Машзавод с отпайкой 

на ПС ЮУМЗ  

110 1965 АС-185/29 5.30 

23  
ВЛ 110 кВ Орская - 

ТЭЦ Уралсталь 
110 1959 АС-150/24 11.90 

24  
ВЛ 110 кВ Орская - 

БХО НПЗ № 1 
110 1974 

АС-240/39, АС-

185/29 
12.75 

25  
ВЛ 110 кВ Орская - 

БХО НПЗ № 2 
110 1974 

АС-240/39, АС-

185/29 
12.75 

26  

Отпайка на ПС 

Елшанская № 1 от ВЛ 

110 кВ Орская - БХО 

НПЗ № 1 

110 1974 АС-120/19 0.65 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 
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напряжение, кВ 
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эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

27  

Отпайка на ПС 

Механический завод 

№ 1 от ВЛ 110 кВ 

Орская - БХО НПЗ № 

1 

110 1973 
АС-150/24, АС-

185/29 
5.10 

28  

Отпайка на ПС 

Механический завод 

№ 2 от ВЛ 110 кВ 

Орская - БХО НПЗ № 

2 

110 1973 
АС-150/24, АС-

185/29 
5.10 

29  

Отпайка на ПС 

Новогородская № 1,2 

от ВЛ 110 кВ Орская - 

БХО НПЗ № 1,2 

110 1973 АС-150/24 0.03 

30  
ВЛ 110 кВ Орская - 

ОЗТП № 1 
110 1977 АС-185/29 29.50 

31  
ВЛ 110 кВ Орская - 

ОЗТП № 2 
110 1977 АС-185/29 29.50 

32  
Отп. на ПС Кумакский 

водозабор № 1 
110 2002 АС-185/29 4.01 

33  
Отп. на ПС Кумакский 

водозабор № 2 
110 2002 АС-185/29 4.01 

34  
ВЛ 110 кВ Орская - 

НПЗ 
110 1983 

АС-150/24, АС-

185/29 
10.30 

35  
ВЛ 110 кВ ОЗТП - 

Транспортная № 1 
110 1980 АС-120/19 2.30 

36  
ВЛ 110 кВ ОЗТП - 

Транспортная № 2 
110 1980 АС-120/19 2.30 

37  
ВЛ 110 кВ 

Ирииклинская ГЭС – 

ГПП-2 Гая 

110 1961 
АС-120/19 АС-

240/39 АС-150/24 
30.35 

38  

ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС – 

ГПП-4 Гая с отпайкой 

на ПС Строительная 

110 1961 
АС-240/39 АС-

120/19 
49.03 

39  

ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС – 

Ириклинская ГЭС с 

отпайкой на ПС 

Строительная 

110 1964 АС-150/24 20.00 

40  

Отпайки на ПС 

Стоительная  от ВЛ 

110 кВ Ириклинская 

ГРЭС – ГПП-4 Гая, от 

ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС – 

Ириклинская ГЭС 

110 1964 АС-240/39 0.15 

41  

Отпайка на ПС 

Щебзавод от ВЛ 110 

кВ Ириклинская ГРЭС 

- ЦРЛ 

110 1984 АС-120/19 24.50 

42  
ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГЭС - 

Колпакская 

110 1962 
АС-120/19 АСК-

120/27 
26.70 

43  
ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС – 

КС-16  

110 1999 АС-185/29 99.53 
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44  
ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Теренсай 

110 1964 АС-185/29 62.90 

45  
ВЛ 110 кВ Теренсай - 

Шильдинская 
110 1964 

АС-185/29, АС-

150/24 
40.51 

46  
ВЛ 110 кВ КС-16 - 

Шильдинская 
110 1964 АС-185/29 17.47 

47  
ВЛ 110 кВ Кувандык 

тяга  - Дубиновка-тяга  
110 1982 

АС-120/19, АС-

185/29 
43.40 

48  
ВЛ 110 кВ Рысаево -

Кувандыкская I цепь с 

отпайкой на ПС ЮУКЗ 

110 1972 АС-120/19 15.80 

49  

ВЛ 110 кВ Рысаево -

Кувандыкская II цепь с 

отпайкой  на ПС 

ЮУКЗ 

110 1972 АС-120/19 15.80 

50  

ВЛ 110 кВ 

Кувандыкская – 

Дубенская с отпайкой 

на ПС Кувандык-тяга 

110 1974 АС-120/19 49.40 

51  

Отпайка на ПС 

Кувандык-тяга от ВЛ 

110 кВ Кувандыкская - 

Дубенская 

110 1980 АС-120/19 1.80 

52  
ВЛ 110 кВ 

Кувандыкская - 

Кувандык-тяга  

110 1982 АС-120/19 3.70 

53  

ВЛ 110 кВ 

Новотроицкая - Сара-

тяга с отпайкой на ПС 

КС-Сара 

110 1967 АС-120/19 57.90 

54  

Отпайка на Разъезд-

213А от ВЛ 110 кВ 

Новотроицкая - Сара 

тяга 

110 1980 АС-120/19 1.51 

55  
ВЛ 110 кВ 

Медногорская-

районная - Сара-тяга   

110 1967 АС-120/19 25.72 

56  
ВЛ 110 кВ 

Новотроицкая – 

Разъезд-213А 

110 1959 АС-120/19 7.59 

57  

ВЛ 110 кВ 

Медногорская 

районная – Разъезд 

213А с отпайкой на ПС 

КС-Сара 

110 1959 

АС-120/19, 

АСКП150, АС-

150/24 

51.63 

58  

Отпайка на ПС Сара-

тяга от ВЛ 110 кВ 

Медногорская 

районная - Разъезд 

213А 

110 1980 АС-120/19 13.00 

59  

ВЛ 110 кВ 

Медногорская 

районная - Рысаево I 

цепь 

110 1971 АС-120/19 10.17 

60  

ВЛ 110 кВ 

Медногорская 

районная - Рысаево II 

цепь 

110 1971 АС-120/19 10.17 
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61  
ВЛ 110 кВ Адамовская 

– КС-16 
110 1989 АС-120/19 56.16 

62  
ВЛ 110 кВ Бреды-т – 

КС-16 с отпайкой на 

ПС Айдырля 

110 1971 АС-95/16 12.10 

63  
ВЛ 110 кВ Павловская 

– КС-16 с отпайкой на 

ПС Айдырля 

110 1971 АС-95/16 12.10 

64  
ВЛ 110 кВ 

Кваркенская – КС-16 

№1 

110 1985 
АС-120/19, АЖ-

120/19 
24.30 

65  
Отпайка на ПС 

Мраморная 
110 1999 АС-120/19 3.49 

66  
ВЛ 110 кВ 

Кваркенская – КС-16 

№2 

110 1985 
АС-120/19, АЖ-

120/19 
23.70 

67  
ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Приморская 

110 1996 
АС-120/19, АЖ-

120/19 
58.40 

68  
ВЛ 110 кВ –Новоорск-

тяга – Гудрон-тяга 
110 1970 АС-95/16 35.50 

69  
ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

Новоорская  

110 1970 АС-185/29 43.85 

70  
ВЛ 110 кВ Новоорская 

- Новоорск-тяга 
110 1970 АС-185/29 2.41 

71  
ВЛ 110 кВ Киембай - 

Светлинская 
110 1962 

АС-150/24, АС-

185/29 
92.50 

72  
ВЛ 110 кВ Прииск 

Кумак - Светлинская 
110 1965 

АС-120/19, АС-

150/24 
66.69 

73  
ВЛ 110 кВ 

Светлинская - Озерная 
110 1985 АС-120/19 34.80 

74  
ВЛ 110 кВ Озерная - 

Тобольская 
110 1991 АС-120/19 46.50 

75  
ВЛ 110 кВ Киембай - 

Энергия 
110 1967 АС-120/19 18.10 

76  
ВЛ 110 кВ Киембай - 

Прииск Кумак 
110 2011 АС-185/43 23.84 

77  

ВЛ 110 кВ Киембай - 

КС-15  I цепь 

ВЛ 110 кВ Киембай – 

КС-15 II цепь 

110 1966 
АС-120/19, АС-

150/24 
53.50 

78  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ-Степная 
110 1972 

АС-120/19 1,03 

АС-185/29 6,62 

79  
ВЛ 110 кВ Степная-

Чебеньковская с 

отпайками 

110 1979 
АС-120/19 49,45 

АС-300/39 0,3 

80  

Отпайка на ПС Россия 

от ВЛ 110 кВ Степная-

Чебеньковская, ВЛ 110 

кВ Узловая-тяга - 

Чебеньки-тяга  

110 1979 АС-120/19  18.20 

81  

Отпайка на ПС 

Сакмарская от ВЛ 110 

кВ Степная-

Чебеньковская  

110 1979 АС-120/19  13.57 



 

  114 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

82  

ВЛ 110 кВ Узловая-

тяга - Чебеньки-тяга                                  

с отпайкой на ПС 

оссия 

110 1982 АС-120/19  64.68 

83  

ВЛ 110 кВ 

Чебеньковская - 

Саракташская (участок 

Чебеньковская – 

Черный Отрог) 

110 1973 АС-120/19  29.80 

84  

Отпайка на ПС 

Чебеньки-тяга от ВЛ 

110 кВ Чебеньковская 

- Саракташская   

110 1982 АС-120/19  2.00 

85  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Узловая-тяга 
110 1972 

АС-120/19 3,1 

АС-185/29 6,62 

86  

ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ 

Чебеньковская - 

Саракташская  

(участок Чёрный 

Отрог – Саракташская) 

110 1973 АС-120/19  25.20 

87  
ВЛ 110 кВ Чебеньки-

тяга - Саракташ-тяга 
110 1982 АС-120/19  55.20 

88  
ВЛ 110 кВ Саракташ-

тяга - Саракташская № 

1  

110 1982 АС-120/19  1.60 

89  
ВЛ 110 кВ Саракташ-

тяга - Саракташская № 

2  

110 1982 АС-120/19  1.50 

90  

ВЛ 110 кВ 

Саракташская – 

Дубенская (участок 

Саракташская – 

Желтая) 

110 1973 АС-120/19  28.00 

91  

ВЛ 110 кВ 

Саракташская – 

Дубенская  (участок 

Жёлтаяе – Дубенская) 

110 1973 АС-120/19  20.10 

92  

ВЛ 110 кВ 

Кувандыкская - 

Дубенская от опоры 

№360 

110 1976 АС-120/19  29.50 

93  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Ростоши с 

отпайками 

110 1971, 2010 АС-185/29 13.62 

94  
ВЛ 110 кВ Ростоши-

Пугачевская с 

отпайками  

110 1971, 2010 АС-185/29 18.41 

95  

Отпайка на ПС 

Шёлковая от ВЛ 110 

кВ Сакмарская ТЭЦ - 

Ростоши, ВЛ 110 КВ 

Сакмарская ТЭЦ - 

Юго-Восточная                        

110 1973 АС-120/19         0.50 

96  

Отпайка на ПС 

Береговая от ВЛ 110 

кВ Ростоши - 

Пугачевская, ВЛ 110 

кВ Пугачевская - Юго-

Восточная 

110 1975 АС-185/29 11.80 
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97  

Отпайка на ПС 

Овощевод от ВЛ 110 

кВ Ростоши - 

Пугачевская, ВЛ 110 

кВ Пугачевская - Юго-

Восточная 

110 1975 АС-120/19         0.43 

98  

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Юго-Восточная 

с отпайками (участок 

СТЭЦ – Инвертор) 

110 1973      АС-185/29 7.25 

99  

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Юго-Восточная 

с отпайками (участок 

Инвертор - Юго-

Восточная) 

110 1973      АС-185/29 6.60 

100  

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская - Юго-

Восточная  с 

отпайками  

110 1973 АС-185/29 17.30 

101  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Октябрьская                              

с отпайками  

110 1954 АС-120/19  55.70 

102  

Отпайка на ПС 

Сакмарская ВЛ 110 кВ 

Сакмарская ТЭЦ - 

Октябрьская                              

с отпайками           

110 1971 АС-120/19  5.65 

103  

ВЛ 110 кВ 

Кумертауская ТЭЦ – 

Октябрьская (до опоры 

№208) 

110 1971 АС-120/19  33.48 

104  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Белоусовская 
110 1969 АС-120/19  40.00 

105  
ВЛ 110 кВ 

Белоусовская – 

Колганская 

110 1969 АС-120/19  23.37 

106  
ВЛ 110 кВ Колганская 

– Новоникольская 
110 1969 АС-120/19  12.90 

107  

ВЛ 110 кВ 

Александровская 1 -  

Новоникольская с 

отпайкой на ПС 

Вахитовская  

110 1969 АС-120/19  28.90 

108  
ВЛ 110 кВ 

Александровская 1 - 

Каликинская 

110 1971 АС-120/19  37.60 

109  
ВЛ 110 кВ 

Александровская 1 - 

Шарлык I цепь 

110 1973 АС-70/11 38.30 

110  
ВЛ 110 кВ 

Александровская 1 - 

Шарлык II цепь 

110 1996 АС-150/24 38.10 

111  

ВЛ 110 кВ 

Кумертауская ТЭЦ - 

Тюльган  (от опоры 

№258) 

110 1972 АС-95/16 22.30 

112  
ВЛ 110 кВ 

Оренбургская - Юго-

Восточная с отпайками  

110 1965 АС-120/19  10.70 
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113  

ВЛ 110 кВ 

Оренбургская - 

Шевченковская с 

отпайкой на ПС 

Кавказская 

110 1968 АС-120/19  4.90 

114  

Отпайка на ПС 

Кавказская от ВЛ 110 

кВ Оренбургская – 

Шевченковская с 

отпайкой на ПС 

Кавказская, ВЛ 110 кВ 

Оренбургская - Юго-

Восточная с отпайками 

110 1968 АС-120/19 0.10 

115  

ВЛ 110 кВ Юго-

Восточная - 

Шеченковская с 

отпайкой на ПС 

Восточная 

110 1968 АС-120/19  7.10 

116  

Отпайка на ПС 

Восточная от ВЛ 110 

кВ Юго-Восточная - 

Шевченковская с 

отпайкой на ПС 

Восточная, ВЛ 110 кВ 

Оренбургская - Юго-

Восточная с отпайками    

110 1964 АС-120/19  1.00 

117  

КВЛ 110 кВ 

Пугачевская - 

Оренбургская I цепь с 

отпайками, КВЛ 110 

кВ Пугачевская – 

Оренбургская II цепь с 

отпайками 

110 1963 АС-240/32 17.40 

118  

Отпайка на ПС Юго-

Западная от КВЛ 110 

кВ Пугачевская - 

Оренбургская I цепь с 

отпайками 

110 1983 АС-120/19  1.00 

119  

Отпайка на ПС Юго-

Западная от КВЛ 110 

кВ Пугачевская – 

Оренбургская II цепь с 

отпайками  

110 1983 АС-120/19  1.00 

120  
ВЛ 110 кВ 

Пугачевская - 

Дедуровка 

110 1970 АС-120/19  47.20 

121  

ВЛ 110 кВ Дедуровка - 

Краснохолмская с 

отпайкой на ПС 

Городище                                                                

110 1971 АС-120/19  36.80 

122  

ВЛ 110 кВ 

Краснохолмская – 

Илекская №2 (участок 

Краснохолмская – 

Кардаиловская) 

110 1972 АС-120/19  21.20 

123  

ВЛ 110 кВ 

Краснохолмская – 

Илекская №2 (участок 

Кардаиловская-

Илекская) 

110 1972 АС-120/19  47.70 
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124  
ВЛ 110 кВ Илекская – 

Алексеевская 
110 1976 АС-120/19  3.80 

125  
ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Краснохолмская 

110 1983 АС-120/19  67.80 

126  
ВЛ 110 кВ  

Каргалинская - 

Переволоцкая 

110 1968 АС-120/19  51.34 

127  

ВЛ 110 кВ 

Переволоцкая – 

Новосергиевская, 

участок Переволоцкая 

- Платовская 

110 1968 АС-95/16 22.40 

128  

ВЛ 110 кВ  

Пугачевская - 

Аэропорт I цепь с 

отпайками  

110 1975 АС-120/19  31.25 

129  

Отпайка на ПС 

Самородово от ВЛ 110 

кВ  Пугачевская - 

Аэропорт I цепь с 

отпайками, ВЛ 110 кВ  

Пугачевская - 

Аэропорт II цепь с 

отпайками 

110 1985 АС-120/19  0.25 

130  

ВЛ 110 кВ  

Пугачевская - 

Аэропорт II цепь с 

отпайками 

110 1978 АС-120/19  31.35 

131  
ВЛ 110 кВ 

Саракташская - 

Новочеркасская 

110 1985 АЖ-120 34.20 

132  
ВЛ 110 кВ 

Новочеркасская - 

Крючковская 

110 1986 АЖ-120 28.90 

133  
ВЛ 110 кВ Саракташ-

тяга - Дубиновка-тяга 
110 1982 

АС-120/19 40,56 

АС-150/24   23,74 

134  
ВЛ 110 кВ 

Пугачевская - Соль-

Илецкая с отпайками  

110 1990 АС-150/24 71.74 

135  

Отпайка на ПС 

Донгузская от ВЛ 110 

кВ Пугачевская - Соль-

Илецкая с отпайками, 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Маякская с отпайкой 

на ПС Донгузская 

110 1968 АС-150/24 2.98 

136  

Отпайка на ПС 

Маякская от ВЛ 110 

кВ Пугачевская - Соль-

Илецкая с отпайками, 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Маякская с отпайкой 

на ПС Донгузская 

110 1978 АС-120/19  16.20 

137  
ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Сельская 

110 1979 АС-120/19  8.06 
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138  
ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Стройбаза 

110 1978 АС-120/19  3.80 

139  
ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ – 

Каргалинская № 1  

110 1978 АСК-185/29 3.20 

140  

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Маякская с отпайкой 

на ПС Донгузская 

110 1963 

АС-120/19 52,34 

АС-150/24 67,61 

141  

Отпайка на ПС 

Чашкан от ВЛ 110 кВ 

Маякская – Соль-

Илецкая с отпайками, 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская - Соль-

Илецкая с отпайками 

110 1974 АС-120/19     4.00 

142  

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Октябрьская с 

отпайками (участок 

Сакмарская ТЭЦ – СН 

Газовая) 

110 1969 АС-120/19  21.70 

143  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Каргалинская 
110 1972 АС-120/19  27.80 

144  
ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ – 

Каргалинская № 2  

110 1978 
АС-150/24 1,02 

АСК-185/29 2,18 

145  

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ – Каргалинская 

ТЭЦ № 1 (от опоры 

№135) 

110 1985 АС-120/19  11.20 

146  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ – Каргалинская 

ТЭЦ № 2  

110 1967 АС-120/19  27.15 

147  

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Оренбургская                                                          

с отпайкой на ПС 

Сельская 

110 1975 

АС-120/19 14,9 

АС-150/24     11,25    

148  

Отпайка на ПС 

Сельская от ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Оренбургская                                                          

с отпайкой на ПС 

Сельская  

110 1980 АС-120/19 0.60 

149  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Оренбургская № 

1  

110 1965 АС-240/32           6.33 

150  
ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Оренбургская № 

2 

110 1965 АС-240/32           6.33 

151  

Отпайка на ПС 

Индустриальная от 

Сакмарская ТЭЦ - 

Оренбургская № 2  

110 1965 АС-120/19  1.77 

152  

ВЛ 110 кВ Маякская – 

Соль-Илецкая с 

отпайками (участок 

Соль-Илецкая – 

Акбулакская) 

110 1965 

АС-120/19 52,35 

АС-150/24 4,15 
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153  
ВЛ 110 кВ 

Индустриальная-

Узловая-тяга 

110 1988 АС-120/19  0.24 

154  

ВЛ 110 кВ Соль-

Илецкая – Чингирлау 

(участок Соль-Илецкая 

– Изобильновская, 

Чингирлау – 

Изобильновская) 

110 1996 АС-120/19  2.10 

155  
ВЛ 110 кВ Степная - 

Ростоши 
110 2011 АС-150/24 12.26 

156  
ВЛ 110 кВ Степная - 

Белоусовская 
110 2007 

АС-150/24, 

АС-240/39    
68.28 

157  

Отпайка на пс.ТРЗ от 

КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская I цепь с 

отпайками 

110 1963 АС-120/19 2.45 

158  

Отпайка на пс.ТРЗ от 

КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская II цепь с 

отпайками 

110 1963 АС-120/19 2.45 

159  

Отпайка на ПС РТИ от 

КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская I цепь с 

отпайками 

110 1963 АС-120/19 0.10 

160  

Отпайка на ПС РТИ от 

КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская II цепь с 

отпайками 

110 1963 АС-120/19 0.10 

161  

ВЛ 110 кВ 

Комсомолец – 

Бузулукская I цепь с 

отпайками 

110 1961 АС-120/19 72.16 

162  

ВЛ 110 кВ 

Комсомолец – 

Бузулукская II цепь с 

отпайками 

110 1961 АС-120/19 72.16 

163  

ВЛ 110 кВ 

Комсомолец- 

Бузулукская I цепь с 

отпайками (Отпайка на 

ПС Колтубановская) 

110 1984 АС-120/19 9.10 

164  

ВЛ 110 кВ 

Комсомолец- 

Бузулукская II цепь с 

отпайками (Отпайка на 

ПС Колтубановская) 

110 1984 АС-120/19 9.10 

165  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Сорочинская I цепь с 

отпайками 

110 1966 
АС-150/24 41,91 

АС-120/19 37,1 

166  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Сорочинская II цепь с 

отпайками  

110 1966 
АС-150/24 41,91 

АС-120/19 37,1 
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167  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Сорочинская I цепь с 

отпайками на ПС 

Погроминская 

110 1967 АС-150/24 2.60 

168  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Сорочинская II цепь с 

отпайками на ПС 

Погроминская 

110 1967 АС-150/24 2.60 

169  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Сорочинская I цепь с 

отпайками на ПС 

Тоцкая 

110 1966 АС-150/24 7.83 

170  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Сорочинская II цепь с 

отпайками на ПС 

Тоцкая 

110 1966 АС-150/24 7.83 

171  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Промысловая I цепь с 

отпайками 

110 1966 
АС-150/19 40,75 

АС-120/24 31,95 

172  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Промысловая II цепь 

с отпайками  

110 1966 
АС-150/19 40,75 

АС-120/24 31,95 

173  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская - 

Промысловая I цепь с 

отпайками  на ПС 

Покровская 

110 1969 АС-70/11 5.60 

174  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская - 

Промысловая II цепь с 

отпайками  на ПС 

Покровская 

110 1969 АС-70/11 5.60 

175  
ВЛ 110 кВ Покровская 

- Александровская 
110 1970 АС-70/11 40.00 

176  
ВЛ 110 кВ Восток - 

Первомайская 
110 1965 АС-120/19 38.30 

177  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Савельевская I цепь с 

отпайками 

110 1970 АС-95/16 29.80 

178  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Савельевская II цепь 

с отпайками  

110 1970 АС-95/16 29.80 

179  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская - 

Савельевская I цепь с 

отпайками  на ПС 

Ново-Елшанская 

110 1973 АС-120/19 14.70 

180  

Отпайка от ВЛ 110 кВ 

Бузулукская - 

Савельевская II цепь с 

отпайками  на ПС 

Ново-Елшанская 

110 1973 АС-120/19 14.70 
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181  

ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Державинская, участок 

Бузулукская - 

Твердиловская 

110 1971 АС-150/24 36.87 

182  

ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Державинская, участок 

Твердиловская - 

Державинская 

110 1972 АС-150/24 32.10 

183  

Отпайки на ПС 

Курманаевская от ВЛ 

110 кВ Бузулукская - 

Савельевская I цепь с 

отпайками, ВЛ 110 кВ 

Бузулукская - 

Савельевская II цепь с 

отпайками 

110 1975 АС-95/16 16.26 

184  

ВЛ 110 кВ 

Курманаевская-

Первомайская, участок 

Курманаевская - 

Андреевская 

110 1974 АС-120/19 25.37 

185  

ВЛ 110 кВ 

Курманаевская-

Первомайская, участок 

Андреевская - 

Мансуровская 

110 1974 АС-120/19 41.22 

186  

ВЛ 110 кВ 

Курманаевская-

Первомайская, участок 

Мансуровская - 

Первомайская 

110 1974 АС-120/19 20.39 

187  

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская –

Ташлинская с 

отпайкой на ПС 

Сорочинский МЭЗ, 

участок Сорочинская - 

Ново-Белогорская 

110 1971 АС-120/19 29.50 

188  

ВЛ 110 кВ Ташлинская 

– Алексеевская, 

участок  Ташлинская - 

Киндельская 

110 1972 АС-120/19 27.40 

189  

ВЛ 110 кВ Ташлинская 

– Алексеевская, 

участок  Киндельская - 

Алексеевская 

110 1976 АС-120/19 15.50 

190  
ВЛ 110 кВ Илекская - 

Алексеевская 
110 1973 АС-120/19 42.50 

191  
ВЛ 110 кВ 

Сорочинская - 

Богдановская 

110 1972 АС-70/11 50.76 

192  

ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ 

Переволоцкая – 

Новосергиевская, 

участок 

Новосергиевская - 

Платовская 

110 1968 АС-95/16 27.30 
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193  
ВЛ 110 кВ 

Оренбургская СЭС – 

Гамалеевская 

110 2018 АС-95/16 26.035 

194  
ВЛ 110 кВ 

Оренбургская СЭС – 

Новосергиевская 

110 2018 АС-95/16 5.065 

195  

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская - 

Гамалеевская с 

отпайкой на ПС 

Сорочинский МЭЗ 

110 1970 АС-95/16 56.30 

196  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Заводская  
110 1987 

АС-150/24, 

АС-120/19 
5.12 

197  

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская –

Ташлинская с 

отпайкой на ПС 

Сорочинский МЭЗ, 

участок Ново-

Белогорская - 

Ташлинская 

110 1972 АС-120/19 54.30 

198  
ВЛ 110 кВ 

Сорочинская СЭС – 

Сорочинская 

110 2018 АС-185/29 11.442 

199  
ВЛ 110 кВ 

Сорочинская СЭС – 

Плешановская 

110 2018 АС-185/29 52.018 

200  
ВЛ 110 кВ 

Сорочинская - 

Плешановская 

110 1988 АС-185/29 60.90 

201  
ВЛ 110 кВ 

Державинская - 

Пилюгино 

110 1972 АС-150/24 13.25 

202  

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская – 

Никольская №3 с 

отпайкой на ПС 

Толкаевская 

110 1988 АС-185/29 4.89 

203  
ВЛ 110 кВ Бузулукская 

- Новотепловская  
110 1999 АС-120/19 31.13 

204  
ВЛ 110 кВ 

Плешановская – 

Каликинская 

110 2009 АС-150/24 49.81 

205  
ВЛ 110 кВ Абдулино-

тяга – Филипповка-

тяга с отпайками 

110 1957 АС-185/29 85.20 

206  

ВЛ 110 кВ Абдулино-

тяга – Сарай-Гир-тяга 

с отпайкой на ПС 

Тирис-тяга  

110 1957 АС-185/29 85.74 

207  

Отпайка  на ПС Сарай 

Гир от  ВЛ 110 кВ 

Абдулино-тяга – 

Филипповка-тяга с 

отпайками 

110 1957 АС-185/29 0.14 

208  

Отпайка  на ПС 

Заглядино-тяга от  ВЛ 

110 кВ Филипповка-

тяга – Бугуруслан-тяга  

с отпайками 

110 1979 АС-185/29 16.11 
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№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

209  

Отпайка  на ПС Тирис 

1ц от ВЛ 110 кВ 

Абдулино-тяга – 

Филипповка-тяга с 

отпайками 

110 1983 АС-185/29 0.89 

210  

Отпайка на ПС Тирис 

2ц от ВЛ 110 кВ 

Абдулино-тяга – 

Сарай-Гир-тяга с 

отпайкой на ПС 

Тирис-тяга  

110 1983 АС-185/29 0.89 

211  
ВЛ 110 кВ Бугуруслан-

тяга – Лучевая 
110 1961 АС-150/24 6.40 

212  

ВЛ 110 кВ Абдулино-

тяга  – Емонтаево с 

отпайкой на ПС 

Полевая 

110 1969, 1971 АС-120/19 19.04 

213  
ВЛ 110 кВ Емонтаево-

Пономаревка  
110 1969, 1971 АС-120/19 30.00 

214  
ВЛ 110 кВ Абдулино-

тяга-Полевая 
110 1979 АС-120/19 3.00 

215  

Отпайка на ПС 

Полевая от ВЛ 110 кВ 

Абдулино-тяга  – 

Емонтаево с отпайкой 

на ПС Полевая 

110 1979 АС-120/19 1.43 

216  
ВЛ 110 кВ 

Пономаревка-

Каликинская 

110 1974 АС-120/19 64.93 

217  
ВЛ 110 кВ 

Михайловская-

Пилюгино 

110 1972 АС-150/24 28.25 

218  
ВЛ 110 кВ 

Державинская – 

Пилюгино 

110 1972 АС-150/24 14.40 

219  

ВЛ 110 кВ 

Михайловская – НПС 

№1 с отпайкой на ПС 

Лучевая 

110 1976 АС-120/19 8.72 

220  

Отпайка на ПС 

Лучевая от ВЛ 110 кВ 

Михайловская – НПС 

№1 с отпайкой на ПС 

Лучевая 

110 1980 АС-150/24 0.50 

221  
ВЛ 110 кВ 

Михайловская-НПС 

№2 

110 1977 АС-120/19 20.20 

222  
ВЛ 110 кВ 

Михайловская-Тюрино 

1 ц 

110 1976 АС-150/24 42.00 

223  
ВЛ 110 кВ 

Михайловская-Тюрино 

2 ц 

110 1976 АС-150/24 42.00 

224  
Отпайка на ПС Новую 

1 ц 
110 1980 АС-120/19 1.60 

225  
Отпайка на ПС Новую 

2 ц 
110 1980 АС-120/19 1.60 
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№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

226  
ВЛ 110 кВ 

Михайловская – 

Бугуруслан-тяга I цепь 

110 1957 АС-240/39 5.36 

227  

ВЛ 110 кВ 

Михайловская – 

Бугуруслан-тяга II 

цепь 

110 1957 АС-240/39 5.36 

228  
КВЛ 110 кВ Ростоши - 

Аэропорт 
110 2013 3хАПвП2г-1*185 1.34 

229  
КЛ 110кВ Береговая -

Кардонная №1 
110 2010 3хАПвП2г-1х300 2.39 

230  
КЛ 110кВ Береговая -

Кардонная №2 
110 2010 3хАПвП2г-1х300 2.39 

231  

Отпайка на ПС Южная 

от КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская I цепь с 

отпайками 

110 2014 3хАПвП2г-1*400 0.17 

232  

Отпайка на ПС Южная 

от КВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Оренбургская II цепь с 

отпайками 

110 2014 3хАПвП2г-1*400 0.15 

Филиал АО «Оренбургнефть» 

1 

ВЛ 110 кВ 

Савельевская-

Герасимовская, ВЛ 110 

кВ Герасимовская - 

Алексеевка  

110 1985 АС-120 48.84 

2 

ВЛ 110 кВ 

Промысловая-

Родинская 

110 2007 АС-120 19.00 

3 
ВЛ 110 кВ Родинская - 

Никольская 
110 2007 АС-120 19.30 

4 

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская – 

Никольская №3 с 

отпайкой на ПС 

Толкаевская 

110 1981 АС-120 25.60 

5 

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская – 

Никольская №2 с 

отпайкой на ПС 

Толкаевская 

110 1976 АС-120 23.00 

6 

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская – 

Никольская №3 с 

отпайкой на ПС 

Толкаевская, отпайка 

на ПС Толкаевская 

110 1989 АС-120 0.06 

7 

ВЛ 110 кВ 

Росташинская-

Гаршино 

110 1994 АС-95 30.90 

8 

ВЛ 110 кВ 

Росташинская-

Гаршино отпайка на 

ПС Гаршинская-2 

110 2010 АС-120 8.50 
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№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

9 

ВЛ 110 кВ 

Росташинская-

Гаршино отпайка на 

ПС Гаршинская-УПСВ 

110 2010 АС-120 4.80 

10 

ВЛ 110 кВ 

Росташинская-

Гаршино отпайка на 

ПС Широкодольская 

110 2013 АС-120 8.00 

11 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская-

Донецко-Сыртовская 

110 2008 АС-185 21.27 

12 

ВЛ 110 кВ Донецко-

Сыртовская-

Вахитовская 

110 2013 АС-185 60.00 

13 

ВЛ 110 кВ 

Бузулукская-

Савельевская №3 

ВЛ 110 кВ 

Росташинская – 

Савельевская 

110 1990 АС-185 115.00 

14 

ВЛ 110 кВ 

Сорочинская - 

Росташинская 

110 1989 АС-185 126.00 

15 

ВЛ 110 кВ Южная-

Росташинская I цепь, 

ВЛ 110 кВ Южная-

Росташинская II цепь 

110 2014 АС-185 74.46 

Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго» 

1 

ВЛ 220 кВ Газовая - 

Сорочинская, участок 

оп№1-оп№176 от ПС 

"Газовая" 

220 1989 АСК-240 42.00 

2 

ВЛ 220 кВ 

Каргалинская - Гелий-

3, участок оп№1-

оп№24 от Гелий-3 

220 1989 АС-240 8.30 

3 

ВЛ 220 кВ 

Кумертауская ТЭЦ – 

Гелий-3, участок по 

Оренбургской области 

220 1989 АС-240 101.70 

4 
ВЛ 110 кВ 

Пугачевская -  ГП-7 -  
110 1973 АС-150 26.45 

5 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – ГП-7 , 

отпайка на ДКС-1 

110 1996 АС-150/24 3.50 

6 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Газзавод-1 

110 1974 
АС-185/29, АС-

2К-150/24 
4.20 

7 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Газзавод-3 

110 1979 АС-185/29 3.28 

8 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - 

Газзавод-4 

110 1990 АС-185/29 6.90 

9 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - Гелий-

1 

110 1978 АС-2К-240/32 8.00 
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№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

10 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская - Гелий-

2 

110 1983 АС-185/29 8.73 

11 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская-

Дедуровка 

110 1974 АС-150 33.40 

12 

ВЛ 110 кВ 

Краснохолмская – 

Илекская №1, ВЛ 110 

кВ Краснохолмская – 

Илекская №2  

110 1983 АС-120 52.00 

13 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Газзавод-1 

110 1979 АС-150/24 0.71 

14 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Газзавод-3 

110 1979 АС-150/24 0.35 

15 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Газзавод-4 

110 1990 АС-185/29 4.70 

16 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Гелий-1 

110 1974 АС-2К-240/32 5.90 

17 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Гелий-2-1 

110 1983 АС-185/29 5.05 

18 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

Гелий-2-2 

110 1983 АС-185/29 8.30 

19 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

ГП-7 

110 1974 АС-150 26.90 

20 

ВЛ 110 кВ 

Каргалинская ТЭЦ - 

ГП-7, отпайка на ДКС-

1 

110 1996 АС-150/24 2.70 

21 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Аэропорт I цепь с 

отпайками, отпайка на 

ГП-10 1 линия 

110 1976 АС-120 8.10 

22 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская – 

Аэропорт II цепь с 

отпайками, отпайка на 

ГП-10 2 линия 

110 1976 АС-120 8.10 

23 

ВЛ 110 кВ 

Пугачевская - 

Промбаза-1,2 цепь 

110 1974 АС-185 4.30 

24 

ВЛ 110 кВ Соль-

Илецкая – Чингирлау 

(Соль-Илецкая - 

оп.358) 

110 1994 АС-120/19 80.40 

25 

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ – Каргалинская 

ТЭЦ № 1 (Сакмарская 

ТЭЦ-Оп№135) 

110 1986 АС-150 22.00 

ЛЭП Потребителей 



 

  127 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ пп Наименование ЛЭП 
 Рабочее 

напряжение, кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Провод 

Марка Длина, км 

1 

ВЛ 110 кВ 

Тюльганская - 

Исянгулово с отп. на 

ПС Поселковая 

110   АС-95/16 36.58 

2 

ВЛ 110 кВ Кумертау - 

Разрез с отп. на ПС   

Тюльганская с 

отпайками 

110   АС-120/19 64.90 

3 

ВЛ 110 кВ 

Тюльганская - Разрез 

№1 с отпайкой на ПС 

Поселковая 

110   АС-120/19 5.80 

4 

ВЛ 110 кВ 

Тюльганская -Разрез 

№2 

110   АС-95/16 4.30 

5 

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Промышленная 

1ц. 

110   АС-185 7.00 

6 

ВЛ 110 кВ Сакмарская 

ТЭЦ - Промышленная 

2ц. 

110   АС-185 7.00 

7 
ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гая - 

ЦРЛ 
110   АС-240/39 4.20 

8 

ВЛ 110 кВ 

Ириклинская ГРЭС - 

ЦРЛ с отпайкой на ПС 

Щебзавод 

110   АС-240/39 45.00 

9 
ВЛ 110 кВ Киембай - 

Фабричная 1 ц 
110   АС-150 0.60 

10 
ВЛ 110 кВ Киембай - 

Фабричная 2 ц 
110   АС-150 0.60 

11 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

1 1 ц. 
110   АС-300 6.30 

12 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

1 2 ц. 
110   АС-300 6.30 

13 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

2 1 ц 
110   АСО-300 5.90 

14 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

2 2 ц 
110   АСО-300 5.90 

15 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

3 1 ц 
110   АСО-150 4.72 

16 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

3 2 ц 
110   АСО-150 4.72 

17 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

4 1 ц 
110   АС-300 5.10 

18 
ВЛ 110 кВ РПП - ГПП-

4 2 ц 
110   АС-300 5.10 

19 ВЛ 110 кВ РПП - ТЭЦ 110   АС-240 6.47 

20 
ВЛ 110 кВ ТЭЦ – 

ГПП1 
110   АС-300 3.90 

21 
ВЛ 110 кВ РПП - 

Аккермановская 1 ц 
110   АС- 70 17.90 

22 
ВЛ 110 кВ РПП - 

Аккермановская 2 ц 
110   АС- 70 17.90 

23 ВЛ 220 кВ РПП - ГПП 220   АС-240 7.30 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Информация об утвержденных схемах теплоснабжения муниципальных 

образований Оренбургской области 

 
Субъект Численно

сть 

населения 

Схемы теплоснабжения с 

централизованным 

теплоснабжением 

Фактически 

Оренбургская область 1977720 252 250 

Абдулинский городской 

округ 

26163     

Абдулинский   Постановление 

администрации города 

№27-п от 27.01.2014 

(ГОРОД) 

требуется актуализация 

для схемы ОКРУГА 

город  Бузулук 86187     

город Бузулук   Постановление Главы 

города № 149-п  от 

19.12.2012 

Постановление Главы 

города № 149-п  от 

19.12.2012 

город Бугуруслан 49654     

город Бугуруслан   Постановление главы 

города № 1443-п от 

21.11.2014 

Постановление главы 

города № 1443-п от 

21.11.2014 

Гайский городской 

округ 

44111     

город Гай   Постановлегие 

администрации №315-па от 

03.04.2013 (ГОРОД) 

требуется актуализация 

для схемы ОКРУГА 

Кувандыкский 

городской округ 

40705     

Кувандыкский   Постановление 

администрации  №196-п от 

18.04.2014 (ГОРОД) 

Совет депутатов 

Кувандыкского г/о от 

26.10.2016 №258-I-CД 

(ОКРУГ) 

город Медногорск 26750     

город Медногорск   Постановление главы № 

1751-па от 26.12.2014 

Постановление главы № 

1751-па от 26.12.2014 

город Новотроицк 93258     

город Новотроицк   Постановление главы адм. 

№ 282-п от 27.02.2015 

Постановление главы адм. 

№ 282-п от 27.02.2015 

город Оренбург 579840     

город Оренбург   Приказ Минэнерго № 866 

от 26.11.2014 "Об 

утверждении схемы 

теплоснабжения города 

Оренбурга до 2029 г." 

Приказ МИНЭНЕРГО 

РОССИИ "Об 

утверждении 

актуализированной схемы 

теплоснабжения города 

Оренбурга до 2033 года  № 

934 от 26.10.2019 

город Орск 233235     

город Орск   Постановление главы 

города № 2374-п от 

29.04.2015 

Постановление главы 

города № 788-п от 

13.07.2017 

Сорочинский городской 40268     
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округ 

Сорочинский   Постановление 

администрации № 60-п от 

18.03.2013 (ГОРОД) 

Постановление главы г/о 

№ 269 от 19.04.2017 

ОКРУГ 

Соль-Илецкий 

городской округ 

51290     

Соль-Илецкий   Постановление главы № 

1625 от 30.12.2013 (ГОРОД) 

Постановление главы г/о  

№ 1769 от 23.06.2017 

ОКРУГ 

Ясненский городской 

округ 

19356     

Ясненский   Постановление главы от 

30.12.2013 №388-п 

(ГОРОД) 

Постановление главы г/о 

от 20.02.2019 №227-п 

ОКРУГ 

ЗАТО поселок 

Комаровский 

7156     

ЗАТО поселок 

Комаровский 

  Постановление адм. № 90-п 

от 27.05.2014 

Постановление адм. № 90-

п от 27.05.2014 

Адамовский  район 23088     

Адамовский поссовет   Решение Совета Депутатов 

№ 223 от 26.12.2014 

Решение Совета Депутатов 

№ 223 от 26.12.2014 

Шильдинский поссовет   Пост. Главы администрации 

№ 20-п от 01.08.2014  

Пост. Главы 

администрации № 20-п от 

01.08.2014  

Акбулакский район 24790     

Акбулакский поссовет   Пост.главы поссовета № 

222-п от 29.05.2012 

Пост.главы поссовета № 

215-п от 23.03.2015 

Базартюбинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

03-п от 30.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

03-п от 30.01.2014 

Васильевский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 04-

п от 30.01.2014 

Пос.главы сельсовета № 

04-п от 30.01.2014 

Заилечный сельсовет   Пос.главы сельсовета № 22-

п от 28.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 

22-п от 28.04.2012 

Каракудукский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 23-

п от 27.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 

23-п от 27.04.2012 

Карасаевский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 8-п 

от 18.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 8-

п от 18.04.2012 

Мичуринский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 44-

а от 09.12.2013 

Пос.главы сельсовета № 

44-а от 09.12.2013 

Новогригорьевский 

сельсовет 

  Пос.главы сельсовета № 18-

п от 24.05.2012 

Пос.главы сельсовета № 

18-п от 24.05.2012 

Новопавловский 

сельсовет 

  Пос.главы сельсовета № 14-

п от 17.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 

14-п от 17.04.2012 

Новоуспеновский 

сельсовет 

  Пос.главы сельсовета № 4-п 

от 04.02.2014 

Пос.главы сельсовета № 4-

п от 04.02.2014 

Сагарчинский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 38-

п от 29.11.2013 

Пос.главы сельсовета № 

38-п от 29.11.2013 

Советский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 11-

п от 20.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 

11-п от 20.04.2012 

Тамдысайский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 12-

п от 19.04.2012 

Пос.главы сельсовета № 

12-п от 19.04.2012 

Фёдоровский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 5-п 

от 22.01.2014 

Пос.главы сельсовета № 5-

п от 22.01.2014 

Шаповаловский 

сельсовет 

  Пос.главы сельсовета № 51-

п от 06.12.2013 

Пос.главы сельсовета № 

51-п от 06.12.2013 
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Шкуновский сельсовет   Пос.главы сельсовета № 4-п 

от 10.02.2014 

Пос.главы сельсовета № 4-

п от 10.02.2014 

Александровский  

район 

14028     

Александровский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

168 от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

168 от 26.12.2013 

Добринский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

03-п от 14.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

03-п от 14.02.2014 

Ждановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

13-п от 28.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

13-п от 28.02.2014 

Зелёнорощинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

70-п от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

70-п от 26.12.2013 

Каликинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

5-п от 05.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

5-п от 05.02.2014 

Марксовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

4-п от 07.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

4-п от 07.02.2014 

Новомихайловский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

03-п от 23.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

03-п от 23.12.2013 

Романовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

12-п от 19.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

12-п от 19.02.2014 

Тукаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

20-п от 03.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

20-п от 03.03.2014 

Хортицкий сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

34-п от 25.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

34-п от 25.12.2013 

Чебоксаровский 

сельсовет 

  Решение совета депутатов 

№37 от 15.12.2013 

Решение совета депутатов 

№37 от 15.12.2013 

Яфаровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

11-п от 24.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

11-п от 24.02.2014 

Асекеевский район 17886     

Беляевский район 15706     

Белогорский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

77-п от 27.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

77-п от 27.10.2014 

Беляевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

254-п от 22.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

254-п от 22.10.2014 

Буртинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

58-п от 20.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

58-п от 20.10.2014 

Бурлыкский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

01 от 26.08.2014 

Пост. главы сельсовета № 

22-п от19.04.2019 

Днепровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

140 от 15.09.2014 

Пост. главы сельсовета № 

140 от 15.09.2014 

Донской сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

35-п от 14.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

35-п от 14.05.2014 

Дубенский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

34-п от 21.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

34-п от 21.10.2014 

Карагачский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

63-п от 08.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

63-п от 08.10.2014 

Ключёвский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

44 от 21.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

44 от 21.10.2014 

Крючковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

148-п от 22.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

148-п от 22.10.2014 

Раздольный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33-п от 21.10.2014  

Пост. главы сельсовета № 

33-п от 21.10.2014  

Бугурусланский район 17706     

Аксаковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

28-п от 25.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

28-п от 25.11.2013 
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Дмитриевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

16-п от 25.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

16-п от 25.11.2013 

Коровинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

18-п от 25.11.2014 

Пост. главы сельсовета № 

18-п от 25.11.2014 

Михайловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33/1-п от 24.10.2013 

Пост. главы сельсовета № 

33/1-п от 24.10.2013 

Бузулукский район 30135     

Алдаркинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

35 от 29.10.2013 

Пост. главы сельсовета № 

35 от 29.10.2013 

Берёзовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33 от 06.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

33 от 06.06.2014 

Верхневязовский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 9 

от 31.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

9 от 31.01.2014 

Державинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

92 от 24.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

92 от 24.12.2013 

Елховский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

160 от 07.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

160 от 07.04.2014 

Елшанский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

14 от 25.02.2013 

Пост. главы сельсовета № 

14 от 25.02.2013 

Жилинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

171 от 05.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

171 от 05.05.2014 

Каменносарминский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

18 от 01.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

18 от 01.04.2014 

Колтубановский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

86 от 22.08.2014 

Пост. главы сельсовета № 

86 от 22.08.2014 

Колтубанский сельсовет   Пост. главы сельсовета №  

01 от 09.01.2014 

Пост. главы сельсовета №  

01 от 09.01.2014 

Красногвардейский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

206 от 20.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

206 от 20.05.2014 

Краснослободский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

78 от 29.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

78 от 29.10.2014 

Липовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33 от 29.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

33 от 29.10.2014 

Лисьеполянский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

28 от 25.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

28 от 25.04.2014 

Могутовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

148 от 22.10.2013 

Пост. главы сельсовета № 

148 от 22.10.2013 

Новоалександровский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

67 от 16.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

67 от 16.06.2014 

Новотепловский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

45 от 23.09.2014 

Пост. главы сельсовета № 

45 от 23.09.2014 

Палимовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.01.2014 

Подколкинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

24 от 12.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

24 от 12.03.2014 

Преображенский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

64 от 29.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

64 от 29.10.2014 

Пригородный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.10.2014 

Проскуринский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

01 от 09.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

01 от 09.01.2014 

Староалександровский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

04 от 29.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

04 от 29.01.2014 

Сухореченский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

109 от 29.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

109 от 29.11.2013 

Твердиловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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84 от 27.11.2014 84 от 27.11.2014 

Троицкий сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

176 от 03.07.2014 

Пост. главы сельсовета № 

176 от 03.07.2014 

Тупиковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

04-а от 01.04.2013 

Пост. главы сельсовета № 

04-а от 01.04.2013 

Шахматовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

164 от 29.10.2014 

Грачевский район 11624     

Грачёвский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

11-п от 02.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

133-п от 07.08.2019 

Домбаровский   район 14599     

Домбаровский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

119-п от 18.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

119-п от 18.12.2014 

Илекский  район 23889     

Димитровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

71-п от 02.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

71-п от 02.06.2014 

Затонновский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

27-п от 07.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

27-п от 07.05.2014 

Илекский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

64- п от 04.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

64- п от 04.03.2014 

Кардаиловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

122 от 25.09.2014 

Пост. главы сельсовета № 

122 от 25.09.2014 

Озёрский сельсовет   Пост. главы сельсовета 

№43-п от 30.05.2014 

Пост. главы сельсовета 

№43-п от 30.05.2014 

Мухрановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

37а от 05.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

68 от 27.12.2018 

Нижнеозёрнинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

78 от 09.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

78 от 09.04.2014 

Подстепкинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

22-п от 04.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

22-п от 04.04.2014 

Привольный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33-п от 25.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

106-п от 25.12.2018 

Рассыпнянский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

20 от 12.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

20 от 12.03.2014 

Сладковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

27-п от 26.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

27-п от 26.03.2014 

Студёновский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

62-п от 27.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

62-п от 27.05.2014 

Сухореченский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

33-п от 30.05.2014 

Пост. главы сельсовета № 

33-п от 30.05.2014 

Яманский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

29 от 28.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

29 от 28.04.2014 

Кваркенский район 15638     

Кваркенский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

168-п от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

168-п от 26.12.2013 

Курманаевский район 15777     

Курманаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

142-п от 09.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

142-п от 09.06.2014 

Красногвардейский 

район 

19088     

Дмитриевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

96-п от 31.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

26-п от 01.04.2019 

Залесовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

77-п от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета 

№12-п от 29.03.2019 

Кинзельский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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14-п от 26.02.2014 46-п от 25.03.2019 

Нижнекристальский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

108-п от 19.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

108-п от 19.12.2013 

Никольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

3-п от 03.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

3-п от 03.02.2014 

Новоюласенский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

75-п от 18.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

26-п от 29.03.2019 

Плешановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

326-п от 23.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

57-п от 22.03.2019 

Подольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

166-п от 31.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

28-п от 29.03.2019 

Преображенский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

115-п от 21.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

20-п от 01.04.2019 

Пролетарский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

10-п от 20.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

36-п от 01.04.2019 

Пушкинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

59-п от 23.07.2014 

Пост. главы сельсовета № 

10-п от 14.04.2019 

Свердловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

19-п от 27.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

19-п от 27.02.2014 

Староникольский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

23-п от 05.11.2014 

Пост. главы сельсовета № 

16-п от 29.03.2019 

Токский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

6-п от 03.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

6-п от 03.02.2014 

Яшкинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

94-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

94-п от 30.12.2013 

Матвеевский район 10865     

Кинельский сельсовет    Постановление 08-п от 

26.02.2014 

 Постановление 08-п от 

26.02.2014 

Матвеевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

14-п от 26.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

14-п от 26.02.2014 

Новоорский район 27146     

Будамшинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

85 от 02.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

85 от 02.10.2014 

Горьковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

84 от 28.11.2014 

Пост. главы сельсовета № 

84 от 28.11.2014 

Добровольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

110-п от 27.11.2014 

Пост. главы сельсовета № 

110-п от 27.11.2014 

Караганский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

40-п от 03.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

40-п от 03.12.2014 

Кумакский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

47 от 03.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

47 от 03.12.2014 

Новоорский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

135-п от 11.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

135-п от 11.06.2014 

Приреченский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

102 от 03.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

102 от 03.12.2014 

Чапаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета 

№109 от 10.11.2014 

Пост. главы сельсовета 

№109 от 10.11.2014 

Энергетикский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

104-п от 04.06.2013 

Пост. главы сельсовета № 

104-п от 04.06.2013 

Новосергиевский  

район 

34533     

Новосергиевский 

поссовет 

  Пост. главы поссовета № 

90-п от 04.04.2013 

Пост. главы поссовета № 

90-п от 04.04.2013 

Октябрьский район 18762     

Октябрьский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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117-п от 28.03.2014 117-п от 28.03.2014 

Оренбургский район 98730     

Архангеловский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

118 от 28.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

118 от 28.02.2014 

Благословенский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

246- п от 23.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

246- п от 23.12.2013 

Бродецкий сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

35-п от 20.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

35-п от 20.12.2013 

Весенний сельсовет   Решение Совета Депутатов 

№ 126 от 11.08.2014 

Решение Совета Депутатов 

№ 126 от 11.08.2014 

Горный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

19-п от 24.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

35-п от 14.04.2014 

Дедуровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

44-п от 18.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

44-п от 18.06.2014 

Ивановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

155-п от 07.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

155-п от 07.04.2014 

Каменноозёрный 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

24-п от 11.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

24-п от 11.03.2014 

Чкаловский сельсовет   Решение Совета депутатов 

№ 146 от 24.12.2013 

Решение Совета депутатов 

№ 146 от 24.12.2013 

Караванный сельсовет   Решение Совета депутатов 

№ 146 от 12.02.2014 

Решение Совета депутатов 

№ 146 от 12.02.2014 

Ленинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

173-п от 04.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

173-п от 04.04.2014 

Нежинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

06-п от 06.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

06-п от 06.03.2014 

Нижнепавловский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

38-п от 07.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

38-п от 07.03.2014 

Никольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

24-п от 01.04.2014 

Пост. главы сельсовета № 

24-п от 01.04.2014 

Первомайский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

198-п от 25.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

198-п от 25.12.2013 

Подгородне-Покровский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

740-п от 20.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

740-п от 20.12.2013 

Пригородный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

427-п от 30.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

427-п от 30.12.2014 

Пугачёвский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

151-п от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

151-п от 26.12.2013 

Сергиевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

6а-п от 23.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

6а-п от 23.01.2014 

Степановский сельсовет   Пост. главы сельсовета №29 

от 27.02.2014 

Пост. главы сельсовета 

№29 от 27.02.2014 

Чернореченский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

22-п от 06.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

132-п  от 18.05.2015  

Экспериментальный 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

21-п от 03.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

21-п от 03.02.2014 

Первомайский район 23997     

Володарский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

159 -п от 24.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

159 -п от 24.03.2014 

Красновский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

149-п  от 30.08.2014 

Пост. главы сельсовета № 

149-п  от 30.08.2014 

Ленинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

163-п от 27.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

163-п от 27.03.2014 

Малозайкинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

135-п от 20.10.2014 

Пост. главы сельсовета № 

135-п от 20.10.2014 



 

  135 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Мирошкинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

146-п от 07.07.2014 

Пост. главы сельсовета № 

146-п от 07.07.2014 

Первомайский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

134-п от 21.07.2014 

Пост. главы сельсовета № 

134-п от 21.07.2014 

Пылаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

51-п от 21.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

51-п от 21.02.2014 

Революционный 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

107-п от 28.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

107-п от 28.03.2014 

Рубежинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

163-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

163-п от 30.12.2013 

Сергиевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

111-п от 18.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

111-п от 18.03.2014 

Соболевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

302-п от 30.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

302-п от 30.12.2014 

Советский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

122-п от 05.06.2014 

Пост. главы сельсовета № 

122-п от 05.06.2014 

Уральский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

153-п от 25.08.2014 

Пост. главы сельсовета № 

153-п от 25.08.2014 

Фурмановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

161-п от 24.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

161-п от 24.12.2014 

Шапошниковский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

147-п от 23.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

147-п от 23.12.2014 

Переволоцкий район 26316     

Адамовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

95 от 23.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

95 от 23.12.2013 

Донецкий сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

93 от 25.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

93 от 25.11.2013 

Зубочистенский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

66 от 03.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

66 от 03.02.2014 

Зубочистенский Второй 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

105 от 03.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

105 от 03.02.2014 

Кариновский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

86 от 27.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

86 от 27.12.2013 

Кичкасский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

138 от 10.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

138 от 10.02.2014 

Кубанский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

119 от 10.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

119 от 10.02.2014 

Мамалаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

88 от 21.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

88 от 21.01.2014 

Переволоцкий поссовет   Пост. главы сельсовета № 

119 от 27.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

119 от 27.12.2013 

Преторийский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

135 от 13.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

135 от 13.02.2014 

Родничнодольский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

124  от 25.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

124  от 25.02.2014 

Садовый сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

93 от 16.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

93 от 16.01.2014 

Степановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

140 от 10.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

140 от 10.02.2014 

Южноуральский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета 

№126-п от 27.01.2014 

Пост. главы сельсовета 

№126-п от 27.01.2014 

Татищевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

86 от 31.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

86 от 31.01.2014 

Чесноковский сельсовет   Пост. главы сельсовета №  

20-п от 10.04.2014 

Пост. главы сельсовета №  

20-п от 10.04.2014 

Япрынцевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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77а от 26.12.2013 77а от 26.12.2013 

Пономаревский район 13825     

Пономарёвский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

4/1 от 14.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

52-п от 17.04.2019 

Сакмарский район 28430     

Архиповский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

121/1 от 28.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

121/1 от 28.02.2014 

Беловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

117 от 28.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

117 от 28.02.2014 

Белоусовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

120 от 27.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

120 от 27.02.2014 

Верхнечебеньковский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

10-п от 05.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

10-п от 05.02.2014 

Дмитриевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

29 от 30.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

29 от 30.01.2014 

Егорьевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

110 от 13.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

110 от 13.02.2014 

Каменский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

130 от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

130 от 26.12.2013 

Краснокоммунарский 

поссовет 

  Пост. главы сельсовета № 

218 от 27.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

218 от 27.02.2014 

Марьевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

132 от 21.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

132 от 21.02.2014 

Никольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

136 от 14.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

136 от 14.02.2014 

Сакмарский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

213 от 20.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

213 от 20.03.2014 

Светлый сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

35 от 26.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

35 от 26.02.2014 

Татаро-Каргалинский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

230 от 25.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

230 от 25.02.2014 

Тимашевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

83/1 от 20.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

83/1 от 20.02.2014 

Украинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

12-п от 24.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

12-п от 24.12.2014 

Саракташский район 39106     

Александровский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

10-п от 28.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

10-п от 28.02.2014 

Бурунчинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

127 от 27.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

127 от 27.03.2014 

Васильевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

1008-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

1008-п от 30.12.2013 

Воздвиженский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

36-п от 09.04.2014 

Пост. главы сельсовета 

№15-п от 19.02.2015 

Гавриловский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

124 от 13.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

156 от 30.01.2015 

Жёлтинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

156-п от 15.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

156-п от 15.11.2013 

Каировский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

133 от 24.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

133 от 24.12.2013 

Карагузинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

99 от 13.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

99 от 13.01.2014 

Надеждинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

124 от 27.03.2014 

Пост. главы сельсовета № 

124 от 27.03.2014 

Николаевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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147 от 18.03.2014 147 от 18.03.2014 

Новосокулакский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

92-п от 15.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

92-п от 15.11.2013 

Новочеркасский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

149 от 15.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

149 от 15.12.2013 

Петровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

12-п от 27.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

12-п от 27.02.2014 

Саракташский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

б/н от 04.12.2014 

Пост. главы сельсовета № 

б/н от 04.12.2014 

Спасский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

58-п от 15.09.2014 

Пост. главы сельсовета № 

58-п от 15.09.2014 

Старосокулакский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

41-п от 29.11.2013 

Пост. главы сельсовета № 

41-п от 29.11.2013 

Чёрноотрожский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

144-п от 02.07.2013 

Пост. главы сельсовета № 

144-п от 02.07.2013 

Светлинский  район 12006     

Актюбинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

31-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

31-п от 30.12.2013 

Восточный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

15-п от 18.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

15-п от 18.12.2013 

Гостеприимный 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета №  

47-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета №  

47-п от 30.12.2013 

Коскульский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

25-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

25-п от 30.12.2013 

Озёрный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

17-п от 20.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

17-п от 20.12.2013 

Светлинский поссовет   Пост. главы сельсовета № 

187-п от 26.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

187-п от 26.12.2013 

Спутниковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

44-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

44-п от 30.12.2013 

Степной сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

06а-п от 27.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

06а-п от 27.01.2014 

Тобольский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

24-п от 30.12.2013 

Пост. главы сельсовета № 

24-п от 30.12.2013 

Северный  район 12470     

Красноярский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

2-п от 30.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

2-п от 30.01.2014 

Курско-Васильевский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

2-п от 09.01.2014 

Пост. главы сельсовета № 

2-п от 09.01.2014 

Северный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

25-п от 17.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

25-п от 17.02.2014 

Ташлинский район 23835     

Алексеевский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

53-п от 01.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

53-п от 01.11.2012 

Благодарновский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

51-п от 14.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

51-п от 14.11.2012 

Болдыревский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

15/57-рс от 21.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

15/57-рс от 21.11.2012 

Бородинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

67-п от 07.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

67-п от 07.11.2012 

Вязовский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

69 от 23.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

69 от 23.11.2012 

Заречный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

15/58-рс от 06.12.2012 

Пост. главы сельсовета № 

15/58-рс от 06.12.2012 

Калининский сельсовет   Пост. главы сельсовета № Пост. главы сельсовета № 
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94-п от 19.11.2012 94-п от 19.11.2012 

Кинделинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

77-п от 20.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

77-п от 20.11.2012 

Новокаменский 

сельсовет 

  Пост. главы сельсовета № 

62-п от 19.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

62-п от 19.11.2012 

Придолинный сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

52-п от 16.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

52-п от 16.11.2012 

Ранневский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

63-п от 21.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

63-п от 21.11.2012 

Степановский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

57-п от 25.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

57-п от 25.11.2012 

Степной сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

13/46-рс от 16.11.2012 

Р/с №30/112-рс от 

21.02.2019 

Ташлинский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

56-п от 26.02.2014 

Пост. главы сельсовета № 

56-п от 26.02.2014 

Трудовой сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

53-п от 30.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

53-п от 30.11.2012 

Чернояровский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

70-п от 09.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

70-п от 09.11.2012 

Шестаковский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

70-п от 01.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

70-п от 01.11.2012 

Яснополянский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

55-п от 01.11.2012 

Пост. главы сельсовета № 

55-п от 01.11.2012 

Тоцкий  район 31591     

Тоцкий сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

581-п от 31.12.2015 

Пост. главы сельсовета № 

407-п от 05.12.2018 

Тюльганский район 17828     

Тюльганский поссовет   Пост. главы поссовета № 28 

от 25.02.2014 

Пост. главы поссовета № 

28 от 25.02.2014 

Шарлыкский район 16353     

Шарлыкский сельсовет   Пост. главы сельсовета № 

271-п от 10.09.2013 

Пост. главы сельсовета № 

524-п от 11.10.2016 

    

 

 

 



 

  139 
 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Приложение В 

 

Таблица В 1.1. Мероприятия распределительного электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», 

реализуемые во исполнение положений программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на период 2020-2024 гг. 

 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Техническое перевооружение и реконструкция             

ПС 35 кВ и выше             

1.  

Реконструкция  

ПС 110 кВ Юго-Восточная 

(комплексная реконструкция п/ст 

Юго-Восточная) для нужд ПО «ЦЭС» 

_ 

наблюдаемость; 

-управляемость; 

-цифровой обмен 

данными;--

самодиагностика; 

_ 2012 2021 

Установка 

преобразователей 

аналоговых сигналов 

(ПАС) и 

преобразователей 

дискретных сигналов 

(ПДС) на следующем 

оборудовании: 

- ВЛ 110 кВ 8шт. 

ПАС 8шт. ПДС; 

- СВ 110 кВ 2шт. 

ПАС, 2шт. ПДС; 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- ТН 110 кВ 2шт. 

ПАС, 2шт. ПДС; 

- Т1(Т2) 20 шт. ПАС, 

20 шт. ПДС 

Установка 

микропроцессорных 

терминаллов защит, 

поддерживающих 

протокол обмена 

данными МЭК 61850 

для защиты ВЛ 110 

кВ, защиты силовых 

трансформаторов, 

отходящих линии 

6/10 кВ и 

общеподстанционных 

устройств релейной 

защиты 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  

Реконструкция ПС 110 кВ 

Кардаиловская в части оборудования 

систем технологического управления 

для нужд ЦПО 

в объёме организации ВЧ канала 

 «ПС Краснохолмская – ПС 

Кардаиловская» и модернизация ВЧ 

канала «ПС Илекская – ПС 

Кардаиловская, установка 

микропроцессорных защит, 

поддерживающих протокол обмена 

данными МЭК 61850 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

наблюдаемость; 

-управляемость; 

 

_ 2019 2021 

Использование 

протокола МЭК 

61850, без 

построения шины 

процесса. (обмен 

всей информацией 

между ИЭУ 

(интеллектуальное 

электронное 

устройство) будет 

осуществляться 

дискретными и 

аналоговыми 

электрическими 

сигналами, 

передаваемыми по 

контрольному 

кабелю; 

информационный 

обмен с верхним 

уровнем (SCADA) 

осуществляется по 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

цифровому 

протоколу. 

Микропроцессорные 

устройствами РЗА 

ЛЭП и оборудования, 

подключаются к 

традиционным 

электромагнитным 

измерительным ТТ, 

ТН. 

Прочие мероприятия (связь, АСДУ и т.д.)             

3 

Модеринизация ПС 110 кВ Степная; 

дифференциальной защиты шин 

110кВ, ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ  

Пугачевская; СВ110 кВ, ВЛ110 кВ 

Кувандыкская, ВЛ 110 кВ 

Саракташская на ПС 110 кВ 

Дубенская в части замены панелей 

защит на комплекты 

микропроцессорных устройств, 

поддерживающих протокол обмена 

_ 

наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

_ 2019 2020 

Использование 

протокола МЭК 

61850, без 

построения шины 

процесса. (обмен 

всей информацией 

между ИЭУ 

(интеллектуальное 

электронное 

устройство) будет 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

данными МЭК 61850 осуществляться 

дискретными и 

аналоговыми 

электрическими 

сигналами, 

передаваемыми по 

контрольному 

кабелю; 

информационный 

обмен с верхним 

уровнем (SCADA) 

осуществляется по 

цифровому 

протоколу. 

Микропроцессорные 

устройствами РЗА 

ЛЭП и оборудования, 

подключаются к 

традиционным 

электромагнитным 

измерительным ТТ, 

ТН. 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Модернизация ПС 110 кВ 

Краснохолмская в части установки 

УРОВ-110 кВ (устройство 

резервирования отказа выключателя) 

и дополнительных резервных защит 

на ВЛ 110 кВ, поддерживающих 

протокол обмена данными МЭК 

61850  

_ 

 

наблюдаемость; 

-управляемость; 

 

_ 2019 2020 

Использование 

протокола МЭК 

61850 без построения 

шины процесса 

(обмен всей 

информацией между 

ИЭУ 

(интеллектуальное 

электронное 

устройство) будет 

осуществляться 

дискретными и 

аналоговыми 

электрическими 

сигналами, 

передаваемыми по 

контрольному 

кабелю; 

информационный 

обмен с верхним 

уровнем (SCADA) 

осуществляется по 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

№ 

п.п. 

Наименование инвестиционного 

проекта/объекта 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

"цифровая сеть" 

- наблюдаемость; 

-интеллектуальный 

учет; 

- управляемость; 

-самодиагностика и 

способность к 

самовосстановлению; 

- интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению 

"цифровая 

подстанция" 

-наблюдаемость; 

-управляемость; 

-самодиагностика; 

-цифровой обмен 

данными; 

интеллектуальное, 

адаптивное 

управление. 

Критерий 

соответствия 

инвестиционного 

проекта 

по направлению  

«цифровой РЭС» 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

цифровому 

протоколу.  

Микропроцессорные 

устройствами РЗА 

ЛЭП и оборудования, 

подключаются к 

традиционным 

электромагнитным 

измерительным ТТ, 

ТН.)» 
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Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Оренбургской области на период 2020–2024 годы 

Таблица В 1.2.  

Предложения ПАО «Т Плюс» по модернизации оборудования электростанций:  
№ п.п. Наименование мероприятия 

Орская ТЭЦ - 1 

1 
Техническое перевооружение оборудования распредустройства 35 кВ с заменой масляного 

выключателя на вакуумный т/г ст.№ 10 

2 Модернизация системы возбуждения генератора № 10 

3 Техническое перевооружение установки СК-28 постоянного тока 220В 

4 
Техническое перевооружение системы телесигнализации положения линейных, шинных 

разъединителей, заземляющих ножей ОРУ главной схемы электрических присоединений  

5 
Техническое перевооружение установки постоянного тока 110 В с заменой 

аккумуляторных батарей 110В № 1 и № 2  

6 Замена электролизной установки № 2 типа СЭУ-4М 

7 Техническое перевооружение ПЭН с установкой ЧРП  

Сакмарская ТЭЦ 

8 
Установка оборудования РЗА на ВЛ-110 кВ яч.2 "СТЭЦ-Октябрьская,яч.5 "СТЭЦ-

Каргалинская" (замена шкафов отбора напряжения ШОН-301С)  

9 
Техническое перевооружение автоматизированной системы контроля вибрации и 

мехвеличин на Т-60-130 ст. № 4 "под ключ" 

10 

ТП ОРУ-110 кВ с заменой МВ на ВГТ-110 с ТТ, пан. РЗА» (замену МВ-110 на ВГТ-110 с 

РЗ, ТТ, пан. РЗА, НВЧЗ в яч. №9 ВЛ "СТЭЦ - Оренбургская №1", яч. №10 "СТЭЦ - 

Оренбургская №2"). 

11 

«Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые ВГТ-110 с 

трансформаторами тока, панелями автоматики и защиты»  (замену существующих  

выключателей МВ-110 на элегазовые типа ВГТ-110 с разъединителями, трансформаторами 

тока, панелями защит и автоматики, НВЧЗ в яч. №1 ВЛ "СТЭЦ - Степнаяая ", яч. №5 ВЛ 

"СТЭЦ - Каргалинская"). 

12 
Техническое перевооружение «Замена резервного возбудителя электромашинной системы 

возбуждения на статическую тиристорную систему резервного возбуждения серии СТРСВ» 

13 
ТП шкафа пит. задв. Г-7 ГРП замена ПТС-400-25-50-УХЛ4 на инверторый преобразователь 

типа И-ПТПТ-29-400-50-УХЛ4 

14 
Техническое перевооружение системы обогрева фланцев и шпилек турбины типа Т-60/65-

130 ст. №4 

15 Установка ЧРП на НСВ 

Каргалинская ТЭЦ 

16 
Техническое перевооружение аккумуляторной батареи (АБ) №1 с монтажом системы 

вентиляции 

17 Техническое перевооружение системы виброконтроля и мех. величин на ТА-2  

18 Техническое перевооружение системы виброконтроля и мех. величин на ТА-5 

19 

Техническое перевооружение оборудования ЗРУ-110 кВ с заменой проходных линейных 

вводов 

20 Установка приточно-вытяжной вентиляции в ЗРУ-110 кВ 

21 Модернизация резервного возбудителя 

22 ТП ГРУ-6кВ с заменой оборудования компенсации емкостных токов 

23 Установка элегазовых выключателей в ЗРУ-110 кВ 

24 Техническое перевооружение ПЭН с установкой ЧРП на КТЭЦ 

25 
Комплекс мероприятий, необходимых для режима работы турбинами типа Р (паропровод 

на ОГПЗ) 
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Предложения по модернизации тепловых сетей и оборудования котельных: 
№ п/п Наименование мероприятия 

Оренбургские тепловые сети 

1 
Укрупнение источников (МЧ, ЖСК, Ногина) 

 

2 
Оптимизация ТУ г.Оренбурга ПК-2 (переключение потребителей ОК на СТЭЦ) 

 

3 
Оптимизация ТУ г.Оренбурга ПК-1 (переключение 2-х котельных Уральская, Чкалова) 

 

4 
Реконструкция М5, М6 

 

5 
Замена изоляции магистральных тепловых сетей 

 

6 
Автоматизация ЦТП от СТЭЦ  

 

7 
Перевод потребительной котельной "Краснохолм" на индивидуальные источники 

 

8 
Реконструкция М-7 

 

9 
Замена изоляции квартальных тепловых сетей 

 

10 
Замена Т/О оборудования в ЦТП 

 

Медногорский район тепловых сетей 

11 

 

Замена изоляции тепловых сетей 

 

12 
Строительство БМК вместо старой котельной Больничная. 

 

13 
Строительство БМЦТП на ул. Комсомольская. 

 

14 

 

Замена Т/О оборудования в ЦТП 5,8,9 в Медногорске 

 

15 
Техническое перевооружение систем ЦТП 7. 

 

 

 

Приложение Г 

Рисунок Г.1 Карта-схема размещения электростанций и электрических сетей 110 кВ и 

выше Оренбургской области на 2020-2024. 
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